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FÖRORD
För utvärdering av BFRs energi forskningsprogram har rådet tillsatt 
ett antal s k utvärderingsgrupper. Utvärderingsgruppen MARKVÄRME 
har till huvuduppgift att utvärdera och sammanställa kunskapsläget 
inom området värmeutvinning och värmelagring i mark och vatten. 
Gruppen består av Sten Bjurström, Bergteknisk Forskning-BeFo (ord­
förande), Per Olov Karlsson och Sven-Allan Eklund, Vattenfall, 
Carl-Olof Morfeldt, Hagconsult samt Björn Svedinger, VIAK. Sven 
Erik Lundin och Rolf Engwall har deltagit från BFR.
Som ett led i utvärderingsarbetet har gruppen beslutat att genom­
föra ett antal utvärderingsseminarier. Under våren 1982 anordnades 
möten beträffande ytjordvärme, sjöyärroe och grundvattenvärme. Under 
hösten 1982 har genomförts två seminarier beträffande energilagring 
i mark.
För planering, genomförande och avrapportering av dessa möten har 
gruppen engagerat experter inom respektive delområde.
Studsvik Energiteknik AB med Peter Margen som ansvarig samt Hans 
Hydén VBB har svarat för seminariet "Lagring av värme i mark vid 
låg temperatur".
Föreliggande rapport redovisar presentationer, förda diskussioner 
samt slutsatser av seminariet i Nyköping den 15 och 16 december 
1982.
Markvärmegruppen har all anledning att rikta ett varmt tack till 
seminarieledaren, Studsvik Energiteknik och VBB samt till mötes­
deltagarna för positiv medverkan och värdefulla bidrag.
För BFRs MARKVÄRMEGRUPP
‘Slh-
Sten Bjurström 
Ordförande

7BFRs UTVÄRDERINGS SEMINARIUM OM LAGRING AV VÄRME I 
MARK (OCH VATTEN) VID LÂG TEMPERATUR
Studsvik 15 - 16 december 1982 
Peter Margen
SAMMANFATTNING
BFRs markvärmegrupp kallade till två seminarier 
angående lagring av värme i mark under december 
1982; ett för högtemperaturlagring i Göteborg, det 
andra för lågtemperaturlagring (< 50°C) i Studsvik. 
Studsvikssemiariet refereras i denna rapport, som 
dels ger en sammanfattning av de viktigase resulta­
ten, dels kopior av samtliga föredrag som hölls vid 
konferensen.
Seminariet syftade till att referera dagsläget av 
teknologin och erforderlig fortsatt UoD, utpeka de 
viktigaste praktiska systemtillämpningarna, redo­
göra för ekonomin och göra en bedömning av den 
totala potentialen för de olika lagertyperna.
Seminariet leddes av Peter Margen med bistånd från 
Hans Hydén.
Lågtemperaturlager har som huvuduppgift att 
säsongslagra billig energi som förekommer rikligt 
under sommaren till användning under vinterhalvåret 
för bostadsuppvärmning och beredning av tappvarm­
vatten. De viktigaste energikällorna härvid är 
naturvärme (ytvatten, uteluft, grundvatten), 
industriell lågtemperaturspillvärme, billiga sol- 
fångare samt sommarenergiöverskott från byggnader 
och växthus. Bara lagertyper som erbjuder låga 
kostnader per kWh, även när temperaturskillnaden 
mellan laddat och urladdat tillstånd är måttlig, 
kan komma ifråga. Detta innebär,
akviferlager, eller
marklager med i huvudsak vertikala kanaler 
för inmatning resp urladdning av energi i 
berg eller jord (lera, torv).
8För de flesta tillämpningar fordras värmepump, och 
hittills har dessa i regel förutsatts att vara i 
drift under vintern för att höja värmens temperatur 
till användningssystemens temperatur. Det ansågs 
dock viktigt att fortsättningsvis även behandla 
system där värmepumpen inte behöver användas under 
den kallaste årstiden.
Samtliga av de ovannämnda energilagertyperna ansågs 
kunna användas i system som kunde konkurrera med 
andra energislag i situationer där billig ladd- 
ningsenergi finns tillgänglig, de geotekniska för­
hållandena är lämpliga och transportavstånden 
måttliga.
Den totala potentialen för ekonomisk tillämpning 
bedömdes vara stor (tiotals TWh/år) - störst troli­
gen för marklager i berg (= borrhålslager) med 
hänsyn till att lämpligt berg förekommer i de 
flesta av Sveriges regioner, stor dock även för 
akviferlager för temperaturer under 30°C som kan 
bygga på etablerad teknologi och ofta har korta 
återbetalningstider. Lera finns nära de flesta av 
storstäderna, men måste vara djup för att ge god 
ekonomi, vilket begränsar potentialen. Dock 
är lera lämplig även för små lager på grund av 
relativt låga värmeförluster. Lägst är potentialen 
för torvlager på grund av avståndet mellan torv- 
täkterna och större befolkningscentra, varför de 
kan komma ifråga bara för mindre lokala bostads­
områden .
9INLEDNING
Forskningsdirektör Sten Bjurström, Stiftelsen Bergteknisk Forskning 
- BeFo, Stockholm
Området värmelagring i mark har ett stort utrymme i BFRs och andra 
energi forskningsorgans program. Sedan 1972 har BFR m fl satsat bety­
dande belopp på forskning kring energilagring i mark och många pro­
jekt har genomförts och är under utförande. De relativt sett stora 
forskningssatsninaarna återspeglas ännu ej i någon nämnvärd omfatt­
ning i officiella prognoser om Syeriges framtida energiförsörjning.
Man är uppenbarligen osäker om tekniken och dess värde.
Inför kommande energibeslut är det därför synnerligen angeläget att 
försöka dokumentera och i görligaste mån utvärdera markvärmets rea­
listiska roll och bidrag i Sveriges framtida energiförsörjning. I 
detta sammanhang är det viktigt att få perspektiv på energilagring 
och den roll värmelagring i mark kan komma att spela.
Oklarheter härvidlag innebär stor risk att den i många avseenden nya 
och oprövade tekniken att utvinna ocn lagra värme under mark kan bli 
överspelad av andra mer traditionella energialternativ.
Det är också yiktigt att klargöra behov av forskning for fortsatt 
teknikutveckling samt de övriga insatser som krävs för t ex planering, 
reglering och finansiering.
För att utvärdera olika områden inom BFRs energiforskning har rådet 
etablerat ett 10-tal utvärderingsgrupper. Huvuduppgiften för dessa 
är att genomföra studier över "the State of the Art" inom respektive 
delområden och i rapportform presentera resultaten.
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För att kunna lämna underlag i tid till BFRs samlade bedömning 
är man tvungen att i flera fall mycket tidigt dra slutsatser av 
icke avslutad försöksverksamhet. För Markvärmegruppens del bör 
en första rapport föreligga under våren 1983. »
För att fullgöra denna uppgift i tid är vi beroende av att olika 
i verksamheten engagerade grupper och individer hjälper oss att på 
bästa möjliga sätt belysa förhållandena så att området MARKVRRME 
får den roll i energiförsörjningen som den förtjänar och att om­
rådet även fortsättningsvis får ett rimligt stöd för forskning, 
utveckling och demonstration.
VÄRMELAGRING I MARK VID LAGA TEMPERATURER
BFR:s Forskningsprogram
BFR-seminarium 15-16 december 1982
Sven-Erik Lundin, Byggforskningsrådet
Statens energi forskningsprogram är nu inne i sin tredje 3-års- 
period. Forskningen Finansieras, planeras och drivs av fem pro­
gramorgan varav BFR har ansvaret för delen "Energianvändning i 
bebyggelsen". Som framgår av OH 1 har forskningsmedlen i stort 
sett fördubblats varje period och uppgår nu totalt till 1,4 
miljarder kronor 1981-84.
Bilden visar också hur oljeersättningen och energiförbrukningen 
kan tänkas bli förändrad fram till år 2010. Sol värmetekniken 
(inkl naturvärme, spillvärme, värmepumpar allm) bidrar med en 
ganska begränsad del av landets totala behov på ca 150 TWh/år. 
Här finns plats och krav på intensifierad forskning innefattan­
de även dagens seminarieämne "Värmelagring".
BFRs energienhet driver FoU-programmet "Lokala energikällor". 
Detta är indelat i de sju delprogram som visas pä ÖH 2 och där 
forskningen kring värmelagring främst sker inom del 4 "Värme­
lagring i vattenmagasin" och 5 "Värmelagring i mark". Budgeten 
uppgår till ca 25 Mkr/år varav ca 50% utgörs av s k experiment­
byggnadslån för forskningsinriktade fullskaleprojekt.
Redan på 1970-talet identifierades de utvecklingslinjer och lag- 
ringstekniker som OH 3 anger. För lågtemperatur lagring direkt i 
den massiva marken har system 14-15-16 med rörlager i jord, 
borrhål slager i berg och akviferlager i grundvattenmagasin vi­
sat sig mest intressanta och lämpliga. Under åren 1977-82 har 
en projektbank på ca 80 st projekt skapats på området värme­
lagring enbart på BFR för ca 60 Mkr. Denna omfattande forskning 
ska utvärderas med hjälp av Markvärmegruppen och detta semina­
rium blir en viktig lägesrapport.
Lagrets roll i olika energisystem är en viktig frågeställning 
som under de gångna åren dock inte riktigt har klarlagts. Sva­
ren på frågorna VAD som ska lagras och NÄR lagring kan användas 
har ofta bl ivit tekniklösningar om HUR lagring kan ske! System­
forskning bör därför snarast inledas över säsongslagringens möj­
ligheter, begränsningar och aktuella värmekällor. För olika ty­
per av korttidslagring finns också många til lämpningar för både 
fjärrvärmenät, fastbränslecentraler, spill värmeutjämning m m 
enligt OH 4.
Solenergins nyckelfråga har ansetts vara just lagringen och 
dess kostnader. Som framgår av OH 5 kan stora frågetecken ock­
så sättas för solfångarnas kostnader, solfångartekniken, de 
långa distributionsledningarna, plats och utrymme för solfång­
arna m m. Om och när solenergin ska nyttjas i större omfatt­
ning på 1990-2000-talet torde inte värmelagren utgöra något
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hinder efter vad dagens lovande teknikläge visar. Sverige har 
en utmärkt geologi för lagring direkt i mark med glaciala jord­
arter som lera, sand, grus och ett fast kristallint urberg. De 
svenska värmesystemen har vanligen en "kollektiv uppbyggnad" 
till fördel för alternativa energikällor och storskaliga läger­
system. I jämförelse med utlandets möjligheter, ambitioner och 
teknikfront synes Sverige här vara väl lottat och långt framme.
Om man ska peka på några nyckelfrågor för lagringsteknikerna 
som ännu är olösta så kan framhållas för
o Lagring i jord:
o Borrhålslager i berg:
o Akviferlager:
Tillgängliga lerdjup, geotek- 
niska konsekvenser, effekt- 
sväljningsförmåga
öppna contra slutna system, 
rörinstallationer, tröghet i 
lager, temperatursving, ekonomi
Brunnsteknik, vattenkemi, 
potentiala värmeförluster
o Ekonomiskt mål: < 1,0 kr/kWh-år i spec, an­
läggningskostnad?
o Allmänt: Helheten, systemlösningar,
lagrens och värmekällornas krav 
på varandra
Under de fem år som forskning bedrivits pâ 1agringsområdet har 
som tidigare nämnts många projekt i liten och stor skala genom­
förts. Planeringen fram till 1985 framgår av tabell OH 6 som 
är en grov bedömning av medelbehov för experimentbyggnadslån. 
Lagring med undermarken som medium kommer de närmaste åren att 
prioriteras i jämförelse med lagring i vattenmagasin vars FoU- 
program är väl uppstartat och intäckt.
Markenergi 1990 kan till vissa delar vara uppbyggd av system 
som visas i OH 7. Redan nu sker ett kommersiellt införande 
främst genom naturvärmens utnyttjande med värmepumpteknik. Vär­
melagringen tar sannolikt längre tid att föra in på marknaden 
men tekniken bör kunna användas både i lokala system som block­
centraler och i de mer storskaliga fjärrvärmesystemen.
Ur BFRs diskussionsskrift G13:1982 "Byggsektorn 1990" kan slut­
ligen följande noteras enligt OH 8:
Kommande stadsombyggnad och energiförändringar i befintliga 
byggnader kan och bör ske parallellt. Kommunerna måste redan 
nu planera för mångfald och valfrihet och inventera fram sina 
resurser även på markvärmesidan.
01jeersättningsplanerna borde i högre grad redan nu återspegla 
undermarkens roll som en energiresurs men den kan beaktas 
genom rullande planer.
FoU-resurserna och kompetensen finns i landet för markvärmetek­
niken och goda möjligheter föreligger till export. Den nya tek­
niken har bara haft fyra år på sig för utveckling vilket kan 
jämföras med 40 års erfarenhet av energi från olja, el och kol.
Energipolitiken har både en kort och en lång målsättning var­
för forskningen också bör bedrivas med dessa tidsperspektiv. 
Ett första vägskäl uppnås dock redan "i mitten på 80-talet" 
när den s k SOL-85 utvärderingen ska genomföras. Dagens semi­
narium om värmelagring är en viktig del av denna kommande ut­
värdering och BFR ser fram mot ett resultat och en läges­
rapport som ger anledning till fortsatta och kanske ökade 
forskningsinsatser under resten av 1980-talet.
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‘LOKALA ENEEGIKULLOR“ (Ur AF 43/84)
Delprogram
1981/82
Budget Utfall
1982/83
Budget Prisomr
till 83/84
Förändring 
pga stats­
makternas 
beslut
1983/84
vtyndighetens
förslag
1. Svstem- och cen-
O
omfcrancefråqar 5,2 4,9 5,6 5,9
2. Solvärmeteknik
- bidrag 6,3 7,6 8,2 11,6
- ISn 4,7 4,7 6,1 6,7
3. Värmepumpar »
- bidrag 10,0 8,8 12,0 15,5
- lån* 37,3 37,3 18,4 20,1
4. Värmelaqrinq i vatten
Î1
- bidrag 4,6 3,8 &.0 8.0
— ISn 10,0 10,0 0 (d.3
5. Värmelaqrinq och
varmeutvinning ur
mark
14.5- bidrag 7,7 9,3 12.1
- län 7,3 7,8 8.0 10.0
6. Termokemisk värme-
lagring
- bidrag 3,7 3,7 3.0 3.0
- län - - - —
7. Värmedistribution
- bidrag 5,7 4,9 7,6 11,0
- 13n 0,5 0,5 5,2 5,8
Summa
- bidrag 43,2 43,0 54,5 54,5 71,5
- lån 51,0 61,3D 44,6 48,9 48,9
STU, bidrag 14,0 8,1 — — —
Summa totalt 103,2 112,4 99,1 103,4 120,4
1) Inkl disposition av överförda medel från föregående budgetår.
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16LOKALA ENERGIKÄLLOR - BFR
DEUtMMM 4-5
FioU-o mråden / U f veckl ingslinjer
SO L V Ü £M E* )
WATURLIGA VÄRMEKÄLLOR
1 yfjondvårme
2. Sjövarme. (Yfv*fft*tvStmeJ
5. Grund vaf/en värme.
A Berg värme.
5. Geofcrrhisk värme 
G.CUIeluff)
7 (Sol)
cc*I
40 
30 
30 
10 
4 '
V/iRMELAGRINÖ I VATTLN OCH MARK
11. Tankrar
12. Grop magasin
13. Bergrum
Vi. Bo rrhä/s lager i berg 
15. Lagring i jord,
1G. Lagring I alcv/f e.rer (GW-magasin)
ÛVL Gao Teon. Kari.
OH-3
3
3
“fO
15
20
15
G
40 1C
220 si
« I2
17
VARMELAGEIN6
• SASÖNSSLAfrfclNfr
- SOLVÜfcMG OO Tum
•• NATUftVfjEME t (fc+8+15) Tvjh
-SPIUVÄfcMC -I? 7uh
• Korrnj>$LA6fclNfr
- LAiTUTJAHNINQ 1 FJI/-NAT
- SOPFOfcSt#iNWN&
- FA5T6bSnIC6
- TfcOGft MAescL^en
- vfjewcpuMpfies efp€ätü7jÄmk)
~ SPJUVÄEMe 5 Twh ^mflinduikt
VAD T 
WAR ?
HUR 1
OH-4
2-J3
Solenergins
nyckelfråga:
säsongslagringen
kostnaueenm
g LISE
50LFAH bhWÅ 1
£%XBL
DI5TRÎBOTIOHSUON, ^
E5.LC& PLATS *
—7.' : * /x o*
»*.'- V >' > ;*>v v
*
Värmelagring |— i gropmagasin och borrhålslager i berg 1 lera
- i tankar och bergrum
— i nfcviffirer
OH-5
SLV ®
BüQ&ETUraST £XftHÀN Î9I2-3S 19
Varmtl&çtmA î
TEKNIÎC
mfttîc c
McJa. prs(oîw 
tZji 3
ith
ï/UfiiWt ICOJriv
tym
tV|
n/ts
0
U+I*ll 19
"Bi^r
?* -n
LÀrt
TANfc — — — 0.? 3.0
— ?% • 3.3 20,o
»t BUfcfcPMU. 9 rde.i; 0.2 -
on i.3 5.6
fcsspsg imxc.uœ* 6 (dt|) - —
SO&£H«UI'**€fc. JS %
i1! ^! *® 4.8
LtäZWk 1 Jô&> 4*5 4.6 2.8
4K9IFË& î 4âS|> 4 a w) 9 2.3 —
WJPEFi ! C3) 6.3 0.2
SlUMtf? z 2 o.s-
S*.a, I&^&r 2D Mfcr 22 M* 20 MlEf«- 22,2 HÂ 36-4 Mi
Ttri&t-fc |>r^r 4 (58J (AS) (4 S)
Vâr«wew4ui«mn^ :
Âwek^ijçr & Ukf 6 » 4 W&r Î.37f/îs
(«Jtlcl VF20.6Ä«;
OH-6
MLDkfllH SYSTEM OCH/ELLER. ftfevflRMC
V*- :-.<::.• •^,.. - - .,-.
, - •• /- c ,-
21Byggforskn i ngsrådet
U.N£2'jiFÖ2Sü2J-$EL)
- 5lâdsïm&f]£jn /zjn&rqt'j$rän<if. -“hrkÉi o^mczr 
— Plcmzra fcorrmwftzli {invf&sL HswskJd. Val-WHdJ
•'g V J
■WÖW— F<»1£ *ri 
~ OljâWS^tWn^|}lîa^©r rw4îsv*de.
~ <?C/1 |£$mj*t4cvW j-inns
— Olja -Eh lCo{ 4ö års wiyztbl
• V?-Fa^er-6®J -4 •• "
— Ency#» ostOKiC och Fsti d ÎCssd och iâns mâî3àîf?7... „v. î J— U^vsVdtWns JW-S?
. j
\/3£sm
DH-8

DE GEOTEKNISKA FÖRUTSÄTTNINGARNA FÖR 
OLIKA LAGERTYPER I SVERIGE

Förekomsten av lämpligt berg - 
Conny Sjöberg, Nitro Consult AB
1 Var finns lämplig mark för lager i berg?
1.1 Sveriges berggrund
Berggrunden i Sverige hör till största delen till urberget i jordskor­
pan. Urberget är mer än 900 miljoner är gammalt och i Sverige 
ligger älderssiffrorna mellan 900 och 2000 miljoner år.
Äldst i urberget är en del vulkaniska och sedimentära bergarter 
vilka blivit mer eller mindre starkt omvandlade, oftast till gnejser 
och graniter.
I södra Sverige finns unga sedimentbergarter, mest kalksten och 
skiffrar men även sandsten. Öland och Gotland byggs helt upp av 
sådana bergarter, och i Skåne har de mycket stor utbredning. Huvud­
parten är vad man kallar kambrosilurisk och har en bildningstid 
som ligger mellan 400 och 600 miljoner år tillbaka.
1.2 Vad är lämpligt berg?
De bästa områdena för lager i berg kännetecknas vanligen av jämna, 
lugna ytor med ringa sprickfrekvens. Grundvattenytans lutning är 
här ofta flack, vilket medför en låg egen rörelse hos grundvattnet.
En låg sprickfrekvens medverkar också till att minska vattnets 
rörelse i berggrunden.
Sämre områden är sådana berg, där bergarter genom sin rikedom 
på sprickor i branterna spjälkats ut och rasat ned i stora massor 
samt de berg vilka helt sprängts sönder genom utlösning av tektoniska 
spänningar. Sämst är de sedimentära bergarterna nära stora vatten- 
bassänger där de horisontella slagen ibland kan vara kraftigt vatten­
förande.
1.3 Var finns lämpligt berg?
Inom och i närheten av våra större tätorter, där det kan vara aktuellt 
att anlägga ett värmelager, finns alltid områden med berg inom 
rimligt djup från markytan. Med rimligt djup menar jag inom ca 5 m, 
således vad man kan nå med en grävmaskin eller till en rimlig kostnad 
kan sätta foderrör.
För att finna det lämpligaste området måste man utföra en detaljerad 
geologisk-tektonisk undersökning. Det finns egentligen inga tekniska 
begränsningar för att anlägga ett borrhålslager i berg, ty även de 
sämsta bergplintarna kan, t ex med cementinjektering göras använd­
bara. Ur ekonomisk synpunkt är det dock tveksamt att planera för 
ett värmelager i starkt vattenförande kalkberg som bl a träffats 
på vid tunneldrivning i Limhamnsområdet utanför Malmö.
1.4 Översiktlig studie inom Göteborgsregionen
Inom Göteborgsregionen har BERGAB, Berggeologiska undersökningar 
AB, för SUNSTOREs räkning utfört en översiktlig studie över möjlig­
heten att anlägga ett borrhålslager i berg.
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Berggrunden i Göteborg har grovt indelats i fem olika bergartsled 
med i huvudsak nord - sydlig utsträckning, (se bil. 1).
1. Längst i väster upptas kustremsan och öarna av bergarter tillhörande 
Stora Le - Marstrandsformationen. Denna domineras av sediment­
bergarter, som är metamorfoserade till glimmerskiffer, ädergnejs
och migmatit.
2. Åt öster övergår dessa bergarter i ett granit-kvartsdioritdominerat 
område. Dessa intrusioner tillhör Åmål-Kroppefjällgranitgruppen.
3. Därefter följer ett stråk fram till Göta-Älvdalgången av alkalin 
suprakrustalgnejs. Bergarten är finkornig, har ett gnejs-granitiskt 
utseende och är sannolikt en sydlig fortsättning av Åmålsseriens 
bergarter.
if. Öster om Göta-Älvdalgången utgöres berggrunden till större
delen av pregotiska gnejser. Dominerande inom området är kvarts- 
diorit-granodiorit-granit, som genom upprepade metamorfoser 
blivit kraftigt förskiffrade och därigenom fått ett gnejsigt ut­
seende.
5. En egen grupp utgör alla mörka basiska bergarter, som uppträder 
i form av gångar och mindre massiv inom hela området. Gruppen 
innehåller flera olika bergarter med för det här ändamålet lik­
artade egenskaper och benämnes därför generellt som grönsten.
Inom samtliga delområden förekommer även andra bergartsled, men 
dessa har utelämnats då de på detta stadium ej anses påverka bedöm­
ningen.
Inom samtliga delområden kan man ta ut lämpliga avsnitt med relativt 
helt berg. Lättast torde det dock vara inom det västligaste delområdet, 
Stora Le - Marstrandsserien. Erfarenheter från bergrumsbyggen 
och brunnsborrning tyder på att berggrunden uppbygges av relativt 
hela plintar med en vanligtvis ringa vattenföring.
Sämst förutsättningar antas föreligga inom delområde 3 med alkalin 
suprakrustalgnejs. Bergarten är i relativ stor omfattning tektoniserad 
med uppkrossning som följd och därmed finns risk för sprickigt berg 
med stor vattenföring.
Grönstenar är generellt sett bra områden utom då de uppträder 
som gångar.
Inom övriga delar kan lämpliga områden anvisas efter mer fördjupade 
tektoniska studier från befintligt material, flygbildstolkning etc.
1.5 Praktisk, bergtekniska förutsättningar för borrhålslager 
i berg
0 Relativt lättborrat, d v s ej stora slag eller krosszoner som 
bl a innebär att borrstålet fastnar.
b Borrhålen får ej "rasa igen" efter borrningen, t ex lösa stenar 
som täpper till eller hindrar nedföringen av ledningsbanor.
0 Ringa vattenflöde.
Om ovanstående förutsättningar ej uppfyiles kan man med t ex 
cementinjektering stabilisera och täta berget. Det innebär att man 
genom ett antal borrhål i det tänkta lagret under tryck pressar 
in cementbruk i sprickor och slag.
1.6 Erforderliga förundersökningar
För en optimal placering och projektering av ett borrhålslager i 
berg erfordras att de flesta av följande markdata undersökes:
Geologiska data
- bergarter
- porositet, strukturer och tektonik
- utbredning i markytan
- sprickighet, frekvens, orientering
- större sprick- och krosszoner
- densitet
Hydrauliska egenskaper
- vattengenomsläpplighet (permeabilitet, 
transmissivitet)
- strömningsbild (gradienter, strömnings- 
riktningar, hydrauliska gränser)
- grundvattenbildning
- årsvariationer
Termiska parametrar
- marktemperatur (årsmedelvärde)
- årliga temperaturvariationer
- temperaturgradienter i jordlagren och 
berggrunden
- värmekonduktivitet
- värmekapacitet
- värmediffusivitet
- värmeledningsförmåga
- temperaturledningsförmåga
Med utgångpunkt från ovanstående markdata kan man placera lagret 
inom det lämpligaste området, bestämma dess geometriska utformning, 
håldimensioner och hålavstånd samt lämpligaste infodringsteknik.
Sedan de tekniska förutsättningarna bestämts, kan man relativt 
väl bedöma de ekonomiska förutsättningarna för att anlägga ett 
borrhålslager i berg inom aktuellt område.
Stockholm 1983.01.10
NITRO CONSULT AB
Conny Sjöberg
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JORDLAGER SOM KAN ANVÄNDAS FÜR ENERGILAGRING
av
K. Gösta Eriksson, Chalmers tekniska högskola, Göteborg
De tre huvudgrupper av sediment som täcker Sverige - om man 
bortser från de kemiska sedimenten som är av underordnad 
betydelse i detta sammanhang - är
• landissediment eller morän
• av rinnande vatten, vågor eller vind avsatta finkorniga 
sediment
• organiska sediment eller torvjordarter.
Moränen upptar omkhing 65 % av landets yta (Fig. 7). Moränens 
kornfördelning är vanligen mindre lämplig för energilagring, 
men lokalt består denna jordart av höga halter av vattensorte- 
rade finkorniga sediment - av typ Kalixpinnmo - och i sådana 
jordar finns goda förutsättningar för energilagring.
De sorterade, finkorniga sedimenten förekommer företrädesvis 
inom landets lägre delar - inom delar som varit täckta av hav 
eller Storöstersjön efter det landisen successivt lämnade 
landet; dessutom inom högre belägna landsdelar vilka varit 
upptagna av större s k issjöar (Fig. 2). Ett genomsnittsvärde 
av mäktigheten för dessa sediment ligger mellan 5 och 15 meter 
I älvdalarna når jorddjupet betydande mäktigheter och sediment 
djup på mellan 50 och 100 meter är ej ovanliga i flera av våra 
älvdalar. I södra Sverige domineras finsedimenten av leror 
söder om en linje från Gävle till Strömstad; norr därom utgör 
siltjordar den vanligaste jordarten inom finsedimentområdena. 
Lokalt och särskilt inom områden med sanddyner och betydande 
sval 1 sediment är sand den vanligaste kornstorleken. I stort 
sett kan huvudparten av de finkorniga svenska jordarna utnytt­
jas för energilagring, men lerjordar torde vara de mest för­
delaktiga (Fig. 3).
Torvjordarter upptar ungefär en femtedel av landets yta (Fig. 4) 
Största torvarealen förekommer i Norrland, men även i södra 
Sverige är i medeltal över 8 % av markytan torvbetäckt. Fördel­
ningen är emellertid ganska ojämn. Exempelvis i Mälardalen upp­
tar torven endast ett par procent av arealen. Inom övre Dalarna 
är torvarealen mer än 40 t av landytan och i gränstrakterna mel­
lan Halland och Småland är mer än 50 t av markytan torvtäckt. 
Medeldjupet på torvavlagringarna i landet har uppskattats till 
mellan 1 och 2 meter.
Torvmossar med större djup, som eventuellt kan nyttjas för vär­
melagring, förekommer företrädesvis i Småland, Väster- och öster 
götland, Närke och Uppland.
Fig 1.
Moränen är landisens 
avlagring, den van­
ligaste av alla våra 
jordarter. I de allra 
flesta fall underlagrar 
den även de övriga 
jordarterna. Enda 
undantaget är, när 
någon av dessa, t. ex. 
lera, vilar direkt på 
berggrunden. Kartan 
borde därför ha varit 
nästan helt svart. På 
denna bild har mo­
ränleran icke räknats 
som morän. Den 
redovisas på kartan 
över lera (jfr Skåne, 
Öland, Gotland och 
Jämtland, sid. 548). 
Grå yta—Kalfjäll. 
Efter Atlas över 
Sverige bl. 15—16.
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Fig 2.
Mörkare partier på 
kartan markerar de 
delar av Sverige 
som under något 
stadium av postgla­
cial tid varit 
täckta av Väster­
havet, Östersjön 
respektive någon 
issjö. Företrädes­
vis inom dessa om­
råden förekommer 
sedimentavlagringar 
lämpliga som ener­
gilager. (Efter 
J Lundqvist: Berg 
och jord i Sverige. 
1970).
O
FïXl
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LERA
Fig 3.
Leran redovisas här 
kollektivt, alltså både 
glaciallera (varvig 
lera) och postglacial 
lera. Därtill kommer 
moränlera (Skåne, 
Öland, Gotland och 
Jämtlands Storsjö- 
område), vilken 
under vissa omstän­
digheter knappast 
kan skiljas från sedi­
mentär lera. Inom 
Norrland torde en 
stor del av lerbeteck- 
ningen markera både 
mjäla och finmo. 
Grått=kalfjäll.
Efter Atlas över 
Sverige, bl. 15—16.
3-J3
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Fig 4.
Myrarna, torvmar- 
kerna, synes vara sam­
lade till större ytor 
inom vissa områden 
(norra Skåne, väster 
om Vättern, västra 
Dalarna, Jämtlands 
silurområdé, Kiruna- 
trakten). Nykarte- 
ringen i Jämtland 
visar emellertid, att 
även området upp 
emot fjällen är myc­
ket rikt på myrar. 
Möjligen är det lika­
dant inom övriga 
Norrland. Grått = 
kalfjäll. Efter Atlas 
över Sverige bl. 
41-42.
AKVIFERLAGRING. VAR FINNS LÄMPLIG MARK. POTENTIAL 
av Hans Hydén, VBB Stockholm.
1 BAKGRUND
Grundvatten har under senare år uppmärksammats som 
en lämplig värmekälla för värmepumpar. Problemet med 
direkt användning av grundvatten är att de naturliga 
grundvattentillgångarna i Sverige oftast är för små 
för storskalig värmeproduktion samt att grundvattnet 
nära tätorterna ofta tagits i anspråk för kommunal 
vattenförsörjning.
Vidare har grundvattenmagasin (akviferer) uppmärk­
sammats som en ekonomiskt rimlig möjlighet för säsongs­
lagring av värme. Lagring av värme från den varma 
årstiden till den kalla, då energibehovet är som störst 
är ofta en förutsättning för ett effektivt utnyttjande 
av solvärme och spillvärme.
De grundvattenmagasin som i Sverige kan utnyttjas 
som värmelager utgörs främst av isälvsavlagringar 
(grusåsar) och vissa sedimentära bergarter. Det utveck­
lingsarbete som hittills har bedrivits visar, att 
värmelagring i isälvsavlagringar är tekniskt möjlig 
främst om lager temperaturen hålls låg, under 30-40°C. 
För akviferlagring i sedimentärt berg kan eventuellt 
lagring vid högre temperaturer vara möjlig. Akviferlag- 
ring är därför normalt förenad med värmepumpteknik.
Med värmepumpar kan de temperaturer uppnås som krävs 
för att värmet ska kunna tillföras konventionella 
fjärrvärmenät.
Begränsningen i lagertemperatur gör att den generellt 
intressantaste värmekällan för laddning av akviferlager 
är sommarvarmt ytvatten, medan laddning med t ex låg­
värdig industriell spillvärme mer är att betrakta 
som specialfall.
En översiktlig rikstäckande inventering av de tätorter 
där ett kombinerat utnyttjande av akviferer som värme­
lager samt värmepumpar bedöms kunna bidra till värme­
försörjningen har utförts. Studien avser befintlig 
bebyggelse och tar således ej hänsyn till tillkommande 
värmeunderlag i framtida bebyggelse.
För att motivera gemensamma värmeförsörjningsanlägg- 
ningar av aktuellt slag krävs ett värmeunderlag på 
minst ca 3 GWh/år (motsvarar ungefär uppvärmningen 
av 150 lägenheter) med rimlig värmetäthet. Förutom 
kravet på värmeunderlaget måste orten ligga inom ett 
visst avstånd från den geologiska bildning som ska 
utnyttjas, för att systemet ska bli ekonomiskt försvar­
bart.
Avsikten med inventeringen har främst varit att göra 
en översiktlig bedömning av landets samlade potential 
för värmeproduktionsanläggningar av den aktuella typen.
36
2 PRINCIPER FÖR AKVIFERLAGRING VID LÅG TEMPERATUR
En möjlig teknisk lösning för akviferlagring vid låg 
temperatur illusteras i Figur 2.1 och kan i korthet 
beskrivas enligt följande.
Sommarvarmt vatten från en sjö eller ett vattendrag 
pumpas till en värmeväxlare där värmet förs över till 
ett slutet cirkulationssystem för grundvatten. Grund­
vattnet pumpas härvid upp ur brunnar i kanten av lager-
Figur 2.1 Driftsschema.
KONSUMENT VÄRMEPUMP VÄRMEVÄXLARE YTVATTEN
FJÄRRVÄRME- 
CENTRAL LAGER
SOMMAR
UPPLAOONING AV LAGRET, YTVATTENVÄRME TILL VÄRMEPUMPEN
VINTER
UTNYTTJANOE AV LAGRET TILL VÄRMEPUMPEN
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området och återförs uppvärmt till centrum av lägerom­
rådet via en eller flera infiltrationsbrunnar. Det 
värme som på detta sätt tillförs grundvattenmagasinet 
kommer dels att magasineras i själva grundvattnet, 
dels att värma upp sand- och grusmaterialet i marken 
(eller de utnyttjade sedimentära bergarterna). Under 
sommaren utnyttjas samtidigt ytvattnet direkt som 
värmekälla för värmepumpen via värmeväxlaren.
Under vintern stängs ytvattenkretsen av och det upp­
värmda grundvattnet används som värmekälla för värme­
pumpen. Vid urladdningen av lagret kommer grundvattnet 
på motsvarande sätt som vid laddningen, att dra ur 
den värme som lagrats i marken.
Konstruktionen med ett antal brunnar runt lägerområdets 
ytterkant möjliggör styrning av grundvattenflödena 
inom lagerområdet så att det uppvärmda vattnet kan 
hållas kvar runt lagrets centrumbrunn.
Lägersystemet är på samma sätt användbart för lagring 
av spillvärme varvid lagrets temperatur och temperatur­
variationer kan ökas något. Härigenom ökar lagrets 
värmelagringskapacitet. Även värmepumpens värmefaktor 
ökar.
Det bör betonas att den skisserade systemlösningen 
arbetar med komponenter som representerar känd teknik 
för grundvattenförsörjning och värmeteknik men som 
satts samman i ett nytt tekniskt system. Det kan också 
noteras att ett aktivt utnyttjande av grundvattenmaga­
sin för värmelagring på föreslaget sätt väsentligt 
ökar potentialen för värmeuttag jämfört med passivt 
utnyttjande av grundvattenvärme, uppskattningsvis 
med en faktor tio.
Slutligen bör noteras att andra tekniska lösningar 
än den ovan beskrivna kan vara tänkbara. T ex bör 
i vissa fall värmelagret kunna laddas med hjälp av 
infiltrationsbassänger i markytan.
3 AKVIFERLAGER SOM KOMPONENT I VÄRMEPRODUKTIONSAN­
LÄGGNINGAR
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Förprojektering av akviferlager av den typ som beskri­
vits i Kapitel 2 har tidigare genomförts för några 
anläggningar av olika storlek.
Som exempel kan nämnas Tranås tätort. Tranås har idag 
ett utbyggt konventionellt fjärrvärmenät. Värmeproduk­
tionen sker med flis och olja och effektbehovet beräk­
nas till maximalt ca 50 MW år 1985. Som en möjlig 
komplettering av värmecentralen har studerats en värme­
pump på 5 MW med akviferlager och Svartån som värme­
källa. Värmepumpen skulle då täcka baslasten (ca 30 % 
av energibehovet) och få en mycket hög utnyttjnings- 
grad (lång fullasttid).
Figur 3.1 Varaktighetsdiagram.
Värmelast och täckning för Tranås fjärrvärme­
nät.
EFFEKT VID VERK
60 --
VÄRMELAST -TÄCKNING''
FÖRUTSÄTTNINGAR
ENERGITILLGÄNGLIGHET 
UTOM REVISI0NSTID: 
-FLISPANNOR 85Ï 
-VÄRMEPANNOR 95Î 
-OLJEPANNOR 98T
50 -- LAGERSTORLEK:
-LADDFLODE 60 l/s 
-MAX UTTAGSFLÖDE 90 l/s
FUS 18 MW
ELPANNA
VÄRMEPUMP 5 MW
8760 h/ÅR
Figur 3.1 visar hur det totala värmebehovet i Tranås 
kan täckas med olika produktionsenheter. Enheter med 
höga anläggningskostnader och låga bränslekostnader, 
typ värmepump och fastbränsleanläggning ges längst 
fullasttid medan effekttopparna täcks med olja vilket 
medför små fasta kostnader men hög bränslekostnad.
Den totala anläggningskostnaden för Tranåsanläggningen
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beräknas uppgå till ca 18 Mkr, dvs 3 600 kr per installe­
rad kW. Värmeproduktionskostnaden inklusive kapitalkost­
naden uppgår till ca 0,12 kr/kWh vid kalkylräntan 
6 % och elpriset 0,18 kr/kWh. (Med 15 % kalkylränta 
ökar produktionskostnaden beräkningsmässigt till 
0,15 kr/kWh.) Pay off-tiden för en anläggning av detta 
slag som ersätter olja blir 3-4 år. Om anläggningen 
ersätter fastbränsleeldning blir pay off-tiden nagot 
längre.
För bl a Östra Ljungby tätort i Klippans kommun har 
studerats förutsättningar för gemensam värmeförsörj­
ning för ett totalt energibehov av ca 8 GWh/år. Värme­
tätheten är för låg för konventionell fjärrvärme och 
i stället har skissats ett system med distribution 
av vatten med lagrets temperatur och lokala värmepumpar 
för större samlade värmebehov. Systemet bedöms kunna 
göras konkurrenskraftigt gentemot individuell oljeeld­
ning om överföringsavstånden mellan värmekälla, lager 
och användare är små. Värmepumparna beräknas täcka 
80 % av energibehovet medan resten täcks med befint­
liga oljepannor.
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PRODUKTIONSKOSTNADER SOM FUNKTION AV VÄRMEPUMPENS 
ENERGIBIDRAG
Den bästa ekonomin för en värmepumpanläggning erhålls 
om den kan köras med full effekt hela året som en 
basproduktionsanläggning, t ex enligt Figur 3.1. Den 
kan då täcka ca 30 % av energibehovet.
Om en större andel av energibehovet ska täckas med 
värmepumpen stiger produktionskostnaden eftersom anlägg­
ningen tidvis ej utnyttjas till full kapacitet.
För att belysa dessa förhållanden har utgående från 
Tranås-studien, analyserats hur ekonomin för en värme­
pumpanläggning med en viss effekt skulle förändras 
om den placerades i konventionellt dimensionerade 
fjärrvärmesystem av olika storlek i förhållande till 
värmepumpens storlek.
Vid 25 % andel av Produktionseffekten (60 % energibi­
drag) uppgår kostnaden till 0,14 kr/kWh och vid 40 % 
andel (80 % energibidrag) till ca 0,16 kr/kWh.
Vid stort energibidrag från värmepumpen blir kostnaden 
beroende av värmepumpens konstruktion och temperaturer­
na i fjärrvärmenätet. Värmepumpens andel av den totala 
Produktionseffekten bör normalt ej göras större än 
40 % eftersom värmepumpens ekonomi då försämras av 
att den måste leverera mycket höga vattentemperaturer 
till fjärrvärmenätet. Detta gäller främst för normal- 
tempererade fjärrvärmesystem (120°C/70°C-system).
För lågtempererade system (exempelvis 95°C/65°C-system) 
kan förutsättningar finnas för att öka värmepumpens 
effektandel upp till 50 % (över 95 % energibidrag).
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5 KOSTNADER FÖR ÖVERFÖRING AV VÄRME
Värmekälla, värmelager och värmecentral kan normalt 
ej påräknas ligga i nära anslutning till varandra 
såsom fallet är i Tranås (ca 500 m). I de flesta fall 
tillkommer därför en kostnad för överföring av värme 
från värmekälla till värmecentral.
Värmeöverföringen mellan värmekälla, lager och värme­
central sker med en maximal vattentemperatur av ca 
20°C. Överföringen sker i två konventionella vattenled­
ningar för fram- resp återledning. Kostnaden för en 
sådan överföringsanordning låter sig således relativt 
väl beräknas.
Under förutsättning att en temperatursänkning av 5°C 
i ytvattnet kan utnyttjas för värmeuttag under laddnings- 
förloppet och att värmepumpens värmefaktor är 3,0 
krävs ett vattenflöde av ca 27 l/s per MW värmeeffekt 
från värmepumpen. Dessutom krävs ett ytterligare vatten­
flöde för att samtidigt ladda värmelagret som är ca 
50 % av det första.
Resultatet av beräkningar av överföringskostnaden 
är samihanfattade i Figur 5.1. Denna visar kapitalkostna­
der fö^ överföringsledningar (2 parallella ledningar) 
som funktion av värmepumpens storlek och andel av 
total Produktionseffekt i värmeproduktionsanläggningen.
I figuren kan t ex utläsas att för en 5 MW värmepump 
som täcker 25 % av effektbehovet blir överföringskostna­
den 0,4 öre/kWh,km. Avståndet avser det totala avståndet 
från värmekälla till värmepump via lagret.
Figur 5.1 Överföringskostnad för värme till värmepump 
som funktion av värmepumpstorlek.
öre/kWh km
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6 INVENTERING AV POTENTIELLA AKVIFERLAGER
Inventeringsarbetet har utgått från att en acceptabel 
produktionskostnad för värmeproduktion till större 
fjärrvärmenät är 0,16 kr/kWh. Tillåtet avstånd mellan 
värmekälla och värmecentral blir då beroende av värme­
pumpens andel av den totala Produktionseffekten. En 
lägre andel av effekten innebär en längre fullasttid 
och medger således utrymme för större överföringskost- 
nader. Värmepumpeffekter lägre än sommarlasten ger 
dock inget ytterligare utrymme.
Kostnaden 0,16 kr/kWh är konkurrenskraftig jämfört 
med totalkostnader för torv- och fliseldning i medel­
stora anläggningar men något högre än kostnaden för 
koleldning. I de fall man redan har installerat fast­
bränslepannor måste man konkurrera med de rörliga 
kostnaderna som för torv och flis är ca 0,12 kr/kWh 
och för kol något lägre. Utrymmet för värmeöverförings- 
kostnader för värmepumpen är i det senare fallet mycket 
begränsat.
Utgående från de kostnadsberäkningar som redovisats 
i det föregående har upprättats ett diagram. Figur 6.1, 
som visar maximalt acceptabelt överföringsavstånd 
för produktionskostnad 0,16 kr/kWh som funktion av 
värmeunderlagets storlek och värmepumpens andel av
Figur 6.1 Maximalt överföringsavstånd som funktion 
av anläggningsstorlek (80 % anslutning).
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Produktionseffekten. Värmeunderlaget har uttryckts 
i antal invånare med antagande om 80 % anslutning 
till den gemensamma värmeförsörjningsanläggningen.
I inventeringsarbetet har i det första steget endast 
beaktats avståndet mellan potentiella akviferlager 
och tätorter. För att ha marginal för överföring från 
värmekälla till värmelager har därför det maximalt 
tillåtna avståndet mellan lager och bebyggelse begrän­
sats enligt Figur 6.1. För orter under 2 000 inv har 
tillåtet överföringsavstånd satts till noll eftersom 
förutsättningar för konventionell fjärrvärmeförsörj­
ning bedöms som små och endast system typ Östra Ljung­
by normalt kan bli aktuella, vilka endast är konkurrens­
kraftiga om överföringsavstånden är små.
De geologiska bildningar som bedömts kunna lämpa sig 
för akviferlager av beskriven typ är dels grovkorniga 
isälvsavlagringar av olika slag med en vattenförande 
mäktighet av minst ca 10 m, dels sedimentär berggrund 
som bildar porakviferer, i vilka förutsättningar finns 
att anlägga konventionella grundvattenbrunnar för 
infiltration och uttag av vatten i stora kvantiteter. 
Kännedomen om akvifererna i sedimentberggrunden är 
begränsad och potentialen för värmelagring där har 
därför bedömts försiktigt.
I det inledande inventeringsarbetet har ej beaktats 
eventuella motstående intressen med anspråk på grund­
vatten och grusförekomster. Denna fråga behandlas 
vidare i kapitel 8.
Från geologiska översiktskartor i skala 1:400000 har 
de intressanta geologiska bildningarna överförts på 
översiktskartor i skala 1:250000.
Orter större än 500 inv med ett visst givet maximalt 
avstånd från markerade geologiska bildningar har för­
tecknats.
De maximala avstånden visas i Figur 6.1. För akvifer­
lager i sedimentberggrund har, för att ej överskatta 
potentialen, de maximala överföringsavstånden förskju­
tits en klass så att orter i den minsta storleksklassen 
ej tagits med i inventeringen.
Med hjälp av topografiska kartor, jordartskartor och 
i förekommande fall hydrogeologiska kartor har bedömts 
huruvida möjligheter finns att anlägga akviferlager 
enligt uppställda kriterier.
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7 BEBYGGELSEINVENTERING
Inventeringen av bebyggelsen i de akviferlager intressanta 
tätorterna har gjorts med utgångspunkt från SCBs FoB-80 
material. (Lägenheter efter hustyp och byggnadsperiod 
i kommuner och tätorter 1 november 1980 enligt indel­
ningen 1 januari 1981.)
Lägenhetsantalet i FoU-statistiken har omräknats till 
ytor för flerbostadshus- och småhuslägenheter. En 
uppskattning av tätortens övriga lokalytor har gjorts 
på grundval av bostadsytorna. Med hänsyn tagen till 
tätortens huvudsakliga expansionsperiod har en relevant 
specifik energiförbrukning valts ur SCBs energistatis­
tik, varvid totalt energibehov för flerbostadshuslägen- 
heter och lokaler kunnat beräknas.
För de tätorter, som har ett redan utbyggt fjärrvärme­
nät eller ett under utbyggnad, har levererad värmemängd 
för perioden juli 1980 till juni 1981 angivits enligt 
Svenska Värmeverksföreningen. Som jämförelse har dess­
utom angivits den planerade värmemängden för år 1990 
enligt Svenska Värmeverksföreningens "Bränsleplan 
81 " .
Då föreliggande studie i första hand avser blockcentral­
nivå om minst 3 GWh/år, så har tätorter med mindre 
än 150 flerbostadshuslägenheter gallrats bort.
Det har beaktats att det inte är sannolikt att det 
totala energibehovet finns så samlat i bebyggelsen 
att det kan täckas med ett distributionsnät som blir 
rimligt från kostnadssynpunkt. Vid utvärderingen av 
lagerpotentialer och laddningsmöjligheter har därför 
det totala energibehovet för varje tätort minskats 
med ca 10 %.
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8 POTENTIELLA AKVIFERLAGER FÖR BEFINTLIG BEBYGGELSE
I en avslutande etapp av inventeringsarbetet har gjorts 
en bedömning av i vilken utsträckning det i Kapitel 7 
beräknade värmebehovet ekonomiskt skulle kunna tillgodo­
ses med värmepumpar och akviferlager.
Som underlag för detta arbetsmoment har upprättats 
ett diagram, Figur 8.1 som visar maximal ekonomisk 
lagerstorlek som funktion av värmeunderlag och överfö­
ringsavstånd från värmekälla via lager till värmecentral.
För de potentiella akviferlagren har först identifie­
rats en möjlig värmekälla. Bedömningen att ett visst 
ytvattendrag är tillräckligt stort för att räcka till 
som värmekälla för en viss lagervolym är i några fall 
mycket osäker. Där stora osäkerheter i bedömningen 
föreligger har därför notering gjorts i inventeringsma- 
terialet.
Med det totala avståndet mellan värmekälla och bebygg­
else via lagerplatsen samt värmeunderlaget som ingångs- 
parametrar har med hjälp av Figur 8.1 tagits fram
Figur 8.1 Ekonomisk lagerstorlek som funktion av 
värmeunderlag och överföringsavstånd.
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möjlig värme pumpstorlek och det energibidrag som 
denna kan ge.
Överslagsmässigt uppgår erforderlig volym på akvifer- 
lagret till ca 350 000 m3 per MW värmepumpeffekt oav­
sett det totala energibidraget. Detta sammanhänger 
med att hela värmebehovet för vinterhalvåret måste 
lagras och att värmepumpen går med full effekt under 
denna tid oavsett hur den är dimensionerad inom de 
gränser som förutsatts (10-40 % av total produktions- 
effekt).
Härefter har värderats i vilken utsträckning detta 
lagerbehov kan tillgodoses på de identifierade potenti­
ella lagerplatserna. Vid lagrens inplacering har i 
möjligaste mån hänsyn tagits till kända kommunala 
grundvattentäkter så att lagren placerats på minst 
500 m avstånd från dessa. Detta avstånd bör i de flesta 
fall vara mer än tillräckligt för att eliminera en 
märkbar termisk påverkan på vattentäkten. Speciella 
hänsyn till ev grustäktsintressen har ej tagits efter­
som akviferlager av beskriven typ normalt ej behöver 
inskränka grustäktsmöjligheterna. Grustäktsintressen 
bör dock beaktas vid placering av brunnar och ledning­
ar som hör till lagret.
De med hänsyn till ovan givna kriterier möjliga lager­
volymerna har omräknats till möjlig värmepumpeffekt 
och årligt energibidrag. Härvid utgörs ca 1/3 av det 
beräknade energibidraget av drivel som måste tillföras 
värmepumpen.
En summering visar att ca 12 TWh/år eller ca 18 % 
av Sveriges totala nettouppvärmningsbehov kan täckas 
genom ett kombinerat utnyttjande av ytvatten, grund­
vattenmagasin och värmepumpar. Detta motsvarar ett 
bruttobehov av ca 1,5 miljoner m3 olja. Detta förut­
sätter att värmelager anläggs i drygt 200 orter. I 
ytterligare ett tjugotal orter finns förutsättningar 
för värmelagring om en lämplig värmekälla, t ex spill­
värme eller soldammar, finns tillgänglig eller kan 
anordnas.
Det bör slutligen framhållas att de generaliserade 
och ibland försiktiga kriterier, som varit nödvändiga 
att använda i ett inventeringsarbete av detta slag, 
gjort att en del platser med möjligheter för akvifer­
lager fallit bort. Att en ort ej finns med i denna 
inventering utesluter således ej att lagringsmöjlighe­
ter ändå kan föreligga. Detta förhållande bekräftas 
av ett antal pågående projektstudier för orter som 
ej är med i inventeringen.
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RAPPORT FRÂN IEA, ADVANCED HEAT PUMPS, ANNEX II, 
DEVELOPMENT OF A VERTICAL EARTH HEAT PUMP SYSTEM
Gösta Rosenblad 
JORDVÄRMEGRUPPEN CTH
1 JORDVÄRMEGRUPPEN (JVG)
Start hösten 1976 och första större anslag 1977.
1.1 Institutioner
Samarbete 3 institutioner CTH, nämligen
Geologiska institutionen
Inst för Värmeteknik och maskinlära
Avd för Husbyggnad vid inst för Arkitektur
Idén med vertikala rör för jordvärme föddes ti­
digt, då litet ytbehov är attraktivt liksom möj­
lighet till drift med värme från jord eller från 
luft då laddning alltid erfordrades. Lera fördel­
aktigt med hänsyn till rörens montage.
Institutionernas insatser:
1.1.1 Geologi
Mätmetoder för termiska egenskaper i marken. 
Geologiska och tekniska synpunkter på frysning av 
lera.
Byggteknik för lågtemperaturlager.
1.1.2 Värmeteknik och maskinlära
Studium i datormodell av hela system; värmepump, 
värmefångare och marklager.
Byggt Utby med jordlager i lera och numera vind- 
konvektor. Frysning har varit starkt aktuell.
1.1.3 Husbyggnad
Arbetar mest med installations- och arkitektonis­
ka frågor där lager i liten utsträckning kommer 
in. Arrangemanget av vindkonvektor dock betydel­
sefullt och följd av lågtemperaturlager.
Det skall framhållas att institutionerna inom 
jordvärmegruppen också bearbetar andra frågor, 
som inte berör lågtemperaturlager.
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Gruppen i dess helhet samarbetar i utvärdering av 
1) Utby, 2) Sunday, 3) Orsa och 4) Surte} i de 
båda senare fallen ytjordvärme.
1.2 Närmast framtida arbeten
Närmast ligger före ett antal "case studies" med 
noggrann uppskattning av olika kostnader. Vidare 
i fortsättning därav systemstudier med beaktande 
av påverkan på hela samhället. Där kommer in frå­
gor om både låg- och högtemperaturlagring, till­
satsenergi av olika slag, bedömningar om utveck­
lingspotentialer osv.
JVG avser att i februari eller mars ordna ett 
seminarium gällande erfarenheter av mätningar och 
utvärderingar av jordvärmeanläggningar.
2 IEA ANNEX II
Arbetet är i december 1982 i utredigerings- och 
slutförandefasen. Det beräknas föreligga i tryck 
våren 1983.
Huvudkapitlen är:
State of the Art
Soil and Ground Conditions
Climate Conditions
Annual Heat Demand for Buildings
Computer Program
Heat Transfer in Ground
Components and Prices
Annual Energy Use - Storage Configurations
Technical Potential
Barriers to Use
Economic Considerations
Further Research and Development
Sammankallande och ordförande är Bernt Bäckström, 
s k Operating Agent Göran Hultmark. Företrädare 
för USA, Canada, Danmark, Österrike och Sverige.
Klart olika utveckling i olika länder. USA är 
mest intresserat av mindre hus och möjligheter 
till sommarkyla, Österrike för strömmande grund­
vatten, Danmark har svåra grundförhållanden för 
lager.
Utan att skryta kan konstateras att Sverige lig­
ger klart före och att rapporten kommer att ha 
mer att lära de utländska staterna än oss.
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LÂGTEMPERATURLAGER I UTBY. KONSTRUKTION OCH ERFA­
RENHETER.
Gösta Rosenblad 
JORDVÄRMEGRUPPEN CTH
1 VÄRMEPUMPSYSTEMET
Figur 1 visar schematiskt systemet i Utby.
I anslutning till brinepumpen finns två motor- 
styrda trevägsventiler. Ventilen före pumpen av­
gör om brinelösningen skall komma från vindkon- 
vektorn eller från lagret. Ventilen efter pumpen 
dirigerar brinen till värmepumpen eller till lag­
ret. Av totalt fyra möjligheter är tre intressan­
ta, nämligen när pumpen suger från vindkonvektorn 
a) driftsättet värmepump luft och b) laddning. 
Vilketdera avgörs av ställningen hos ventilen 
efter pumpens utlopp. Vid det tredje driftsättet, 
c) värmepump jord, suger inloppsventilen från 
lagret och dirigerar utloppsventilen till värme­
pumpens förångare. Observera att det varmaste 
brineflödet alltid förekommer i lagrets centrim.
2 LAGRETS UPPBYGGNAD
Figur 2 visar lagerelementen i form av 10 m långa 
PVC-rör med diametral mellanvägg. Nedtill är en 
huv tillklistrad, upptilll ett T-rör. Observera 
det lilla hålet överst i T-styckets mellanvägg, 
medgivande ostörd luftpassage oberoende av ström­
ning sriktningen.
Figur 3 visar planvy av lagret med 37 rör. För­
bindelseslangarna är av polyeten. Uppdelning på 
tre parallella passager för att nå rimligt tryck­
fall. Ventilerna underlättar sökningen efter 
eventuella läckor. De är tillgängliga från ytan 
genom två brunnar med täta lock.
Förbindelseslangarna ligger 0,5 à 0,6 m under 
markplanet. Avstånden emellan rören är överallt 
2,0 m. Lagrets yta är 128 m2 och volym ca 1300 
mJ.
Marken är lera X = 1,12 W/m K, C = 3,6 MJ/m3 K 
med hög vattenkvot w = 60—80 % (= viktsmängd 
vatten relativt torr lera).
Den runda lagerformen är diskutabel, då återlägg- 
ning av bortschaktade jordmassor måste göras ma-
4-J3
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nuellt med skottkärror. Det bedömdes omöjligt att 
utan skador köra med grävmaskin på den med ca 
0,5 m igenfyllda gropen.
Figur 4 visar ett par förslag till lager, där det 
vertikala systemets fördel att medföra små schakt­
massor sökt utnyttjas.
3 DRIFTSRESULTAT 1979-1982
Figur 5 visar som heldragna linjer femdagarsme- 
delvärden av in- och urladdning under 1981. Ladd­
ning från vindkonvektor börjar i april och är i 
stort sett avslutad i september. Slutet av mars 
och oktober är viloperioder, då värmebehovet 
täckes via vindkonvektorn.
Streckad linje visar beräknade läckflöden, som är 
reella förluster under månaderna juli tom no­
vember men värmetillskott under december tom 
juni. Förluster och vinster uppväger varandra, 
vilket bör vara karaktäristiskt för lager av den­
na karaktär.
Figur 7 visar ytterst de minsta och högsta medel­
temperaturerna hos lagret under åren 1980 till 
1982. I de båda mittkolumnerna visas vid samma 
tillfällen de ostörda jordmedeltemperaturerna 
över 0,5-10,5 m djup.
Den låga temperaturen 1980 kommenteras i det föl­
jande. Detta år laddades med värmeväxlare och 
fläkt inbyggda på vinden, medan de båda följande 
åren laddades med vindkonvektor. Den varma somma­
ren 1982 förklarar de högre maximalvärdena detta 
år. Den högre minimumtemperaturen 1982 beror på 
stark kyla i december och januari. Vid dessa 
tillfällen var värmepumpens kapacitet otillräck­
lig. Då kylperioderna inträffade i början av vin­
tern, sparades lagret genom att hela lasten togs 
på olja. Hade motsvarande kyla inträffat senare 
vid god lagersituation, hade värmepumpen fått ar­
beta kontinuerligt och endast toppvärmebehovet 
tagits med olja. Därmed hade säkert också lagret 
kylts ner längre. Starkt avgörande för lagrets 
minimumtemperatur är vädersituationen i sista de­
len av februari och i mars samt tidpunkten då en 
laddning kan påbörjas.
Figur 6 ger ett sammandrag av driftsstatistik för 
tre bränslesäsonger. Laddning började 1979-06-20 
vid jordmedeltemperatur av ca 8,5 °C. Värmepumpen 
startades 1979-10-11, varvid värmeupptagning från 
luften som nämnts skedde med värmeväxlare och 
fläkt. Verkan av förändringar avspeglas tydligt.
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Så t ex är den starka sänkningen av COP från 2,82 
till 2,20 när laddningsenergin beaktas en följd 
av luftfläktens energibehov, 1,2 kW. När de föl­
jande åren vindkonvektorn användes, minskar el­
energibehovet för laddning till 25 % av tidigare 
värde eller 0,4 kW motsvarande brinepumpens ef­
fekt. Därmed är skillnaden mellan COP utan res­
pektive med laddningsenergi mindre, ca 10 %.
Under den första driftsperioden var driftstiden 
för luftvärmepump endast 233 h, medan den för 
jordvärmepump var icke mindre än 2297 h. Under de 
båda senare säsongerna var tiden för jordvärme­
drift 700 till 800 timmar lägre på bekostnad av 
en inte fullt lika stor ökning i tiden för luft- 
värmedrift. Dessa förändringar hänger samman med 
att i april 1980 den ursprungligen manuella styr­
ningen av trevägsventilen före brinepumpen - se 
figur 1 - ersattes med en automatisk styrning be­
stämd av utomhusluftens temperatur. Genom att 
under vinterhalvåret via automatiken utnyttja al­
la de tillfällen då lufttemperaturen var till­
räcklig för drift luftvärmepump, dvs mer än ca 
+2 °C, kunde jordvärmefältet avlastas med i me­
deltal ca 800 driftstimmar. Verkan härav framgår 
tydligt av ett par av mittkolumnerna, där det re­
dovisas varifrån värmepumpen hämtat sitt lågtem- 
peraturvärme. Under första året hämtades från 
marken ca 59 Gcal men under de följande endast 37 
resp 34. Detta förklarar den låga lagertemperatu­
ren 2,4°, se figur 7, men också att marken första 
året i betydande grad varit frusen, en omständig­
het som temperaturmätningarna endast registrerar 
med ett 0-värde.
Den automatiska skiftningen luftvärme till jord­
värme eller omvänt minskade belastningen på lag­
ret från 100 till ca 60 %! Genom vindkonvektorn 
kan mindre lager väljas.
Energin från marken till värmepumpen borde så när 
som på positiva eller negativa lagerförluster 
stämma överens med energin från vindkonvektorn 
till marken. Att så inte är fallet första drifts­
säsongen med 58,8 GJ från marken och 26,6 GJ till 
lagret har att göra med dels att marken vid star­
ten var varmare än vid samma tidpunkt följande 
år, dels med den onormala frysningen i lagret, 
som torde ha orsakat ett onormalt stort värmein- 
läckage.
Emellertid är skillnaderna stora också de följan­
de åren, 37,3 och 33,6 GJ uttagna emot 31,1 och 
27,2 GJ inmatade. Orsaken torde vara att förbin­
delseledningarna emellan rören, se figur 3, 
tjänstgör som ett ytjordvärmesystem, som sommar­
tid värmer brinelösningen efter varje passage av 
ett rör.
Den här beskrivna erfarenheten antyder ett hyb-
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ridsystem yt/vertikal-jordvärme med vertikala rör 
av djupet 3 till 5 meter och laddning enbart ge­
nom att cirkulera brinelösningen. Ett sådant sys­
tem borde kräva en area betydligt mindre än ett 
normalt ytjordvärmesystem.
4 FRYSSKADOR
Det första årets drift skedde med brinetemperatu- 
rer på 0 °C eller därunder från mitten av decem­
ber till mitten april. Därvid frös i avsevärd 
grad leran runt rören. Följderna härav visade sig 
först på sommaren, då det i gräsmattan på tre à 
fyra ställen just över rören uppkom hål av dia­
metern ca 0,5m och av en volym om 130 till 150 1, 
dvs omkring en skottkärra. Efter höstregnen upp­
kom ytterligare hål över andra rör så att slutli­
gen praktiskt taget varje rör var markerat av en 
grop eller ett hål.
När gräsmattan påföljande år sanerades lades över 
varje rör först en kudde av stenull, ca 25x35 cm 
och 100 mm tjock, och ovanpå denna en skiva 50x50 
cm^ av korrugerad plast, som bör förhindra jord 
från att falla ned om det ånyo skulle bildas hål­
rum runt rören.
Som sedan visats har värmeuttagen de båda följan­
de säsongerna varit ca 40 % lägre. Något uppre­
pande av det första årets fenomen har därför inte 
inträffat.
Anledningen till här berörda fenomen är att i de 
ytterligt små kapillärutrymmena i leran vatten 
kan befinna sig i fasjämvikt med is vid lägre 
temperaturer är 0 °C. För lerlagret närmast röret 
avklingar kapillärverkan, vilket medför att det 
rörliga vattnet fryser till is runt röret. I sam­
band härmed ökar volymen, dvs isfronten tränger 
undan den gamla lerfronten. När isen tinar - na­
turligtvis med inlagrade mer eller mindre stora 
lerpartier, linser - uppstår i marken det hålrum, 
vars följder först visar sig sedan regn ovanifrån 
fått tillfälle att lösa upp det delvis av rottrå­
dar bundna översta markskiktet.
Wind convector Figure 1 53Scheme
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Connections for 
vertically pipes, Utby
Figure 3 55
Suggested arrangements for storages with vertical 
tubes in straight rows.
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GEOTEKNISKA PROBLEM I SAMBAND MED VÄRMELAGRING I LERA 
av Ulf Lindblom och Kent Adolfsson
De nuvarande energipriserna medger inte att man kan konstruera 
dyra värmelager. Istället krävs låga byggnadskostnader och hög 
termisk verkningsgrad för värmelager. Dessa krav kan uppfyllas av 
värmelagersystem i lera med vertikala rör som värmeväxlare.
Eftersom vattnet i leran har betydligt högre värmekapacitet än 
mineralskelettet, föredrar man leror med hög vattenhalt. Exempel 
på sådan lera är de finkorniga marina lerorna, som avsattes på 
havsbotten nära inlandsisen i Skandinavien och som nu dominerar 
jordlagren längs kusten. Den låga skjuvhålIfastheten hos dessa 
leror förenklar installationen av värmeväxlarelementen.
En finkornig vattenmättad lera innehåller 60-80 volymprocent vatten. 
Lermineralen bildar ett skelett av platta partiklar med porvatten 
i mellanrummen mellan mineralpartiklarna. De termiska egenskaperna 
av vattenmättade leror som funktion av skrymdensiteten visas i 
figur 1. Skrymdensiteten är i sin tur en måttstock på vatten­
halten; mängden vatten dominerar de termiska egenskaperna i dessa 
leror.
BULK DENSITY,
LEGEND REMARKS
------CONDUCTIVITY, V/-X
----- CAPACITY, KJ/.*.*»*
.....  DIFTUSIVITY, -*m/—<
FULLY SATURATED SOIL.
CONDUCTIVITY, VATER - .56 V/-K 
CONDUCTIVITY, MINER. - 3.5 V/.K 
CAPACITY. VATER - 4. IB KJ/tK 
CAPACITY, MINER. - .8 KJ/IK 
BULK DENS., VATER - 1 L/-*-*. 
BULK DENS.. MINER. - 2.75 L/.*»»»
Fig. 1. Samband mellan skrymdensitet och 
termiska parametrar för lera.
För en fenomenologisk förklaring av följdverkningarna av tempera­
turförändringar i vattenmättad lera kan det vara lämpligt att 
lämna följande bakgrund. I figur 2a visas en detalj av ett ler- 
skelett. Alla korn är i kontakt med varandra vid hörn, kanter 
eller på flata ytor. Om det inte funnits något vatten mellan 
kornen skulle alla inre krafter i skelettet tvingas passera ler- 
partiklarna och partikel kontakterna. Emellertid fyller vatten
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helt och hållet ut utrymmet mellan kornen i skelettet och vattnet 
överför en del av de inre krafterna i leran. Detta kan illustreras 
som i figur 2b, där fjädrarna representerar lerskelettet, vilket 
är omgivet av vatten. I en orörd lerprofil balanseras vikten av 
den ovanförliggande jorden exakt av kornskelettet (den s k effek­
tiva spänningen) och av porvattentrycket. Det är typiskt för post- 
glaciala, finkorniga leror att de inte har tidigare utsatts för 
högre tryck än det som för tillfället råder. Man undantar då några 
meter uttorkad lera närmast markytan. Den tidigare högsta rådande 
effektivspänningen (det s k förkonsolideringstrycket) kan man 
enkelt bestämma i ett laboratorium genom att belasta ostörda ler- 
prover samtidigt som man avläser sammantryckningen som funktion 
av kraften. Just vid förkonsolideringstrycket kommer kompressionen 
att öka tydligt, figur 3a. Eftersom allt porvatten dräneras bort 
i en sådan test, är de uppmätta spänningarna effektivspänningar.
Fig. 2(a). Kornskelett hos lera. Fig. 2(b). Reologisk konsoli-
deringsmodell.
STRESS 0.00 STRESS 0.00
Fig. 3(a). Förkonsoliderings- Fig. 3(b). Sänkning av förkonsoli- 
tryck. deringstryck.
Låt oss nu titta på vad som händer vid uppvärmning av en lera där 
spänningarna ligger vid förkonsolideringstrycket. De ökade tempe­
raturerna tenderar att öka volymen på porvattnet. Detta gäller 
också lerskelettet men utvidgningen av vattnet är betydligt större 
Locket i cylinderna i figur 2b trycks med andra ord uppåt av
vattnet och denna rörelse motarbetas av lerskelettet. Den tidigare 
rådande balansen mellan effektivspänningar i skelettet och por­
tryck har nu ersatts av ett övertryck i porvattnet. Förkonsol i- 
deringstrycket som inlagras i lerskelettet raseras samtidigt del­
vis. Markytan häver sig. Genom porvattenströmning kommer så små­
ningom övertrycket i vattnet att dräneras bort från den uppvärmda 
delen av leran, jämför hålen i locket i figur 2b. Emellertid kommer 
återgången till de ursprungliga effektivspänningarna att innebära 
sättningar eftersom förkonsolideringstrycket har minskat, jämför 
figur 3b. Detta är sättningar som utbildas utan att någon yttre 
belastning lagts på markytan.
När man sedan kyler lerlagret kommer lerans porvatten innehåll att 
krympa, vilket innebär sänkningar av vattentrycket och inströmning 
av vatten från omgivningen.
Det är inte bara sättningarna som påverkas av den påtvingade 
volymökningen och volymminskningen av porvattnet. Denna påverkar 
också skjuvhållfastheten i leran. Speciellt i början, innan den 
temperaturinducerade konsolideringen har startat, kommer sänkningar 
av skjuvhållfastheten att inträffa. Av denna orsak bör man undvika 
att lägga värmelager i lera i närheten av slänter som har låg 
säkerhet mot utglidning. I ett längre tidsperspektiv kommer 
emellertid konsolideringen genom uppvärmning att successivt öka 
skjuvhållfastheten i området.
Det skulle vara ekonomiskt mycket intressant att använda frysning 
i ett värmelager i lera. På detta sätt skulle lagervolymen kunna 
begränsas betydligt jämfört med ett lager som inte fryses. Men 
frysningen kommer att leda till en serie problem.
Det är välkänt att varierande temperaturer skapar störningar i 
testresultat på geotekniska laboratorier. Goda laboratorier har 
därför möjligheter att upprätthålla en mycket jämn temperatur.
Det är emellertid svårt att i geoteknisk litteratur hitta kvanti­
tativa undersökningar av inverkan av värmning och kylning på jord­
parametrar. Speciellt gäller detta lera. Frysning och upptinings- 
problem har rapporterats i samband med jordundersökningar för 
vägar och dammar. Däremot har erfarenheter av mäktiga leravlagring- 
ar utsatta för frysning och upptining inte rapporterats i littera­
turen.
Av denna anledning har två experimentella undersökningar om effek­
ter av kylning och uppvärmning på lera igångsatts vid Chalmers i 
Göteborg. Här skall närmare beskrivas det fältförsök som drivs av 
institutionen för geoteknik med grundläggning.
Denna fältstation är belägen nära Göta Älv i Kungälv. På platsen 
är lermäktigheten ca 40 meter och leran är svagt överkonsoliderad 
med en vattenkvot mellan 70-110 I. Geotekniska standardundersök­
ningar har utförts i fält och med laboratorieförsök på ostörda 
prover, se figur 4.
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DEPTH SOIL TYPE SHEAR STRENGTH WATER CONTENT
SENSITIVITY BULK DENSITY
LEGEND
-----• SHEAR STRENGTH kPo
(FALL CONE TEST)
—M— SHEAR STRENGTH kPa 
(VANE BORER TEST)
-----e  SHEAR STRENGTH KP«,
(UNCONFINED PRESSURE TEST)
-----•— SENSITIVITY
(ACC. TO FALL CONE TEST)
-----X—- SENSITIVITY
(ACC. TO VAÆ BORER TEST)
----- ------ WATER CONTENT Z
—•— LIQUID LIMIT X
(ACC. TO FALL CONE TEST)
—e-— BULK DENSITY L/.*»«.
Fig. 4. Laboratorieresultat.
Själva lagret består av 25 stålrör med 88 mm ytterdiameter. Dessa 
har pressats ner till 12 m djup i ett kvardratiskt mönster. Av­
ståndet mellan rören är 2,8 m. Rent vatten används som cirkulerande 
vätska och uppvärmning sker med elpannor. På försöksfältet har 
installerats utrustning för uppmätning av temperaturer, portryck 
och sättningar. Dessutom genomförs regelbundet ostörd provtagning 
på platsen. Proverna undersöks sedan i laboratorium på Chalmers.
I figur 5 visas vätsketemperaturen samt temperaturen i värmeväxlar­
rören och i leran utanför rören som funktion av tiden. Man kan se 
av figuren att temperaturökningen är linjär med tiden.
Portrycken uppmäts i en vertikal linje mitt emellan 4 värmeväxlar­
rör. I figur 6 visas ökningarna i porvattentryck. Som man ser av 
figuren är ökningen av portrycken icke linjär med tiden, vilket 
man kunde ha förväntat med en linjär temperaturökning. Avtagandet 
av portrycksökningen kan kanske förklaras av sänkningen av por­
vattnets viskositet. Man ser också att mätningar på små djup visar 
mindre porvattentryckökning, och detta kan möjligen förklaras av 
bättre dräneringsmöjligheter nära markytan.
I figur 7 summeras jordrörelserna i en vertikal sektion under den 
tid lagret uppvärms. Det är genomgående hävningar som registreras. 
Man noterar att själva markytan knappast rör sig medan på större 
djup fullt uppmättbara hävningar registreras.
På figur 8 visas bestämningar av förkonsolideringstryck före och 
efter uppvärmning av lerprofilen. Uppenbarligen har en sänkning 
av förkonsolideringstrycket skett genom uppvärmningen. På 12 m 
djup är man faktiskt nere vid den rådande effektivspänningsnivån.
Detta innebär att ytterligare sänkningar av förkonsolideringstryck 
et skulle leda till sättningar.
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TIHE-MJMBER, DAYS
LEGEND
------------A VE. STORE TEMP.
-----------AVE. FLUID TEMP.
............. TEMP. OUTSIDE HEAT-EXCH.
------------TEMP, a 35 - DIST.
------------TEW. e. 95 . DIST.
Fig. 5. Temperaturer på 6 m djup.
LEGEND
--------------DEPTH 1.0 -
--------------DEPTH 4.5 »
.............  DEPTH 6.0 -
--------------DEPTH 9. 0 -
Fig 6 Porvattentryck
.025
LEGEND
------------ REFERENCE AREA
-----------  SURFACE
.............. DEPTH 1 -
_______DEPTH B •
------------ DEPTH 12 •
Fig. 7. Vertikalrörelser.
DEPTH UNDER SURFACE. .
LEGEND
-----------REGR.L1Æ. 7.3 DEER. C
.............  RECR.LINE, 22.8 OECR. C
------------REGR.L1NE, EFF. PRESSURE
• PRECDNS. PR. 7.3 DECR. C 
o PRECDNS. PR. 22.0 DECR- C
Fig. 8. Förkonsolideringstryck 
i relation till djup.
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SUNCLAYENERGILAGRING I LERA
Göran Hultmark
FAKTA OM SUNCLAY
Solenergisystemet bygger på att solvärme här samlas 
in av mycket enkla solfångare2under sommaren. 
Solfångarna 1 består av 1500m matt svart takplåt- 
ca 10% av totala takytan - som även fungerar som 
vattentak. Ovanpå denna plåt är bockade Sunstrips 
fästade. (Sunstrip är en aluminiumfläns med ett 
invalsat kopparrör där kalciumkloridblandat vatten 
cirkulerar och samlar in den solenergi som till­
förs takplåten.)
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PEH0 16mm
170mm LERA
C/C 2m
Den insamlade solenergin kan användas direkt via 
anläggningens värmepumpar , men i huvudsak lagras 
den i ett värmemagasin 2 för uttag under den 
kalla årstiden. Värmemagasinet utgörs av befintlig 
mark, som här består av lera. Genom att föra ner 
600 U-formade plaströr 35 meter ner i marken och 
koppla samman dem så kan det solvärmda vattnet^ 
pumpas i rören genom en lervolym på ca 87 000m . 
Plaströren är tillverkade av polyeten med hög 
densitet och är ihopsvetsade i botten. Vätskgn 
i plaströren värmer leran så att den blir 15 
varm i slutet av sommaren. På vintern tas värmen 
ut ur lagret och den uttagna energin tillförs 
skolans värmesysteg. Värmeuttaget sänker markens 
temperatur till 10 C.
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För att kunna använda energin från marklagret måste 
temperaturen höjas till 47°C. Detta görs med hjälp 
av fyra stycken dieselmotordrivna värmepumpar 3.
Värme från dieselmotorernas 4 kylvatten och avgaser 
höjer temperaturen ytterligare till ca 55°C, vilket 
är den högsta temperatur som krävs i skolans värme­
system. Dieselmotorerna är vanliga fyrcylindriga 
industrimotorer på vardera 40kW axeleffekt. Värme­
pumparna kan totalt lämna 800kW effekt varav ca 
400kW kommer från dieselmotorernas drivaxlar.
Skolan får i sin tur värme från lagertanken 5, 
som skall klara stora effektbehov under korta 
perioder och förhindra att värmepumparna startar 
och stoppar för ofta. Lagertanken förser radiatorerna 
6 och varmvattenberedären 7 med 55°C-vatten från 
togpsektionen samt ventilationsaggregaten 8 med 
47 C-vatten från mellansektionen.
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RESULTAT AV 2 ARS DRIFT.
Sunday- anläggningen togs i drift den 1 april 1981. 
Den första inkörningsperioden innebar en hel del 
problem och intrimning. Mestadels av den typ man 
kan förvänta sig i en helt ny typ av anläggning.
Det andra året har dock fungerat helt utan all­
varliga problem. Det enda egentliga stoppet i 
driften inträffade hösten 1982 då en av samlings- 
ledningarna ovanpå marklagret gick sönder.
Under det andra årets drift har 54% av energin 
kommit från solen och resterande del från till­
förd olja. Anläggningen beräknas nå full kapacitet 
och fulla värden efter 3 års drift dvs säsongen 
1984-1985. Då skall anläggningen ha arbetat sig upp 
i temperatur samtidigt som omgivningen omkring 
markackumulatorn har erhållit en högre temperatur 
och därmed minskade förluster.
MW h °C
100 •
APRIL APRIL
1 9 8 1 19 8 2
Lindälvsskolan har under detta senaste år,förbrukat 
1020 MWh nettoenergi dvs motsvarande 136m olja om 
en oljepanna hade haft 75% verkningsgrad. Solfångarna 
har i stort sett hållit den kvalitet man kan förvänta 
sig av den enkla konstruktionen.
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Denna figur visar fördelningen mellan tillförd sol­
energi och tillförd olja(brutto) under det senaste 
året. Under delar av okt-nov uppkom ett driftavbrott 
enl. ovan. Värden för denna period har räknats om 
till att gälla normal drift med solfångare och värme­
pumpar .
Energiutbytet från solfångare har varit 390kWh/n\ 
och temperaturen i solfångarna har rört sig omkring 
30 C under inlagringsperioden. Lagret som termiskt 
uppfyllt förväntningarna harr under sista driftsåret 
haft en 13% förlust till omgivningen.
M A ! J A D
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De dieselmotordrivna värmepumparnas värmefaktor 
beräknat med tillförd olja som bas har varierat 
mellan 1,7 och 2,0. Räknar man om dessa värme­
faktorer till det mer traditionella beräkningssättet 
tillförd axeleffekt har motsvarande värden varierat 
mellan 3,6 och 6,0. Dessa höga värmefaktorer erhålls 
genom att systemets solsida har relativt höga temp­
eraturer under hela året. Ingående temperaturer till 
värmepumparna är högst på hösten när lagret är full- 
lgddat och är då ungefär 20 C, medan de sjunker till 
7 C på våren. Systemet, som byggdes för att reducera 
oljeförbrukningen jämfört med en konventionell olje­
panna , har minskat denna från 136 till 56m olja 
under senaste året. Den energi som oljepannan producerade 
under okt-nov har då räknats om så att oljeförbrukningen 
gäller om värmepumparna går hela året. Den förbrukade 
oljemängden innebär en årlig oljeförbrukning av 3,7 liter 
olja per kvadratmeter byggnadsyta. Den merinvestering 
som behövts göras var 1,7 milj kronor vilket motsvarar 
mindre än 3% av skolans totala kostnad. Energipriset 
är 25 öre/kWh i denna första anläggnign (20 års avskriv­
ning 4% realränta.) Nästa anläggning kan utföras till 
ett energipris av ca 20 öre/kWh.

STORSKALIG VÄRMELAGRING I TORVMARKER
FÖREDRAGSSAMMANFATTNING
Olof Andersson, VIAK AB, Malmö
TORVMARKERNAS FÖREKOMST OCH UPPBYGGNAD
I Sverige finns gott om moss- och myrmarker, ungefär 5,4 
milj ha. Drygt 3 milj ha är torvmarker med någorlunda stor 
mäktighet, vilket krävs vid storskalig värmelagring.
Medelmäktigheten uppgår visserligen endast till 2 ä 3 m, men 
häri inryms stora arealer med mäktigheter överstigande 4 m, 
något som har satts som en undre gräns vid värmelagring. 
Detta hänger främst samman med lagrets geometri och därmed 
verkningsgrad.
Den typ av torvmarker som benämns högmossar är särskilt 
intressanta ur värmelagringssynpunkt, eftersom dessa har ett 
värmeisolerande övre skikt bestående av låghumifierad vit­
mossa .
HAVSYTA
VATTEN
■5 MORÄN
STARR-
KÄRRVASS­
STARR v 
TORV/
VITMOSS- 
TORV------ -
Figur 1 Schematisk framställning av hur en igenväxnings- 
torvmark bildas. Slutstadiet, 4, benämns högmosse 
och stadiet 3 kärr.
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Högmossarna, som skulle kunna kallas "naturens egen termos", 
är slutstadiet i en igenväxningssuccession från sjö till 
torvmark, se figur 1. Innan detta stadie nåtts kallas torv- 
marken för kärr. Även de flesta kärr lämpar sig bra för 
värmelagring, men verkningsgraden blir sämre, ca 25 % lägre 
jämfört med högmossar.
TORVJORDARTERNAS EGENSKAPER
Torvjordarterna utgör i huvudsak rester av döda växter.
Efter avlagringen blir dessa föremål för ständigt pågående 
nedbrytningsprocesser. Härvid produceras bl a metan sam­
tidigt som struktur, densitet m fl egenskaper förändras i 
långsam takt. Med hänsyn till nedbrytnings- eller humifie- 
ringsgraden klassificeras jordarterna i en 10-gradig humi- 
fieringsskala. Den längst gående humifieringen (H = 7-10) 
finner man företrädesvis i mossens djupare delar och jord­
arten är närmast att likna vid dy. Ytligare torvlager har 
oftast humifieringsgraden 2-3. Det är exempelvis dessa torv­
lager som används som strötorv.
I vattenmättat tillstånd kännetecknas torvjordarterna av en 
hög värmekapacitet, men en låg värmeledningsförmåga, se 
tabell 1. Det förstnämnda förhållandet innebär att stora 
värmemängder kan lagras per volymsenhet (2-4 kWh/m3 ^C). Det 
sistnämnda förhållandet ställer å andra sidan speciella krav 
på utformningen av system för värmeväxling med torven, dvs 
det krävs en stor specifik värmeväxlingsyta. Dessutom behövs 
en hög temperaturgradient mellan lager och värmebärare.
Mossarna kännetecknas vidare av hög vattenhalt (i vatten­
mättat tillstånd vanligen 80-90 %). Grundvattennivån ligger 
under större delen av året helt nära markytan varför prak­
tiskt taget hela mossmarken kan anses vara vattenmättad.
Vattengenomsläppligheten är däremot låg (i intervallet 
5‘10-5 - 1‘10-7 m/s) och kan närmast jämföras med en ler­
jords genomsläpplighet.
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Jordart Värmeledning
(W/m*K)
Värmekapacitet
(MJ/m3-K)
Fuktig låghumi- 
fierad torv
0,10-0,15 0,5-1,0
Vattenmättad låg- 
humifierad torv
0,15-0,35 2,5-3,5
Vattenmättad hög- 
humifierad torv
0,25-0,45 2,0-3,8
Vattenmättad
gyttja
0,35-0,45 2,0-3,0
Tabell 1 Riktvärden för torvjordarternas termiska egen­
skaper.
MOSSMARKEN SOM LAGER
Mossarna lämpar sig bäst för lagring vid relativt låga 
temperaturer (20-60°C). Tänkbara tillämpningar är lagring av 
solvärme och spillvärme. Figur 2 visar en tänkt situation 
för lagring av just spillvärme.
Torvens dåliga vattengenomsläpplighet utesluter vattenburen 
värmeväxling, särskilt i stor skala. Det alternativ som 
synes vara det enda möjliga är därför konduktiv värmeväxling 
med hjälp av slangar eller rör. Någon färdig sådan teknik, 
tillämpbar för storskalig lagring där mossens djup utnyttjas 
optimalt, finns dock inte utvecklad. Det system som på 
tekniska och ekonomiska grunder verkar gångbarast att utveck­
la är rörslingor i plast som trycks ned vertikalt i mossen, 
se figur 3.
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Spillvärme­
källa
Mosse
Figur 2 Torvmarkslagret satt i system, principiellt 
exemplifierat med spillvärmeutnyttjande för 
bostadsuppvärmning.
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PEH 0 25-50 mm
Figur 3 Värmeväxlingssystemet bestående av vertikalt 
nedförda parallellkopplade plastslangar.
Som tidigare antytts krävs för att lagret skall ha en god 
verkningsgrad att slangavståndet hålls litet. Som framgår av 
figur 4 behövs dels en hög temperaturgradient mellan lager 
och slangsystem, dels att c/c-avståndet är mindre än ca 1,0 
m för att lagret skall få en homogen laddnings- och urladd- 
ningstemperatur och samtidigt ha en hög värmeväxlingseffekt.
Lagrets verkningsgrad är annars i hög grad en funktion av 
lagrets geometriska utformning och då främst lagrets tjock­
lek. Detta bestäms naturligt nog av torvjordarternas mäktig­
het .
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0,5 1 1,5 2
SLANGAVSTÅND (H)
Figur 4 Värmeutbyte mellan slangsystem och torvmark som 
funktion av slangavstånd och temperaturgradient. 
Slangdimensionen är 0 40 mm.
Om man ansätter lagrets arbetstemperatur till exempelvis 
60°C inlagrings- och 20°C uttagstemperatur visas i figur 5 
hur värmeförlusterna ökar med minskad lagermäktighet.
Lagertemperaturen är annars den mest betydelsefulla faktorn 
för verkningsgraden. Detta framgår av figur 6, där lagrets 
medeltemperatur plottats mot verkningsgrad och lagerstorlek 
Lagrets mäktighet är här konstant (6 m) och arbetstempera­
turen (skillnaden mellan laddat och urladdat lager) är 
ansatt till 20°C.
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Figur 5 Lagrets verkningsgrad som funktion av lager­
geometri och volym vid en bestämd arbetstempe­
ratur. På x-axeln lagrets urladdningseffekt
Tm= 10*C
Figur 6 Förhållandet mellan lagrets medeltemperatur (Tm) 
och verkningsgraden vid varierande urladdnings- 
effekt.
6—J3
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Lagrets storlek kan som netto uttryckas i urladdningseffek- 
ten, dvs den effekt varmed lagret kan urladdas efter lag­
ringstiden (i vårt fall 6 månader). Lägger man härtill det 
effektbortfall som fåtts genom värmeförluster under en hel 
lagringscykel kan lagrets geometriska storlek dimensioneras. 
Detta exemplifieras i figur 7 som visar vilken radie en viss 
lagerstorlek skall ha, uttryckt som urladdningseffekt, vid 
varierande lagertjocklek. I detta exempel gäller att arbets­
temperaturen ligger mellan 60 och 20°C.
R (m)A
0.1 0.5
Figur 7 Torvlagrets mäktighet som dimensionerande för
lagrets ytradie (R) och urladdningseffekt (Put).
LAGERKOSTNAD
Den i särklass största investeringen i lagret ligger på 
slangarna och dessas nedtryckning i torvmarken.
För ett lager med urladdningseffekten 1 MW krävs en torv- 
marksareal av ca 3 ha. Lagermäktigheten är då 6 m och av­
ståndet mellan varje slang ca 0,8 m. Vidare är lagrets 
arbetstemperatur 60-20°C. Fallet ger följande investerings- 
bild :
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kartläggning
slangar och övrig materiel
anläggningskostnad
projektering
520 000 
360 000
40 000
80 000
totalt således drygt 1 milj kronor.
Med 4 000 timmars fulleffektutnyttjande (vid urladdning) 
erhålles 4 000 MWh vilket ger en specifik investerings­
kostnad av 0,25 kr/kWh beräknad på återvunnen energi.
POTENTIALASPEKTER
Den för värmelagring tillgängliga bruttotorvsmarkytan har 
beräknats till ca 3,2 milj ha. Teoretiskt kan ca 3 000 TWh 
lagras in i den torvvolym, som ytan representerar. Efter 6 
månaders lagring skulle drygt 2 000 TWh kunna återvinnas, 
resten är förluster.
I praktiken begränsas denna bruttopotential på flera olika 
sätt. Om man börjar med att räkna bort naturskyddade torv- 
marker återstår ca 95 %. Räknar man sedan bort de arealer 
som ligger på ett större avstånd än 5 km från de större 
tätorternas (>2 000 invånare) ytterområden blir den kvar­
stående torvmarksarealen knappa 400 000 ha eller ca 12,5 % 
av bruttopotentialen.
Ytterligare ej kvantifierbara reduceringar kan påräknas om 
hänsyn tas till bl a torvmarkstyp (högmossarna är de mest 
lämpliga), lokala mäktighetsvariationer (lagrets tjocklek 
bör vara minst 4 m) samt till miljömässiga och juridiskt 
kopplade restriktioner.
Även om bruttopotentialen reduceras så lågt som till 1 % av 
bruttopotentialen rör det sig ändå om en så stor nettopoten­
tial att torvmarkslagren bör betraktas som ett seriöst 
alternativ inom markvärmelagringstekniken. Fortsättningsvis 
krävs dock fältmässiga försök för att bättre utröna de 
tekniska, ekonomiska och miljömässiga förutsättningar.
Källa: Koncept till BFR-projekt 80 09 11-3/80 09 21-4
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SUNSTORE HÅLMARKLAGER
Sammanfattning av föredrag, Ove B Platell
Sunstore KB bildades 1977 för att utveckla bl.a hålmarklager 
för lagring av värme samt den speciella 1ågtemperaturtekni k, 
vars grund lades fedan på 50-talet. År 1972 byggdes i Sigtuna 
ett enfamiljshus som är helt anpassat till lågtemperaturtek- 
nik för uppvärmning.
I anslutning till byggnaden anlades år 1977 ett borrhå1 s 1ager 
med en volym av c:a 10.000 m^. Lagret anpassades systemmäs­
sigt till lågtemperaturtekni ken.
För att få en systematiskt utvärdering av lagrets prestanda 
värmdes det med elenergi under åren 1978 - 1981, se fig 1.
Under denna tid gjordes ett antal systematiska experiment 
för att utröna effektsvä1jningsförmågan och andra tekniska 
prestanda, se BFR-rapport R100-1981 .
Utöver anläggandet av hå1marklagret i Sigtuna, som är anlagt 
i berg, har sammanlagt 14 i nfodri ngsförsök i lera utförts, 
se fig 2. Tekniska förutsattningsrooch ekonomi för olika ned­
föri ngsmetoder har studerats. Ef fektsvä 1 jn i ngsförmågan för 
de 14 hålen har bestämts genom värmning med el.
Sunstore-tekniken kan användas överallt där det finns lag- 
ringsbehov för värmeenergi, exempelvis spillvärme eller 
solenergi.
Fig 3 visar de tre principielle koncept som Sunstore arbetar 
med där solenergi utgör basen, dessa är:
1. Utan värmepump
2. Med sommardriven värmepump
3. Med vinterdriven värmepump
Målsättning med system 1 är att med solfångare ladda ett hål­
marklager till en temperatur som inte är högre än att de ut­
präglade 1ågtemperaturvärmeavgivarna (LTVA) kan tillgodogöra 
sig lagrets värme under vintern. I detta system täcks upp­
värmningen således hel t med solenergi
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System 2 och 3 är försedda med en eldriven värmepump, före 
resp efter lagret. Båda systemens solfångare arbetar vid 
mycket låg temperatur, vilket gör dem utomordentligt effek­
tiva, även om de utgörs av enkla oskyddade absorbatorer.
Motivet för system 2 (sommardriven VP) är att elenergin är 
billigare under sommaren än under vintern. Lagertemperaturen 
för system 2 är emellértld högre för system 3 och har därmed 
större värmeläckage. Detta större läckage förtar i viss mån 
vinsten med det lägre priset för drivenergin.
På samma sätt som relationen mellan priset på sommarel resp 
vinterel i framtiden är en öppen fråga, är relationen mellan 
system 2 och 3's ekonomi det. Både system 2 och 3 är betjänta 
av den utpräglade LTVA men är inte beroende av en sådan 
värmeavgivare. Konventionella radiatorsystem är möjliga att 
använda men ekonomin blir ej lika bra som med LTVA.
I fig 4 åskådliggörs temperaturstrukturen för de olika kompo­
nenterna ingående i system 1. Systemet (det renodlade Sunstore- 
systemet) utmärks av den genomgående mycket låga temperaturen 
och att det kräver LTVA.
De tre Sunstoresystemen för solenergi har alla en mycket låg 
arbetstemperatur på ci rkulationsvattnet genom solfångarna.
Av fig 5 framgår hur gynnsamt detta är helt allmänt för i n- 
fångningseffekt i vi teten oavsett vilken typ av solfångare som 
används. I figuren är den pr i nci p i el la karakteristiken inlagd 
för de tre grundtyperna av solfångare. Anmärkningsvärt är att 
den enkla oskyddade absorbatorn blir så effektiv då låg ar­
betstemperatur används, samt att skärningen mellan de tre kur­
vorna är mycket flack. Det senare gör att det är liten skill­
nad mellan de olika typernas prestanda och att man har svårt 
att avgöra vilken typ som är bäst. 1 området 20-25 °C är 
spridningen inom en solfångartyp större än den principiella 
skillnaden mellan de olika typerna. Resultatet av detta är 
givetvis att man bör välja den avsevärt billigare oskyddade 
enkla absorbatortypen i dessa applikationer.
För att belysa potentialen och ekonomin för de olika Sunstore­
systemen har en ingående teknisk och ekonomisk genomräkning
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gjorts av dessa system. Av fig 6 framgår resultaten för en 
del av dessa studier. Den ekonomiska metod som används vid 
denna analys är densamma som i BFR-rapporten R100-1981, näm­
ligen en konsekvent genomförd nuvärdesmetod.
För att över huvud taget kunna göra jämförelser mellan olika 
system måste man förutsätta att dessa installeras i ny be­
byggelse. Ekonomin för system som införes i befintlig bebyg­
gelse är mycket svår att bestämma då den är beroende av ett 
stort antal begränsningar och förutsättningar som är typiska 
för varje objekt. De i fig 6 givna resultaten (som gäller 
nybebyggelse) kan dock tjäna som riktlinje för hur potenti­
alen är för systemen även i befintlig bebyggelse.
För att få en god referensram för ekonomi anal ysen har total­
kostnaden för ett konventionellt oljeeldat system och ett 
konventionellt system med direktei medtagits och återges 
längst ned i fig 6.
På inrådan av ekonomisk expertis har för alla system använts 
en kalkyl ränta på hela 8 %, vilket mycket hårt drabbar inve­
sterings i ntens i va system (såsom Sunstore utan värmepump) och 
favoriserar system som använder köpt energi.
Denna analys förutsätter vidare att kostnaden för LTVA är 
likvärdig med dagens kostnad för ett konventionellt värme- 
avgivningssystem. I denna studie antas att produktutveck­
lingstakten är sådan att detta inträffar år 1988, varför det­
ta har valts som driftsstartår. Den enda ytterligare konse­
kvens av detta startår är att oljepriset i det oljeeldade 
systemet har räknats upp med 2 I per år.
Vill man emellertid tillföra en merkostnad för LTVA utöver 
kostnaden för ett konventionellt värmeavgivningssystem gäller 
följande: Om merkostnaden för LTVA utslaget på hela LTVA- 
ytan innebär 40 kr/m^, medför detta ett tillägg av 1,5 öre/kWh 
för det system som förutsätts ha LTVA.
Förväntad energi infångning hos dol fångarna samt övriga kost­
nader i systemet (uttryckt i dagens penning värde) ingår som 
parametrar i studien. Sålunda har den årliga sol i nfångni ngen
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(EsC) satts till alternativt 250 eller 500 kWh/m2 , hålkost­
naden (C^) till 70 eller 140 kr/m samt sol fångarkostnaden 
(:Csc) till 100, 250 eller 500 kr/m2.
Storheten Esc är funktion av den signifikanta i nsaml i ngs tem­
peraturen som kan hållas på solfångarna, för system utan VP 
är siffran 250 mycket lätt uppnåerlig men däremot 500 endast 
i kombination med speciell LTVA som medger låg temperatur.
Storheten Ch är idag lägre än 140 kr/m och framemot 1988 borde 
det vara möjligt att nå c:a 100 kr/m (i dagens penningvärde). 
Siffran 70 kr/m förutsätter genombrott på borr- och infodrings- 
teknik som emellertid kan komma i de närmaste årens FoU-arbete.
Storheten Csc är särkostnaden för sol fångarfukt ionen. Således
är Csc extrakostnaden för att få sol fånga rfunktionen hos ett
taktäcknings- eller fasadmateria 1. I prototyputförande är
2
denna kostnad idag c:a 500 kr/m , men redan vid en mycket
måttlig produktutveckling och integrering är siffran 250 möj- 
2
lig. 100 kr/m är uppställt mål för FoU och produkt och metod- 
utvecklingsinsats.
För de båda Sunstoresystemen med VP förutsätts solfångaren 
bestå av en vattenyta. Pga den mycket låga sol fångartempera- 
turen vid dessa system är 900 resp 700 kWh/m2 mycket rimliga 
siffror för Esc och 80 kr/m2 för sol fångarkostnaden Csc. Det­
ta sammantaget gör att för de båda VP-systemen är solfångar­
nas bidrag till totalkostnaden mycket marginellt.
Jämförelsen i fig 6 visar att potentialen för Sunstore-system 
utan VP är mycket hög. Anmärkningsvärt är att detta gäller 
även vid de mest ogynnsamma kombinationerna av parametrarna 
Esc, Ch och Csc. För de mera sannolika resp uppnåerliga para­
metervärdena är kostnaden för Sunstore utan VP c:a hälften 
resp en tredjedel av oljeeldning.
System med VP ligger mellan Sunstore utan VP och de två kon­
ventionella systemen oljeeldat och direktei. Som nämndes 
tidigare så förtar det ökade värmeläckaget för det sommardrivna 
systemet vinsten med billigare el på sommaren och resultatet
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blir att detta system är dyrare än systemet med vinterdriven 
VP. Tilläggas bör att de använda antagandena betr relationen 
mellan elpriset under vinter och sommar (som satts till 2:1) 
är mycket osäkert. Sannolikheten är stor att denna relation 
blir betydligt större ( ex.vis är den 10:1 i Frankrike) och 
då skulle det vinterdrivna systemet bli dyrare än det som­
ma rdr i vna.
Avslutningsvis är det värt att poängtera att den valda kal­
kylräntan av 8 % är mycket ofördelaktig för det system som 
är billigast - Sunstore utan VP. Detta system har även andra 
fördelar såsom låg sårbarhet och ställer inga krav betr. 
ökning av elförsörjningen i samhället, vilket däremot är 
fallet med system som har eldriven VP.
Sammandrag av diskussionsinlägg samt kompletterande 
synpunkter av Ove Plate]]
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Vid användande av grundvattnet som cirkuiatîonsmedîum 
(oinfodrade hål samt akviferer) kommer det att uppstå 
följande problem: Antingen får man undertryck i de övre 
delarna av rörsystemet eller också måste man för upp­
fordring av cirkulationsvattnet offra pumpenergi, som ej 
kan återvinnas.
I föredraget vi sades den principiella karaktären för de 
tre typerna av sol fånga re varvid uppstod diskussion om 
precision och läge för skärningspunkter. Som ett kom­
pletterande inlägg bifogas därför ett diagram baserat 
på 1971 års väder för olika solfångare med variations- 
områdena för den skyddade och oskyddade solfångaren.
I ett avsnitt av det svenska samhället förbrukas idag 
5-IO gånger så mycket olja som el. Oljan går huvud­
sakligen till uppvärmning. Om man försöker eliminera 
denna oljekonsumtion med hjälp av värmepump, skulle 
därför följden bli en mycket drastisk ökning av elför­
brukningen. Även med en värmefaktor av 3 skulle elåt- 
gången fl erfa 1 di gas . Då elförsörjningen redan idag är 
hårt ansträngd vintertid och känslig för mycket margi­
nella belastningsökningar skulle ett utbrett införande 
av vinterdrivna värmepumpar medföra behov av en mycket 
omfattande utbyggnad av el försörjni ngsförmågan . Detta 
gäller energi- och speciellt effektmässigt i både pro­
duktions- och distributionsledet.
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BORRHÅLSLAGER I LULEÅ
Föredrag vid lagringsseminariet i Studsvik 15-16 dec 
1982 av geolog Anders Eriksson, Allmänna Ingenjörsbyrån 
AB, Stockholm.
1. ORIENTERING
Sedan 1979 pågår vid Tekniska Högskolan i Luleå, i sam­
arbete med AIB, Lunds Tekniska Högskola och Chalmers 
Tekniska Högskola, försök med värmelagring i berg.
2 FÖRSÖKSLAGER
Ett försökslager byggdes 1981 vid Tekniska Högskolan i 
Luleå. Försökslagret består av 19 st borrhål för till­
försel och uttag av värme samt 10 st borrhål för tempe­
raturmätning. Borrhålen är 21 m djupa varav 6 m i jord. 
Borrhålen ligger på 1,3 m avstånd från varandra. För­
sökslagret har en bergvolym av ca 400 mJ. Inlagring 
av värme sker via värmeväxlare från en hetvattencen- 
tral. Vattnet i lagret cirkulerar direkt mot berget 
(öppet system). Cirkulationssystemet bygger på hävert- 
principen. Försöksuppställning och lagrets layout fram­
går av fig 1. Det nedskalade lagret medför att en simu­
lerad årscykel (laddning och uttag) kan genomföras på 
24 dygn.
• Storage Wells
X Temperature Measuring Wells
Fig 1 Försökslager, layout
5 årscykler à vardera 24 dygn genomfördes under tiden 
juli till oktober 1981. Initialtemperatur var 3,5°c 
och högsta temperatur i cirkulationssystemet var 56°C. 
Temperaturförhållandena i lagret under de 5 cyklerna 
framgår av fig 2. Av diagrammet framgår att en tempera­
turförlust görs vid in- och utlagring eftersom en dri-
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vande temperaturskillnad krävs mellan cirkulationsvatt- 
net och berget.
De erfarenheter som kunde dragas från försökslagret var 
att
- inga utförandemässiga problem vid byggande av lag­
ret uppstod
- god överensstämmelse med den värmeteoretiska mo­
dellen förelåg
- få praktiska problem under försöket (inget oönskat 
stopp under 120 dygn)
- inga vattenkemiska problem observerades
- effekter över 100 w/m borrhål är realistiskt att 
räkna med
- en något ökad vattengenomsläpplighet i bergmassan 
vid försöksperiodens slut kunde konstateras
- temperaturgivarna i mätborrhålen fungerade utan 
problem
3. EXPERIMENT - DEMONSTRATIONSLAGER
De goda erfarenheterna från försökslagret ledde till 
att ett lager med fullstora borrhål studerades.
Våren 1982 beviljade BFR medel till Luleå Energiverk 
för byggande av ett borrhålslager för experiment och 
demonstration. Överskottsenergi (SSAB's masugnsgas) 
skall sommartid överföras via värmekulvertnätet till 
lagret. Utlagring sker delvis med värmepump för att 
under vinterhalvåret värma en del av Högskolan, fig 3.
Preliminära data för anläggningen:
GWh/år
Laddningsenergi 
Förlust (40%)
Uttagen energi 
Drivenergi 
Levererad värme 
Värmebehov 
Inlagring max temp 
Temp diffZLt 
Volym
Antal borrhål 0 150 mm 
Borrhålsavstånd 
Borrhålsdjup
Djup till berg (jorddjup) 
Lageryta (36 x 44 m)
2,8
1,2
1,6
0,4
2,0
2,7
70°C
ca 30°Cq 
100 000 m“
120 st
4 m 
66 m
2-6 m 
1600 m^
Lagrets volym, 100 000 m3, är avsevärt mindre än en 
minsta normal fullskaleanläggning. Storleken har dock 
bedömts tillräcklig för att i alla avseenden ge anlägg- 
ningstekniska och drifttekniska erfarenheter.
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Borr
halslager
Värmekulvert
T ransportkulvert
Undercentral.
100 mI ---
Fig 3 Lagrets lokalisering invid högskolans "gula 
hus". Huset kommer att få sin värme från lagret 
fr o m vintern 1983
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Lagret byggs av Svenska Energi System AB (SES) och hu­
vudkonsult är AIB. Forskningsdelen, inklusive mätning 
och utvärdering, genomförs av Luleå Tekniska Högskola 
med samordningsansvar hos avdelningen för Vattentek­
nik .
Lagret och dess cirkulationssystem är under detaljpro­
jektering. Tidigare erfarenheter från det närliggande 
försökslagret samt vattenförlustmätningar i kärnborrhål 
inom lagret visar på tätt berg.
Lagret kan utföras med öppet cirkulationssystem, typ 
hävert alternativt trycksatt. Installationen kan enkelt 
kompletteras så att olika typer av slutna cirkulations­
system kan provas.
Försök med olika typer av slutna cirkulationssystem på­
går vid Vattenfalls laboratorium i Älvkarleby.
4. VÄRMELAGER I KERAVA
Ett lager där borrhål kommer till användning för in- 
och utlagring av värme i berg är ett i Finland utbyggt 
kombinationslager, borrhål/utsprängt groplager, fig 4.
Fig 4 Värmelager i Kerava
Groplagret har en vattenvolym på 1 500 m^. Borrhåls- 
lagret har en bergvolym på 11 000 m^.
Lagret beräknas tagas i drift sommaren 1983.
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Principerna för utnyttjande av ett borrhålslager för 
lagring av lågtemperaturvärme illusteras av Figur 1 
(från förprojektering av Stora Skuggan-anläggningen). 
Systemkomponenterna kan sedan variera inom vida gränser. 
Systemoptimeringen måste göras från fall till fall. 
Grunden för borrhålslagrens stora potential är den 
låga lagerkostnaden, ca 15 kr/mI * 3, som möjliggör system 
med måttligt temperatursving i lagret. Dessutom är 
lagerkostnaden relativt oberoende av lagerstorleken 
i systemstorlekar av intresse.
Lagerekonomin sammanhänger med temperatursving och 
lagerförluster som är en funktion av lagrets storlek, 
form och medeltemperatur. En schematisk beräkning 
av dessa förhållanden visas i Figur 2.
För varje tillämpning måste funktionskraven på kompo­
nenterna klargöras. Viktigt är härvid bl a värmemot­
ståndet i borrhålen och möjligheter till temperatur­
strukturering samt val av öppet eller slutet cirkula- 
tionssystem.
I sin enklaste form ger borrhålslager i berg ungefär 
samma systemkostnader som för lager i lera. Berglagrens 
överlägsenhet kommer av deras flexibilitet med hänsyn 
till anläggningsförutsättningar (geologi, lager form),
temperaturnivå och temperatursving samt begränsade 
utrymmeskrav. Möjligheterna för applicerbarhet i be­
fintlig bebyggelse är avsevärda och ger möjlighet 
till en successiv generell sänkning av temperaturerna 
i fjärrvärmenäten och jämnare belastning på befint­
liga värmeproduktionsanläggningar. Av Figur 3 framgår 
att kostnaderna för solvärmesystem med lag temperatur 
idag kan bli nära konkurrenskraftiga med konventionell 
oljeeldning med dagens oljepriser.
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VENT.
VARM­
VATTEN
SASONGS-
LAGER
DYGNS­
PANN A
UPPVARMN.
Fiqur 1 Systemlösning för utnyttjande av borrhålslager för 
säsongslagring av lågtemperaturvärme
kr/ÅRSkWh
3.0 - -
2.0--
1.0--
AT=60°C
LAGERSTORLEK
GWh
Figur 2 Lagringskostnader för borrhålslager 
(nyttiggjord energi)
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kr/kWh SUNSTORE UTAN
À VP FÖR UPPV.
T = 31 - 23.5 °C
SUNSTORE MED 
VP FÖR UPPV. 
T= 20 -8° C
OLJEELDNING
0.50
0. 40
BRÄNSLE
VÄRMECENTR.
0. 30
LAGER
DYGNSACK.
BRÄNSLE
VÄRMECENTR.
0. 20 LAGER
BRÄNSLE
0. 10 SOLFÅNGARE*
SOLFÂNGARE *
VÄRMECENTR.
* PLANA TÄCKTA, 500 kr/m2, 350 kWh/m2ÅR
Figur 3 Kostnadsjämförelse solvärmesystem - 
konventionell oljeeldning. 
Systemstorlek 3 GWh/år
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BORRHÄLSLAGER MED TUNNLAR - ETT KOMBINERAT SÄSONGS- 
OCH KORTTIDSLAGER
Peter Margen, Studsvik Energiteknik AB
Historik
Borrhålslager är en variant av djupa marklager med 
vertikala kylkanaler. Denna typ av lager föreslogs 
av Ove Platell (Sunstore KB) under första hälften 
av 70-talet, då han även lade grunden till den 
teoretiska dimensioneringsfilosofin.
På senare tid har intresset i djupa marklager ökat 
starkt så att idag ett halvt dussin grupper bearbe­
tar olika aspekter. Det ökade intresset visar att 
alltfler har upptäckt den goda ekonomi som denna 
typ av lager erbjuder när det gäller långtidslag­
ring.
Varför är borrhålslager ekonomiskt intressanta?
Figur 1 visar varför ekonomin blir god. Ett borrhål 
med kylkanal och uppsamlingsledningar kostar om­
kring 140 kr/m. Beroende på avståndet mellan kana­
lerna - 3.5 à 4 m - som väljs som funktion av 
tillgänglig laddnings- och urladdningstid - värms 
och kyls 3.5^ à 4^ = 12 à 16 m^ berg per m kanal.
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o 'SSålunda blir kostnaden av lagret per m mellan 
140/12 och 140/16 = 12 à 8 kr/m-*. Även om i prakti­
ken andra poster måste läggas till för projekte­
ring, i vissa fall värmeväxlare, anslutningsled- 
ningar, ränta under byggnadstiden m m, kan man ofta
Ofå en total kostnad på 15 à 20 kr/mJ för ett hög-
Otemperaturutförande, 10 à 15 kr/m för ett låg- 
temperaturutförande. Dessa kostnader är låga jäm­
fört med andra lagertyper, även när de uttrycks per 
kWh/år lagrad energi.
Dock bör observeras att borrhålslagret såsom det 
hittills föreslagits är termiskt trögt, dvs kan i 
huvudsak användas för långtidslagring. Är uppgiften 
att korttidslagra måste kanalerna läggas så nära 
varandra att lagret blir dyrare än konkurrerande 
typer.
Tekniskt underlag
Figur 2 visar en del projekt som ger underlag för 
denna lagertyp. Det fösta är Sigtunalagret på 
10 000 m3 som nu varit i drift under 4 år. Såsom 
Figur 3 visar stämmer beräkningsresultaten och 
mätresultaten väl överens.
Luleålagret är intressant eftersom det kommer att 
visa driften vid relativt hög temperatur (70°C) och 
Stora Skuggan genom att det bl a demonstrerar en 
mycket billig kanalkonstruktion.
Mera grundläggande egenskaper demonstreras genom 
kanalförsöken i Studsvik, Stora Skuggan samt vid 
Älvkarleby.
Även demonstrationsprojekten för bergrum (Avesta 
och Lyckebo) har direkt intresse genom att de bl a
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belyser de vattenkemiska frågorna, beläggning av 
värmeväxlarytor m m.
I princip finns genom alla dessa projekt underlag 
för att åta sig byggandet av borrhålslager. Dock 
finns givetvis kvar önskemål om att ytterligare 
förbättra prestanda och sänka de specifika kostna­
derna .
Vidareutvecklingsbehovet
Inom Studsvik och Sunstore KB har vi av denna 
anledning ägnat bl a följande frågor intresse:
1) att minska värmeöverföringsiaotståndet mellan 
det strömmande vattnet och borrhålsväggen. Är 
vattenflödet så lågt att man har laminär ström­
ning (viket oftast är fallet) kan detta åstad­
kommas genom att ordna en mycket tunn vatten­
spalt mellan ledröret och borrhålsväggen. Den 
smala spalten bidrar väsentligt till minsk­
ningen av motståndet jämfört med t ex den 
mycket breda spalten för Luleålagret, som är en 
konsekvens av användningen av hävertprincipen 
med två rör i den översta delen av kanalen.
2) För att dels lämna markytan orörd (så att lag­
ret även kan anläggas under befintlig bebyg­
gelse eller naturskyddad miljö), dels kunna 
utnyttja lagret även för korttidslagring har vi 
i konstruktionen illustrerad i Figur 4 förut­
satt tunnlar under grundvattennivån från vilka 
borrhålen borras. Tunnlarna är vattenfyllda i 
normal drift och tjänstgör sålunda som kort- 
tidslager. Dessutom undviks behovet att pene­
trera ett ytlager av jord och dåligt berg, 
vilket undviker kostnaden för foderrör och 
minskar kostnaden för borrning. Konstruktionen
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föreslogs av författaren 1980 i samband med 
förstudier för ett stort energilager för Göte­
borg, och har sedan dess beskrivits utförligare 
vid högtemperaturlagringsseminariet i Göteborg.
3) Vattenfyllda tunnlar under marknivån leder till 
utjämning mellan trycket i kanalerna och 
grundvattentrycket och eliminerar huvudparten 
av de tryckskillnader som kan förorsaka vatten- 
läckage från kanalerna. Därför är det möjligt 
att använda ofodrade kanaler, vilket minskar 
kostnaden och förbättrar värmeöverföringen. 
(Även Luleå-lagren har ofodrade kanaler, men 
med samlingsrören ovanför mark. Då måste man 
för att undvika nämnvärt övertryck i kanalerna 
använda en hävert för att suga upp vattnet från 
kanalerna, vilket ger undertryck i samlings­
rören och risk för inläckage av luft i syste­
met. Detta undviks genom den här valda lös­
ningen med vattenfyllda tunnlar.)
4) Vi har utgått ifrån flexibla ledrör av plast 
som kan levereras i rullar av full längd. Detta 
leder till en mycket kort installationstid av 
kanalen jämfört med styva ledrör som måste 
skarvas (ofta svetsas) på platsen. Jämfört med 
ledrör av stål undviks dessutom korrosions- 
problemet.
113
Slutord
Sammanfattningsvis kan konstateras att lagerprin­
cipen illustrerad i Figur 4 som kombinerar för­
delarna av borrhålslagrets låga specifika kostnader 
med bergrummets höga effektöverföringsförmåga och 
orörda markytor är ytterst attraktiv för många 
tillämpningar, särskilt i relativt stora projekt.
8-J3
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Innerrör
<—O Laddning <]— 
^Urladdning -£>
Foder
Borrhål i berg
Figur 1. Borrhålslager (Sunstore)
och dess specifika kostnad
Projekt Volym Idrifttag-
ningsår
Kommentar
Borrhål slager
Sigtuna 10 000 m3 1978 Goda drifterfarenheter
Luleå 1 500 m3 1981 Oinklädda kanaler ca 40°C
Luleå 2 100 000 m3 1983 Oinklädda kanaler ca 70°C
Stora Skuggan ca 100 000 m 1984 ca 12 kr/m3
Studsvlk 1 Enskilda 1982/83 försök
Stora Skuggan !> 
Älvkarleby
/
kanaler
Bergrui
Avesta 15 000 m3 våren 82 Bergrum;
Lyckebo 100 000 m3 vintern 82/83J vattenkemierfarenheter
Figur 2. Erfarenheter borrhålslager/bergrum
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.Marknivå
/Grundvattennivå
Vattenfylld tunnel 
~ 6 m hög \
Varmt vatten
■+—<3-
Till
fjärrvärmesystemet
Kallare vatten------
• En av mänga kanaler per tunnel 
ca 150 m djup, 115 mm diameter
Sunstore-lager i berg med tunnlar och 
borrhål för korttids- resp långtidslagring.
Figur 4.
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HYDROCK - en ny metod att lagra värme i berg.
av
K. Gösta Eriksson Chalmers tekniska högskola, Göteborg 
Sven Äke Larson Sveriges geologiska undersökning, Göteborg 
ürjan Haag Chalmers tekniska högskola, Göteborg
Vid detta seminarium i Studsvik om "Lagring av värme i mark vid 
låg temperatur" har en rad förslag presenterats avseende värme­
lagring i både berg och jord. Värmetransport- och lagrings­
problem har lösts med olika metoder. Den i denna uppsats 
beskrivna metoden att lagra värme i vår kristallina berggrund - 
urberget - söker utnyttja detta bergs gynnsamma spännings- 
egenskaper som ett instrument att åstadkomma ett relativt 
billigt och effektivt verkande värmelager. Den metod, efter 
vilken det här beskrivna värmelagret skapas, kallas HYDROCK 
och har utarbetats av docent Sven Äke Larson under dennes tid 
som forskare vid Geologiska institutionen, CTH/GU.
Flera försök har de senaste åren genomförts för att med olika 
metoder långtidslagra värme. Beträffande värmelagring i 
kristallint berg har främst två principer prövats:
- sprängning i berg för att åstadkomma utrymme för värmemediet 
(bergrum)
- borrning i berg för att åstadkomma transportvägar för värme­
bärare där berget utnyttjas som lagringsmedium (borrhåls- 
lager).
En allvarlig begränsning för dessa båda typer av lager har dock 
varit den ekonomiska frågan gentemot andra typer av lager.
Den mest uppenbara nackdelen är de dryga anläggningskostna­
derna.
önskvärda egenskaper hos ett värmelager i berg är, att det ej 
har geografiska begränsningar och att det kan användas både som 
långtidslager och korttidslager. Dessutom är det önskvärt att
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lagret kan anläggas till rimliga kostnader såväl i redan 
befintlig bebyggelse som vid nybyggnation.
Lagring i berg av värme med hjälp av HYDROCK-metoden utgår från 
en ny princip för anläggning av värmeväxlarytor i berget.
Dessa åstadkommes genom hydraulisk uppspräckning av berget på 
relativt ringa djup. Sprickorna kommer därvid att öppnas längs 
ett plan som är vinkelrätt mot minsta huvudspänningsriktningen.
Emedan de övre delarna i Sveriges kristallina berggrund 
karakteriseras av stor spänningsgradient,där de horisontella 
huvudspänningarna är större än den vertikala, kommer de 
hydrauliskt uppspräckta sprickorna att öppnas längs horisontella 
eller subhorisontella plan (fig. T). Detta är förutsättningen 
för att stora sprickor skall kunna skapas på ringa djup, 
eftersom de i annat fall interfererar med markytan. En undre 
gräns för att erhålla horisontella sprickor ligger vid ca.
200 meters djup.
Flera parallella sprickor kan åstadkommas på samma sätt. (Den 
hydrauliska konduktiviteten kan förbättras genom injektering av 
distanselement). Då tillräckligt stora värmeväxlarytor skapats, 
kan varmt vatten pumpas genom sprickytorna varvid berget upp­
värmes. Varmt vatten kan erhållas från t.ex. spillvärme, 
solfångare, etc. Vatten-berg förhållandet kommer härvid att vara 
gynnsamt i jämförelse med andra lagertyper i berg. Den plana 
värmeväxlarytan kommer dessutom att erbjuda fördelar, så att 
lagret snabbare kan laddas resp. tömmas i jämförelse med t.ex. 
ett lager med en borrhålsvägg som värmeväxlaryta. Under behovs- 
perioden pumpas kallt vatten genom spricksystemet varvid det 
varma berget avger sin värme (fig. 2).
HYDROCK-lagret erbjuder flera fördelar i jämförelse med t.ex. 
ett borrhålslager.
Några av de viktigaste är att:
- endast ett fåtal borrhål erfordras (för själva uppspräckningen 
samt för in- och utgående vatten vid drift)
- stora volymer berg kan utnyttjas som lager, dvs låg anlägg­
ningskostnad per m^ värmeväxlaryta
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- lagret kan användas såväl som 1ångtidslager som korttidslager
- byggnader kan uppföras ovanpå lagret.
Ett gammalt stenbrott vid Rixö i Bohuslän har under 1982 varit 
plats för försök med uppspräckning av granit i syfte att åstad­
komma horisontella, parallella sprickor enligt HYDROCK-principen.
I Bohusgraniten borrades fyra stycken borrhål. Blottningsgraden 
vid borrningsplatsen var mycket god och berget så gott som 
sprickfritt i ytan. Ett av hålen kärnborrades. Detta hål skulle 
senare komma att användas som uppspräckningshål. Samtliga borr­
hål nådde ned till c:a 70 meters djup under markytan. Avståndet 
från uppspräckningshålet till de tre kontrollhålen var 10 m,
10 m resp. 6 m (fig. 3).
Efter en noggrann dokumentation av försöksplatsen såväl på 
markytan som i borrhålen inleddes uppspräckningsförsöken. Dessa 
utfördes på två nivåer, dels 44 meter, dels 32 meter under mark­
ytan. Båda sprickorna anlades som horisontella sprickplan.
De sprickor som anlades på 44 m nivå nådde fram till det 
närmaste kontroll hål et, dvs det som låg 6 m från uppspräcknings­
hålet (fig. 3) varvid uppspräckningen avbröts. Den ytligare 
sprickan (32 m nivån) nådde fram till samtliga kontrollhål, dvs 
sprickan har en diameter på minst 20 meter. Sprickan kan dock 
vara större.
Försöket visar, att goda möjligheter finns att anlägga ett 
flertal parallella sprickor i syftet att åstadkomma ett HYDROCK- 
lager. Det spräcktryck som maximalt erfordrades för anläggning 
av sprickorna var 22,5 MPa. God kommunikation mellan borrhålen 
1 och 2 resp. 4 erhölls vid provpumpningen.
Avsikten är att i en andra etapp åstadkomma flera parallella 
sprickor, samt ätt i dessa utföra olika tester för att närmare 
utreda de ekonomiska och tekniska förutsättningarna för ett 
lager av HYDROCK-typ. Häri ingår försök att nedbringa flödes- 
motståndet i sprickorna, uppladdning och urladdning av lagret 
samt försök att ta fram den optimala borrhål skonfigurationen 
för lagret. Befintliga datamodeller skall modifieras med hjälp 
av framtagna mätvärden. Modellerna skall därefter användas
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som verktyg vid dimensionering av HYDROCK-lager.
Under den första etappen bekostades undersökningarna till lika 
delar av STU och BFR.
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VATTEN PUMPAS NED
MELLAN MANSCHETTERNA
MANSCHETT
Fig 1.
Då minsta huvudspänningen är orienterad vertikalt kommer en horison­
tell spricka att öppnas när vattentrycket uppnått sitt kritiska värde 
mellan manschetterna.
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Fig 2.
Principskiss över HYDROCK-systemet, i vilket flera parallella 
sprickor i berget nyttjas för vattengenomströmning.
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Fig 3.
Borrhål skonfigurationen i ytan vid försöksplatsen i 
Rixö. Borrhål nr 1 är kärnborrat. Inre cirkeln utgör 
minsta troliga utbredning hos sprickan anlagd på 
44 m nivå. Yttre cirkeln utgör minsta troliga utbred­
ning för sprickan på 32 m nivå.
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AKVIFERLAGER
Föredrag vid lagringsseminariet i Studsvik 15-16 dec 
1982 av civ ing Sam Johansson, Allmänna Ingenjörsbyrån 
AB, Stockholm / Inst för vattenbyggnad, KTH, Stockholm.
1. ORIENTERING
1.1 Hydrogeologiska förutsättningar
Grundvattenmagasin i sand- och grusavlagringar (porak- 
viferer) har sedan lång tid använts för vattenförsörj­
ning. Från vattentäkter har erhållits en god baskunskap 
om grundvattenströmning, brunnsutformning och kemiska 
problem i svenska akviferer. Den grundläggande tekniken 
för vattenhantering vid värmelagring är således både 
känd och tillämpad. Vid vissa vattenverk sker redan i 
dag en oavsiktlig form av värmelagring i och med att 
varmt ytvatten infiltreras sommartid. Energin i det ut­
tagna vattnet kommer hushållen till godo genom ett nå­
got varmare förbrukningsvatten.
De vanligaste porakvifererna är grusåsar och sandavlag- 
ringar. Dessa har bildats i samband med landisens av­
smältning. Grundvattenmagasinen har ofta en betydande 
utsträckning och värmelager på några miljoner mj kan 
erhållas i närheten av många tätorter. Kornstorleken i 
materialet varierar vanligen inom ett relativt stort 
intervall. Karaktäristiskt är att permeabiliteten är 
hög. Åsakvifererna är oftast uppbyggda av lager med va­
rierande kornstorlek. Detta ger upphov till anisotropa 
förhållanden vilka medför svårigheter vid bedömning av 
en akvifers lämplighet för värmelagring. Omfattande 
förundersökningar måste därför utföras innan ett akvi- 
ferlager kan anläggas.
Grundvattnets hastighet är beroende av tryckgradienten 
och akviferens permeabilitet. Även vattnets egenskaper 
som temperatur/viskositet påverkar grundvattenström­
ningen. Värmelager i grundvattenmagasin med hög vatten­
hastighet och kraftiga grundvattenståndsvariationer bör 
undvikas.
1.2 Lagerfunktion
En akvifer består av vattenfyllda porer och fast mate­
rial. Vid värmelagring ersätts det ursprungliga kalla 
grundvattnet i porerna med varmare vatten samtidigt som 
kornmaterialet värms upp. En gränszon eller temperatur­
front mellan det varma och kalla vattnet utbildas. Tem­
peraturfrontens bredd beror på den dispersion som upp­
står vid det varma vattnets strömning genom porerna.
Temperaturfrontens rörelse och utseende påverkas även 
av vattnets temperaturberoende egenskaper som densitet 
och viskositet. Eftersom det varma vattnet är lättare
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och mer lättrörligt tenderar detta att lägga sig överst 
i akviferen. En från början vertikal temperaturfront 
strävar därför mot en viss snedställning eller kant­
ring.
Pådrivande faktorer
Stabiliserande faktor 
låg permeabilitet
Fig 1 Kantringsförlopp vid en från början vertikal 
temperaturfront. Principfigur.
Effekter som kantring och dispersion påverkar i hög 
grad värmeförlusterna. Det är därför av stor vikt att 
dessa effekter kan beräknas innan ett akviferlager an­
läggs. Vid låga temperaturer samt i akviferer med låg 
permeabilitet är dessa effekter mindre.
I rapporten "Heat Storage in Natural Ground Water 
Basins Stage II" studerades dessa fenomen och följande 
kunde konstateras:
- system med vertikal front kan anläggas i 
akviferer vid säsongslagring vid låga 
temperaturer (30-10°C) eller vid kort­
tidslagring vid höga temperaturer (90-40°C)
Akviferernas inhomogena och anistropa egenskaper måste 
dock alltid beaktas.
I samma rapport studeras även system med horisontell 
front. I dessa system åstadkommes en stabil skiktning 
genom att inlagra varmare vatten i lagrets övre del. 
Lagertypen kan därför användas vid höga temperaturer (90-40*0) både för kort- och långtidslagring.
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2. AKVIFERLAGERSYSTEM
2.1 Allmänt
Värmelagring i akviferer kan tänkas ske enligt ett 
flertal olika principer, beroende på önskad lagervolym 
och temperatur samt på akviferens egenskaper.
I slutna akviferer kan system med vertikal temperatur­
front anläggas. Inlagring sker genom ett antal centralt 
placerade brunnar samtidigt som vatten pumpas bort ur 
perifert belägna brunnar.
I öppna akviferer kan ett flertal olika lagringsvarian- 
ter tänkas. Inlagring kan ske via brunnar eller via in- 
filtrationsbassänger. I de fall man vill infiltrera 
sommarvarmt vatten kan även inducerad infiltration vara 
ett alternativ.
I båda akvifertyperna kan igensättningsproblem uppstå 
vid infiltrationsbrunnar. Dessa problem kan minskas ge­
nom värmeväxling av det varma vattnet till grundvatt­
net, vilket sedan återförs till akviferen.
2.2 System med vertikal temperaturfront
Vid lagringstemperaturer på upp till ca 30°C kan system 
med vertikal temperaturfront anläggas i våra svenska 
åsakviferer. Kantringsproblemen blir under sådana om­
ständigheter begränsade och en relativt hög verknings­
grad kan förväntas.
. Gr. W. 1/
► ’ t+AT °C ' • ‘ I
Fig 2 Akviferlager med vertikal front och inlagring
genom en centralbrunn
Denna typ av system kan anläggas med idag känd teknik, 
även om en del problemställningar fortfarande är olös­
ta, t ex inverkan av högpermeabla skikt i akviferen och 
inhomogeniteters inverkan på dispersionen. För att ut-
nyttja dessa låga temperaturer krävs en värmepump som 
höjer temperaturen till erforderlig nivå.
2.3 System med horisontell temperaturfront
För att åstadkomma ett system med horisontell tempera­
turfront måste en del av en akvifer avgränsas. Avgräns- 
ningen måste vanligen göras genom någon form av tät­
skärm av t ex bentonit men i vissa fall kan naturliga 
avgränsningar av berg utnyttjas. Ett värmelager med 
horisontell front blir stabilare vid högre temperatu­
rer .
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Fig 3 Akviferlager med horisontell front. Figuren 
visar också "down-coning-effekten", dvs den 
neddragning av fronten som sker vid uttag av 
bottenvatten vid laddning.
Problemen vid detta lagersystem är främst koncentrerade 
till brunnarna vid inlagrings- och uttagsförloppen. I 
brunnarnas närhet påverkas temperaturfronten kraftigt, 
vilket innebär att vid uttag av varmt vatten i lagrets 
övre del sker en uppdragning av temperaturfronten, s k 
up-coning. Vid inlagring pumpas bottenvatten från lag­
ret och temperaturfronten dras då nedåt, s k down- 
coning. Dessa effekter kan medföra en blandning av 
varmt och kallt vatten, vilket leder till en försämrad 
verkningsgrad.
Systemen lämpar sig troligen bäst för mindre volymer 
och höga lagringstemperaturer.
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2.3 Akviferlager med hydraulisk kontroll av tempe-
raturfronten
t i TECKENFÖRKLARING
m
u&
IWt
tfjälpbrimn
L/ttaqsbrunn
Infiltribiori*ba»ün<j
Ut Ut Ut ut
Akvi kr 
Varme laqcr
Fig 4 Akviferlager i grusäs begränsad av två brunns- 
gallerier för stabiliserande pumpning
Detta lagringsförfarande är en kombination av de ovan 
nämnda systemen. Genom stabiliserande pumpning i de pe­
rifert belägna hjälpbrunnarna kan frontkantringen kon­
trolleras, samtidigt som det inlagrade varma vattnet 
hålls på plats. Systemet kan tillämpas inom ett brett 
temperaturområde. Även här måste dock effekter av up- 
och down-coning beaktas.
9-J3
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3. UTVECKLINGSLÄGE
Akviferlager bör inom de närmaste åren få en kommersi­
ell tillämpning, speciellt lågtemperatursystem med ver­
tikal front. De problemställningar som återstår bör 
lämpligen lösas i samband med att demonstrationsanlägg- 
ningar uppförs.
För system med horisontell front samt system med hyd­
raulisk kontroll av temperaturfronten erfordras ytter­
ligare forskning innan systemen kan tas i bruk. En del 
av denna forskning pågår vid Inst för Vattenbyggnad vid 
KTH, där olika system och detaljutformningar studeras 
teoretiskt och i modellförsök. Under 1981 genomfördes 
där en mindre serie modellförsök av system med vertikal 
front, se fig 5. De effekter som främst studerades var 
frontkantring och värmeförluster till över- resp under­
liggande lager.
Akviferlagring har en betydande potential och^forsk­
ningen bör därför bedrivas inom ett brett område. Ut­
vecklingen bör drivas mot system som har en bred till­
lämplighet, både nationellt och internationellt.
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VID LÅGA TEMPERATURER
Leif Lemmeke
133
INLEDNING
Flertalet av de FoU-projekt avseende värmelagring 
i grundvatten, som presenterats i Sverige och utlandet 
under senare år, har avsett lagring vid relativt höga 
temperaturer, dvs vid temperaturer mellan 50 och 100°C. 
Syftet med dessa projekt har främst varit att åstadkom­
ma belastningsutjämningar i värmeförsörjningssystem.
Det ekonomiska motivet härför har då varit att begränsa 
investeringarna i värmeproduktionsanläggningar.
Om värmeproduktionen sker med hjälp av värmepump kan 
lågvärdiga värmetillgångar utnyttjas. Möjligheterna 
för att utnyttja dessa kan avsevärt förbättras genom 
värmelagring vid låga temperaturer av storleken 10-30°C. 
Både olika naturliga värmekällor (mark, luft och vatten) 
och lågvärdig industriell spillvärme kan användas.
Av största allmänna intresse är dock utnyttjandet 
av de naturliga värmekällorna.
NATURLIGA VÄRMEKÄLLOR
Vid jordens yta bestäms temperaturen av värmebalan­
sen mellan solinstrålningen och värmealstringen från 
jordens inre samt utstrålningen till himlavalvet.
Då energiomsättningen där i huvudsak sker genom strål­
ning medför säsongvariationerna i solinstrålningen 
att betydande energimängder omsätts i ytskiktet under 
en årscykel. Växlingarna bidrar till att hålla det 
hydrologiska kretsloppet igång samt ger upphov till 
säsongmässiga variationer av temperaturen vid ytan.
I södra Sverige når exempelvis ytvatten temperaturer 
av storleken 15-20°C sommartid medan temperaturen 
om vintern faller till nära nollpunkten.
Under ytskiktet, där energiutbytet sker genom värmeled­
ning, är värmeomsättningen trög. Detta kommer bl a 
till uttryck genom att grundvattnet redan på ringa 
djup håller en stort sett konstant temperatur året 
om. Denna temperatur motsvarar årsmedeltemperaturen 
vid markytan och uppgår i södra Sverige till 7-8°C.
PRINCIPLÖSNING FÖR STORSKALIG VÄRMEFÖRSÖRJNING
Genom att kombinera ytvattnets förmåga att infånga 
den instrålade solvärmen med grundvattents värmelag- 
rande egenskaper kan naturen utnyttjas optimalt. Här­
vid kan en attraktiv värmekälla, som håller "sommar­
temperaturer" året om, erhållas.
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Detta sker genom att ytvatten från en sjö eller ett 
vattendrag sommartid cirkuleras via en värmeväxlare.
I denna överförs värmen från ytvattnet till grundvat­
ten som cirkuleras i ett slutet kretslopp från en 
del av ett grundvattenmagasin med kallare vatten till 
en annan del med varmare vatten. Magasinet uppladdas 
härvid med varmt grundvatten. En viss del av det upp­
värmda grundvattnet eller det varma ytvattnet kan 
samtidigt tillföras en värmepump för produktion av 
erforderlig värmemängd.
Under årets kalla del avstängs ytvattenkretsen. Grund­
vattenflödet reverseras varvid det varma grundvattnet 
tillförs värmepumpanläggningen. Efter nerkylning åter­
förs grundvattnet till magasinets kalla del varvid 
värmelagret urladdas.
VÄRMELAGRING
Genom lämplig placering och drift av uttags- och infilt- 
rationsbrunnar kan värmelagringen styras och kontrolle­
ras. Härvid uppnås att hydraulisk balans kan upprätt­
hållas kontinuerligt liksom termisk balans kan upprätt­
hållas på årsbasis. Detta innebär att värmelagrets 
påverkan på omgivningen minimeras.
Som hjälpmedel för detaljplanering och analys av värme­
lager i grundvattenmagasin har matematiska modeller 
utvecklats. Dessa ger möjlighet till att beskriva 
och undersöka ett planerat värmelagers hydrauliska 
och termiska funktion.
Användningen av brunnar för uttag och infiltration 
ger möjlighet till att utnyttja lämpliga grundvat­
tenförande formationer som är belägna på relativt 
stort djup. Vid lågtemperaturlagring är det dock också 
möjligt att utnyttja ganska ytligt belägna grundvatten­
magasin, då några få meters täckning över grundvatten­
ytan ger tillräcklig isolering för att begränsa värme­
förlusterna .
Genom att uföra värmelagringen vid låg temperatur­
nivå och först höja tmeperaturen efter lagringen i 
samband med användningen uppnås också andra tekniska 
och ekonomiska fördelar. Sålunda undviks de svårigheter 
med oönskad värmespridning (konvektion), som uppträder 
vid högtemperaturlagring, liksom de vattenkemiska 
problemen begränsas till att vara av stort sett samma 
omfattning som de som gäller för direkt utnyttjande 
av grundvatten. Ur ekonomisk synpunkt är det av avgöran­
de betydelse att "gratisvärme" kan nyttiggöras. Det 
är vidare av viss betydelse att värmeförlusterna från 
lagret är ganska begränsade då detta medför att hante­
ringen av yt- och grundvatten kan hållas på ett minimum.
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För att lagra en viss värmemängd vid låg temperatur­
nivå fordras ett ganska stort grundvattenmagasin lik­
som stora vattenmängder behöver hanteras. Ur ekonomisk 
synpunkt är det senare dock av begränsad betydelse.
Där utnyttjande av grundvatten är möjligt finns van­
ligtvis också möjlighet för värmelagring i stor skala. 
Detta gör det möjligt att etablera mycket stora värme­
pumpanläggningar på upp emot 100 MW. Genom direktutnytt­
jande av grundvatten som värmekälla är det däremot 
endast möjligt att etablera anläggningar på upp till 
ett par få MW då utnyttjandet av grundvattentillgång­
arna bör vara i balans med den naturliga grundvatten­
bildningen.
EKONOMISKA FÖRHÅLLANDEN
Den beskrivna principlösningen karakteriseras av att 
investeringarna i värmepumpanläggning m m är relativt 
stora, dvs något större än för fastbränsleanläggningar. 
Däremot är driftkostnaderna något lägre. Detta innebär 
att värmepumparna i ett normalt värmeförsörjningssystem 
bör utnyttjas för täckning av baslasten, medan topp­
lasten bör täckas med mindre kapitalkrävande produk- 
tionsanläggningar.
Utförda undersökningar visar sålunda att i anslut­
ning till befintliga fjärrvärmesystem kan värmepump­
anläggningar enligt den föreslagna metoden svara för 
10-40 % av den maximalt erforderliga produktionseffek- 
ten. Kostnaden för den värme som produceras med värme­
pumparna beräknas då uppgå till 12-16 öre/kWh. Denna 
produktionskostnad inkluderar då kapitalkostnader 
beräknade för en kalkylränta på 6 %. I samband med 
nyanläggande av fjärrvärmesystem, som kan lågtempera- 
turanpassas, kan värmepumpeffekten uppgå till omkring 
50 % av totala produktionseffekten. Den föreslagna 
lösningen framstår då som fördelaktigare än eldning 
med olja och konkurrenskraftig jämfört med eldning 
med fasta bränslen. Lösningen är vidare mindre känslig 
för förändringar i den allmänna prisnivån på energi.
En förutsättning för att den föreslagna lösningen 
kan tillämpas för försörjning av ett samhälle är att 
både ytvatten och grundvattenförande formationer, 
som kan användas för värmelagring, finns inom rimligt 
avstånd. Utförda undersökningar visar dock att betydan­
de överföringsavstånd mellan samhälle, värmelager 
och ytvattentillgång kan tillåtas utan att produktions­
kostnaden påverkas nämnvärt. För större anläggningar 
kan över föringsavtånd på upp till ett par mil sålunda 
tolereras. Genom en rikstäckande undersökning har 
det vidare klarlagts att det finns fysiska och ekono­
miska förutsättningar för att med den föreslagna meto­
den kunna bidra till värmeförsörjningen av ett par 
hundra samhällen inom landet. Härvid beräknas en olje­
förbrukning på ca 1,5 miljoner m3 per år kunna ersättas.
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SLUTSATSER
Den beskrivna principlösningen illustrerar att värme- 
lagring vid låga temperaturer ger goda möjligheter 
för att bidra till täckning av behovet för byggnads- 
uppvärmning. Det har vidare klarlagts att detta kan 
ske på ekonomiskt fördelaktiga grunder samt att en 
betydande potential för tilllämpning av tekniken finns 
inom landet. Systemlösningen är vidare sammansatt 
av tidigare kända och beprövade komponenter, vilket 
motiverar att ett par demonstrationsanläggningar sna­
rast kommer till utförande. Härvid kan vissa praktiska 
problem beträffande brunnsutformning och vattenkemi 
närmare undersökas och detalj studeras.
När sedan dessa anläggningar tagits i drift finns 
möjligheter för vidareutveckling och förbättring av 
lösningen. Genom komplettering med enkla solfångar- 
anläggningar kan lagringstemperaturen höjas, varvid 
driftekonomin kan förbättras. Vidare finns möjlig­
heter för integrering med andra produktionsanlägg- 
ningar varigenom funktionen av det samlade försörj­
ningssystemet kan förbättras.
TEKNIK ri*ùE*lNâ
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PROJEKT SPEOS
PILOTANLÄGGNING FÖR VÄRMELAGRING I AKVIFER 
Gunnar Gustafson, VIAK AB
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INLEDNING
Inom IEA-samarbetet pågår för närvarande ett antal projekt med energilag­
ring. Ett av dessa är ett försök med värmelagring i en akvifer i Lausanne, 
Schweiz. Projektet finansieras huvudsakligen av värdlandet men bidrag ges 
även av EG, Västtyskland, Holland och Sverige. Till projektet är knuten en 
expertgrupp med deltagare från bidragsländerna.
SYSTEMLÖSNING
I projektet inlagras och uttas värme från en kollektorbrunn, med dräner i
VARM
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KALL
DRÄN.
två nivåer, se fig 1.
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Fig. 1. Kollektorbrunn för värmelagring
Pâ den övre drännivån inlagras och uttages varmvatten och på den lägre 
det svalare rehnvattnet. Genom detta vinnes en stabil temperaturskiktning.
Lagervolymen är 34.000 innanför dränerna och den effektiva beräknade 
volymen är ca 100.000 m^. Genom att anläggningen är ett pilotförsök i ca 
halv skala blir värmeförlusterna ganska stora och av ca 1.300 MWh inlagrad 
energi räknar man med att återvinna hälften. Lagret skall arbeta med en 
inlagringstemperatur av 70°C och en utgående temperatur av 60-30°C. 
Under försöksperioden kommer lagret att värmas med en gaspanna och som 
värmelast används ett kyltorn.
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OMRÅDETS geologi
Anläggningen är placerad i unga deltasediment frän ett sidoflöde till 
Genevesjön. Deltat vilar på moränlera och består underifrån av ca 7 m 
sand, ett 9 m mäktigt siltlager och ovanpå det ca 10 m sand. Grundvatten- 
nivån ligger drygt en meter under markytan och i området råder ett grund­
vattenflöde med sydostlig riktning.
UTBYGGNAD OCH IDRIFTTAGNING
Kollektorbrunnen byggdes under våren 1982 efter omfattande förundersök­
ningar. Hydrauliska tester av dränerna efter färdigställandet visade att en 
av dem inte fungerade väl. Under sommaren 1982 gjordes alla installationer 
och värmningen av lagret började i början av augusti.
MÄT- OCH UPPFÖLJNINGSPROGRAM
Under den tvåårsperiod, som försöksdriften är planerad till kommer ett om­
fattande försöks- och uppföljningsprogram att genomföras. Bland de viktig­
aste punkterna kan nämnas:
. Vattennivåer och flöden
. Temperaturer i mark och cirkulerat vatten
Vattenkemi
Meteorologi
. Bakteriologi
. Driftjournal med lagrad och producerad värme
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ERHÅLLNA RESULTAT
Anläggningen har nu varit i drift i ca ett halvår, och data har redovisats 
från inlagringsperioden. Hydrauliskt sett har laddningen gått utan anmärk­
ning.
I figur 2 redovisas temperaturerna i magasinet vid månadsskiftet augusti­
september.
Fig 2. Temperaturer i grundvattenmagasinet, augusti-september, 1982.
Av figuren framgår dels att det varma vattnet flutit upp ovanför dränerna, 
dels att varmvattnet följt med det regionala grundvattenflödet. En viktig 
fråga blir därför om man kan kompensera för detta med ett förbilednings­
system som man skisserat tidigare.
Från urladdningen av magasinet föreligger ännu ingen data.
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TERMISKA ANALYSER 
Johan Claesson
Byggnadsteknik, matematisk fysik, LTH, Lund
Sammanfattning av inlägg vid utvärderingsseminarium om lagring 
av värme i mark vid låg temperatur, 15-16 december 1982, Studsvik.
Problem och forskningsbehov rörande de termi ska förloppen i marken 
i och kring ett markvärmelager skall här översiktligt ges i en lista.
För en översikt över datormodeller och analytiska studier hänvisas 
till mitt inlägg vid motsvarande utvärderingsseminarium för hög- 
temperaturvärmelager (Göteborg 1-2 december 1982).
PROBLEM OCH FORSKNINGSBEHOV FÖR VÄRMELAGER 
I BERG OCH LERA
1. Uppföljning av fältförsök: Sigtuna, Stora Skuggan, Luleå 1, 
Luleå 2, Utby, Kungälv, Kungsbacka, Studsvik, Älvkarleby
2. Dokumentation: Analysmetoder,beräkningsmodeller, erfarenheter 
från fältförsök
3. Speciella problem:
3A. Styrd temperaturstratifiering med olika temperaturzoner
3B. Lokalt värmemotstånd fluid - mark. Fältmätning, uttorkning, 
tidsvariation, frysning
3C. Metodik för korttidstester i fältanläggningar 
3D. Noggrannare analyser av korta effektpulser 
3E. Miljöpåverkan
3F. Störning från yttre grundvattenflöde 
3G. Ojämnt flöde i olika kanaler 
3H. Divergerande kanaler
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PROBLEM OCH FORSKNINGSBEHOV FÖR AKVIFERVÄRMELAGER
1. Fältförsök: Lagring, återinjektering av varmare eller kallare
vatten.
2. Viss dokumentation saknas: Räckvidd hos temperaturstörning,
analytiska resultat m m.
3. Speciella problem:
3A. Temperaturspridning, värmeförluster p g a inhomogeniteter 
(skiktad akvifer, linser). Här krävs teori, laboratorie- 
försök och fälterfarenheter.
3B. Miljöpåverkan. Störning av naturliga grundvattentemperaturer.
3C. Termohydrauli sk optimering av brunnsgeometrier och pump­
strategier.
3D. Termohydrauliska analyser: Upconing/downconing, stabilise­
ring av termisk front med motpumpning.
3E. Utveckling av termiska modeller för komplicerade brunns- 
konfigurationer.
3F. Vidare analytiska och numeriska studier i samverkan mellan 
teoretiker, hydrogeologer och praktiker.
STATENS PLANVERK 
Ad Carl-Johan Engström
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Värme i mark och vatten. Nuvarande lagregler.
Värmeutyinning och värmelager behandlas i en rapport från 
planverket som beräknas komma i
Några materiella regler som direkt behandlar värmeutvinning 
ur värmelagring i mark och vatten finns inte i svensk lag­
stiftning. Däremot finns lagar och föreskrifter som rör ut­
förande och användning av anläggningar i jord, berg och 
vatten, bl a med hänsyn till störning av grannar och effek­
ter på miljön. I följande sammanställning diskuteras några 
olika juridiska aspekter som är aktuella vid värmeuttag och 
värmelagring utifrån nu gällande lagstiftning.
Vad gäller rätt till energi på egen mark har markägaren rät­
ten till biobränslen och samhället genom minerallagen har 
rätten till de fossila bränslena, men någon lagstadgad rätt 
till värme i jord, berg eller vatten finns inte. Likheterna 
med gällande vattenrätt är emellertid uppenbara, varför en 
rätt till värme torde ingå i ägandet av en fastighet. Ett 
utnyttjande förutsätter dock att "skälig hänsyn tas till 
omgivningen" (jordabalken 3 kap 1 §).
Vid utförande av anläggning för värmeuttag eller värmelag­
ring fordras tillstånd med hänsyn till dess konsekvenser 
ur allmän bebyggelsesynpunkt och eventuella omgivningsstör­
ningar eller ändringar av naturmiljö. Tillståndsgivningen 
regleras av ett stort antal lagar och förordningar:
o Byggnadsstadgan kräver byggnadslov vid nybyggnad och 
vissa åtgärder i samband med ombyggnad. Värmeväxlare 
för värmeuttag och värmelagring är inte byggnadslovs- 
pliktiga, men granskas som en del av uppvärmningssyste- 
met om anläggningen avser nybyggnad. 1 vissa fall måste 
dock byggnadslov sökas för erforderlig byggenskap i an­
slutning till värmeväxlarsystemet, t ex pumphus.
o Vattenlagen är ett komplex av regler för att underlätta 
effektiv användning av vattenresurser och är tillämplig 
på allt byggande i vatten. Även byggande inom den egna 
fastigheten kräver tillstånd från vattendomstol om åt­
gärden innebär skada eller intrång för annan. Sannolikt 
kommer åtminstone mer omfattande anläggningar för värme­
uttag och värmelagring i bottensediment och ytvatten att 
kräva tillstånd som för byggande i vatten. Rättsfall sak­
nas .
o Miljöskyddslagen (1981:420) gäller för all slags markan- 
vändning då omgivningen störs genom vatten- eller luft­
förorening, buller, skakning, ljus eller dylikt. Ändring 
av temperaturförhållanden vid bl a kylvattenutsläpp be­
traktas som en "termisk förorening", varför lagen torde 
kunna tillämpas vid såväl värmeuttag som värmelagring, 
om verksamheten kan betraktas som miljöfarlig. Enligt 
miljöskyddsförordningen (1981:574) föreligger anmälnings- 
plikt till länsstyrelsen för större anläggningar för vär­
meutvinning ur eller värmelagring i mark och vatten (även 
grundvatten).
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0 Hälsovårdsstadgan behandlar särskilda åtgärder mot vat­
ten- och luftföroreningar. Stadgan kan vara aktuell för 
vissa typer av slutna system med giftig antifrysvätska 
i cirkulationssystem, t ex glykol, när fara finns för 
förorening av dricksvatten vid läckage.
o Lagen om hälso- och miljöfarliga varor uppställer vissa 
aktsamhetskrav som maste uppfyllas vid hantering av så­
dana varor. Värmebärarvätska torde som regel utgöra så­
dan vara.
Är fastighetsägarna överens kan en anläggning för värmeut­
tag eller värmelagring utföras på annans mark, men ett av­
tal bör upprättas och inskrivas i fastighetsboken, s k ser- 
vitut. Kommunförbundet har utarbetat ett förslag till tids­
begränsande servitutsavtal för ytjordvärmesystem som kan 
ge viss vägledning även för andra systemlösningar.
Som framgår av vad som anförts ovan finns f n ingen lag­
stiftning som direkt behandlar frågor om värmeutvinning ur 
och värmelagring i mark och vatten. När det gäller formella 
planfrågor kan man dock i de flesta fall finna lösningar 
inom ramen för den ordning som gäller i dag och som framgår 
av planverkets Detaljplaneanvisningar. Av planbeskrivningen 
bör framgå hur området avses värmeförsörjas.
Anläggningar av större omfattning med tillhörande värmela­
ger kan räknas som industri och redovisas som kvartersmark 
för detta ändamål. Skall anläggningen drivas i kommunal 
regi kan den redovisas som kvartersmark för allmänt ändamål.
Mindre anläggningar kan anges som värmecentraler eller 
rymmas inom mark som är avsedd för gemensamma anlägg­
ningar .
Om särskilda områden avsätts i plan för värmelager kan de 
redovisas som område för upplagsändamål.
Ledningsområden får redovisas på sedvanligt sätt som sk 
u-områden. Vill man i plan förbjuda att mark utnyttjas 
för ledningsdragningar, t ex för jordslingor som utnyttjar 
ytjordvärme, måste detta framgå av en särskild planbestäm- 
melse.
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Lagring av värme i mark (och vatten) vid låg tenperatur, 
tillämpningar. Thomas Rostock. SIND________________
Värmelager och bebyggelse.
Värmelager skall på något sätt anpassas till bebyggelsen, 
såväl befintlig san ny bebyggelse. Med tanke på förhållande­
vis höga Investeringskostnader för kulvertar kan även gene­
rellt antas att lagren koirmer att anpassas till s k tät be­
byggelse och då företrädesvis flerbostäder. Denna bebyggel­
setyp san idag till närmare 50 procent är försörjd med 
fjärrvärme väntas med nuvarande energipolitik få en ytterli­
gare kraftig fjärrvärmeanslutning under 1980-talet. Av 
fjärrvärmda bostäder svarar idag flerbostadshusen för 93 
procent, dvs småhusens betydelse i sammanhanget är av margi­
nell karaktär.
Under 1950- och 1960-talen skedde en kraftig expanderande 
nyproduktion av lägenheter i flerbostadshus som kulminerade 
under perioden 1968-71 då över 75 000 lägenheter årligen 
färdigställdes. Sedan 1971 har nyproduktionen stadigt varit 
fallande för att från 1976 och framåt ha legat på en nivå av 
ca 15 000 lägenheter årligen. Sett i ett längre perspektiv 
innebär nuvarande befolkningsutveckling som enligt SCB kan 
bli negativ redan kring 1990, att man knappast kan räkna med 
någon kraftigare höjning av denna produktionsnivå.
Nyproducerade lägenheter i flerbostadshus kan väntas få en 
specifik energiförbrukning som ligger väsentligt lägre jäm­
fört med befintliga lägenheter eller motsvarande 1/3 av nu­
varande energiförbrukning. Tillsammans med relativt låg ny­
produktion enligt ovan skulle därmed befintlig bebyggelse 
och företrädesvis flerbostadshus, vara den stora "kunden" 
för värmelager. Aven lägre förbrukning i befintliga flerbo­
stadshus kan naturligtvis påverka lönsamheten för värmelag­
er. Enligt landets tre stora förvaltare av denna bostadstyp 
kan man under 1980-talet räkna med en minskad förbrukning på 
ca 30 procent.
Lågtemperatur - fjärrvärmesystem.
Förutan att energilagring underlättas kan lägre temperaturer 
i fjärrvärmenäten sammanfattningsvis motiveras enligt följ­
ande:
- möjligheterna att utnyttja lågtempererade energikällor 
ökar
- värmepumpar blir mer försvarbara
- ökad frihet erhålls för solvärme
- möjligheten till mottrycksproduktion ökar
- nya material kan användas i rörledningar
- värmeförlusterna minskar på nätet
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Om ovanstående motiverar lägre temperaturer finns dock fak­
torer som talar emot Exempelvis kan en ökad användning av 
större värmepumpar innebära att värmeunderlaget för mot- 
trycksprodukticm reduceras. Generellt gäller även att infö­
rande av lågtemperatursystem medför höga installationskost­
nader för vilka al temati vkostnader bör beräknas. Dessa kan 
exempelvis avse ytterligare investeringen på tillförselsi­
dan, exempelvis i elproduktionsanläggningar.
Det torde vara en allmän uppfattning att det är de stora 
fjärrvärmesystemen som både snabbast och kvantitetsmässgit 
kommer att ge de stora bidragen till kommunal mottryckspro- 
duktion. Samtidigt är det dock enligt oljeersättningsdelega- 
tionen i dessa system som det finns kunder med många olika 
krav på sin värmeförsörjning. Sålunda kräver exempelvis 
sjukhus, restauranger osv höga vattentemperaturer för att 
kunna utnyttja värmen. För sådana kunder skulle en sänkning 
av distributionstemperaturen i fjärrvärmesystemet innebära 
stora kostnader.
Som framgår ovan finns det obesvarade frågor kring förut­
sättningarna för lågtemperatursystem. Detta torde särskilt 
gälla de värmeunderlag san avses användas för kommunal mot- 
trycksproduktion.
Det bör observeras att lågtemperatursystem enligt förda 
resonemang fortfarande avser befintlig bebyggelse vilken 
enligt ovanstående får anses vara avgörande under perioden 
fram till år 2000. För nyproduktionen är givetvis anpass­
ningen till lågtemperatur väsentligt lättare. Denna anpass­
ning koraner även att gynnas av en revidering av energihus- 
hållningsbestämnelsema i SBN 80. Generellt krävs här att 
vattenburna uppvärmningssystem dimensioneras för lågtempera­
tur.
Förutsättningar för värmepumpar
För s k mekaniska värmepumpar torde elprisets utveckling och 
pumparnas avskrivningstider bli avgörande för deras lönsam­
het.
I diskussionerna kring Stor-Stockholms värmeförsörjning för­
utsätts för en eventuell kraftig introduktion av värmepumpar 
tidsfaktorn vara avgörande dvs det relativt låga elpriset 
måste utnyttjas. Beträffande avskrivningstider finns beräk­
ningar som visar 3-4 år.-1-
Få (större) absorptionsvärmepumpar finns f n i drift. Mark­
naden för dessa bör rimligtvis öka med stigande elpris.
Thomas Rostock
-^Avser värmepumpar 10 MW.
Diskussionsinlägg vid seminarium angående lagring av värme 
i mark (och vatten) vid låg temperatur, 1982-12-16
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Av Tomas Bruce, Södertälje Energiverk
Jag tänker i mitt inlägg begränsa mig till de förutsätt­
ningar som finns redan idag för energilagring i befintliga 
fjärrvärmesystem. Det blir då vid lite högre temperaturer 
än de vi tidigare diskuterat här. Här finns å andra sidan 
redan idag kanske en marknad och dessutom har den stor po­
tential. Orsaken till detta är att våra fjärrvärmesystem, 
stora som små, håller på att ställas om från rent oljeel- 
dade system till flerbränslesystem med fasta bränslen till 
lägre kostnad i botten.
Förr så byggdes korttidslager vid kraftvärmeverken för 
dygnsutjämning, se overheadbild nr 1. Detta kunde ske 
trots att alla fjärrvärmeproduktionsanläggningar eldades 
med samma bränsle tack vare att elefterfrågan motiverade 
maximal körning av kraftvärmeverket. En dygnsackumulering 
var då intressant vid tider med tillräckligt högt elvärde 
i kombination med att kraftvärmeverket inte hade värmebe­
lastning för full produktion hela dygnet. Denna situation 
kan givetvis återkomma i framtiden när kraftvärmeutbyggna- 
den tar fart i samband med kärnkraftavvecklingen.
Det som händer nu är dock att fasta bränslen och spill­
värme (med eller utan värmepump) introduceras i fjärrvärme- 
systemen. Även utan kraftvärmeverk kommer därför intresse 
att finnas att kunna lagra energi från tid till annan. Nu 
blir dock säsongslagring av intresse. Se overheadbild nr 2. 
Det finns ofta teoretiskt i sådana system tillräcklig kapa­
citet att sommartid producera all den energi som normalt 
tas vintertid i en befintlig oljeeldad hetvattenpanna. 
Frågan är nu om ett lager kan byggas så tekniskt tillför­
litligt och ekonomiskt rimligt att det blir en verklig 
möjlighet.
I diskussionen redovisas ett mycket förenklat räkneexempel 
över vilket värde som skulle kunna finnas för säsongslag­
ring i ett större befintligt kol- och oljeeldat fjärrvärme- 
system. Utan att gå in i detaljer visar exemplet att man 
under vissa speciella omständigheter skulle kunna ha en 
totalram (i form av nuvärde) om 1 kr/årlig kWh till förfo­
gande.
Detta belopp måste då räcka till
- anläggningskostnaderna
- kostnader för framtida värmeförluster
- kostnader för framtida drift och underhåll
- vinst som gör det tillräckligt intressant för att genom­
föra projektet
Ett årstidslager som kan lagra 100.000 MWh skulle då kunna 
få en totalram i form av nuvärde för alla dessa kostnader 
om 100 Mkr. Kan någon lagertekniker offerera mig ett sådant 
lager?
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Värmelaqringens systemfunktion
1. Lagret som "försörjningskälla"
Detta avser det fall när en substantiell del av värmeförsörj- 
ningen sker med lagrad energi.
Ur energi leverantörens synpunkt kan lagringstekniken innebära 
att värmeförsörjningen inom ett område får en annorlunda ka­
raktär. Behovet av utifrån tillförd energi minskar eller om­
fördelas. Omfördelningen är dels tidsmässig, dels artmässig. 
För dimensioneringen av "tillsatsenergisystemet" är det vä­
sentligt att veta hur detta annorlunda behov ser ut.
- Hur ändras belastningskarakteristiken? Blir den olika för 
olika slag av lagerteknik?
- Hur stora lager krävs för att "klara" försörjningen och hur 
stora blir lagerförlusterna? Hur lång tid tar det att "in­
vesterings! adda" lagren? Hur ordnas energiförsörjningen un­
der uppbyggnadstiden?
- Fordras effektreserv och i så fall hur?
- Lagret som effektreserv?
- Kan man komplettera underdimensionerade lager?
- Påverkas bebyggelseutformningen?
2. Lagret som systemkomplement
Lagret kan tjana som ett komplement i ett energiförsörjnings­
system genom upplagring av "spillvärme" från industrier, mot- 
trycksproduktion e d.
- Hur ser en lagerstrategi ut i detta perspektiv? Hur arrange­
ras korttids- och långtidslagring? Kan de kombineras?
- Lagrets flexibi1itet/adapti vitet. Kan lagret utnyttjas i 
olika tillförselalternativ (olika på kort- och lång sikt)?
- Har denna aspekt något incitamentsproblem sådant att drift 
av lagren fordrar ägarinflytande från energi leverantörens 
sida?
- Påverkas lagerlokaliseringen i förhållande till "primär" 
produktionsresurs.
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3. Lagertekniken i kommunal planering
Osäkerheten för tillämpning är av flera slag. Självklart är 
osäkerhet om kostnader, driftegenskaper o d hinder vilka kan 
övervinnas med experimentverksamhet. Jnsiktshinder är svårare 
att övervinna. De beror på brister i utvärderTngsmoj1 igheter 
på lokal nivå.
Kan man åstadkomma en analysmanual som beskriver lagrets funk­
tion, komponenter, osäkerheter, UFvecklingsmöjligheter, 
"nischer", kalkylmetodik etc ?
SVAR TILL SEMINARIELEDNINGENS 
FRÅGELISTOR
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SEMINARIELEDNINGENS LISTA AV FRÅGOR BETR LAGER I 
JORD OCH INKOMNA SKRIFTLIGA SVAR
Vad är nischen för system med jordlager?
1.1 Idag är nischen lågtemperatursystem med värmepuump 
som temperaturhöjare mellan lager och byggnadens 
behov. I framtiden när vi känner mer om geologin 
kan nischen bli totala billiga lagersystem. 
(Hultmark)
1.2 Mindre lager eftersom lerans låga ledningsförmåga 
begränsar förlusterna. I större system kan lagret 
användas med sommarvärmepump och lågtemperatur- 
värmeavgivare.
(Margen)
Hur stor är potentialen i förhållande till konkur­
rerande system?
2.1 Den geografiska potentialen är väldigt stor då 
mycket stor del av Sveriges bebyggelse ligger i 
bland annat lerområden.
Den ekonomiska potentialen bör också vara mycket 
stor då systemen bevisligen är mycket billiga att 
bygga.
(Hultmark)
2.2 Eftersom en inventering över en relativt stor del 
av mellansverige gav resultatet 12 TWh/år när man 
tog med lerförekomster på mer än 5 m djup, torde 
den reella potentialen bli lägre när man av ekono­
miska skäl sätter gränsen vid 15 m, och dessutom 
beaktar konkurrensen från andra energislag.
(Hydén)
Vad är högsta temperatur för stabilitet av lera?
3.1 Undersökningar har utförts av SKBF/KBS, Anders 
Bergström.
(Hult)
Hur djupt måste lagret vara för acceptabel ekonomi? 
(kostnadsfunktion)
4.1 Minsta realistiska djup bedöms ligga omkring 10 m. 
Kostnaden per kubikmeter sjunker dock drastiskt ner 
till nivån omkring 15 m djup. För att erhålla en 
god ekonomi idag bör lagrets djup således ligga 
omkring 15 m. Djupet är självfallet också beroende 
av temperatur. I lågtemperaturlager utan någon som 
helst isolering på markytan kan lagrets djup
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eventuellt bli så lågt som mellan 5 och 10 meter 
med acceptabel ekonomi på grund av att kostnaden 
för lagret enbart blir att nerföra rören och så­
ledes icke ytarbete då ytarbetet blir väldigt 
stort. Även förlusterna minskar ju väsentligt om 
man ligger och arbetar under markens temperatur 
under delar av året.
(Hultmark)
5. Vad är maximal permeabilitet för acceptabelt
läckage?
5.1 Liten permeabilitet påverkar inte alls lagrets 
förhållanden och en viss liten permeabilitet som är 
så liten att den inte påverkar förlusten kan dock 
göra att värmeavgivningen från rören blir effekti­
vare och lagret snarare bättre än sämre. Permeabi- 
litetens betydelse är sedan beroende på lagrets 
storlek. Men om det håller sig inom förlustzonen 
det man kan säga att permeabilitetens påverkan av 
marken om förlustzonen är 5-6 meter så kan alltså 
motsvarande värmetransportzon tillåtas.
(Hultmark)
5.2 Ref: Onderzoek naar de mogelijkheden van 
seizoenopslag van zonneenergie.
A Wijsman, C den Ouchen, Technische Physiche 
Dienst, Delt, Holland, 1980.
Slutsatser: Vid en permeabilitet som understiger 
K = 10~12 m2 gr förluster på grund av naturlig 
konvektion försumbar i jämförelse med förluster 
genom värmeledning. När permeabiliteten överstiger 
K = 10~H m2 kan naturlig konvektion ge mycket 
stora förluster. Förekomsten av täta skikt minskar 
dock effekten.
Slutsatserna grundar sig på beräkningar med numerisk 
modell.
(Hellström)
6. Sätter avdunstning en övre gräns för acceptabel 
temperatur av torvlager?
6.1 Troligtvis finns det en övre gräns i området 
30°C - 0°C på grund av förångningsprocessen. 
(Hultmark)
7. Förekommer uttorkning nära kanalerna i lera?
7.1 Uttorkning har i hittills utförda projekt icke 
kunnat observeras. Temperaturnivån har varit ca 
30°C.
(Hultmark)
Får vi lagra vid mer än 20°C nära bebyggelse?
8.1 Idag behöver man passa upp om man lägger lagren 
mycket nära bebyggelse. Men om de ligger på ett 
visst avstånd från bebyggelsen är det en geologisk 
fråga på grund av markens stabilitet och vi kan 
således gå upp till väsenligt högre temperatur utan 
att det berör bebyggelsen.
(Hultmark)
Möjligheten till kostnadssänkning genom utveckling 
av utrustning?
9.1 Jämfört med Sunclayprojektets ekonomi tror jag inte 
att man kan förvänta några drastiska kostnadssänk­
ningar. En viss kostnadssänkning kan givetvis för­
väntas .
(Hultmark'
Optimal rördiameter?
10.1 Den optimala rördiametern är väldigt liten om man 
betraktar värmeförhållandena mellan rör och om­
givande mark. Det som bestämmer den optimala rör­
diametern är flödesbilden inuti rören.
(Hultmark)
Bör fler slingor seriekopplas?
(inverkan av djupet)
11.1 I grundare lager bör fler slingor seriekopplas. 
Luftnedförsel och lufturförsel ur systemet bör dock 
speciellt observeras.
(Hultmark)
Vågar vi bygga hus ovanpå sådana lager?
12.1 Än så länge kan man bedöma att det är olämpligt att 
bygga hus ovanför t ex lerlager på grund av att 
marken har vissa sättningar som kan störa huset.
Även om huset är pålat på t ex berg kan det bli 
problem vid avloppsanslutningr osv. Denna fråga kan 
dock icke helt besvaras idag då vi inte känner alla 
ingående parametrar.
(Hultmark)
Vad kostar markytan som lagret kräver?
13.1 Mycke litet i förhållande till lagrets kostnad. 
(Hultmark)
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14. Vilka andra jordar än lera och torv kan man använda 
i Sverige?
14.1 Om rätt teknik för nerförsel av rör införs kan 
flera andra jordarter användas.
(Hultmark)
15. Behövs kompletterande dygnslager för solfångar- 
effektiviteten?
15.1 I årslagersammanhang är det icke troligt att komp­
letterande lager behövs. Kompletterande lager kan 
dock behövas i lager under kortare tidsperioder.
(Hultmark)
15.2 Korttidslager är mycket viktiga för anläggningar 
där lagret laddas genom enklare solfångare, sär­
skilt oglasade sådana. Utan korttidslager kan 
lagret laddas bara under ca 6 soltimmar per dygn, 
vilket leder till stora temperaturskillnader mellan 
solfångaren och lagret, och därigenom starkt 
minskar den infångande solenergin. Med ett dygns­
lager kan marklagret laddas under 24 timmar per 
solskensdygn.
(Margen)
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SEMINARIELEDNINGENS LISTA AV FRÅGOR BETR LAGER I 
BERG (OCH TILLHÖRANDE SYSTEM) OCH INKOMNA SKRIFT­
LIGA SVAR
1. Vad är nischen för system av detta slag?
1.1 Medelstora och stora naturvärme, LT-solvärme- och 
spillvärmelager.
(Platell, Hydén)
2. Hur stor är potentialen med hänsyn till konkur­
rerande system?
2.1 Mycket stor, eftersom lagertypen är billig och berg 
finns överallt.
(Platell)
3. Vilken betydelse har borrprecision för prestanda 
och kostnad per m?
3.1 Normal precision är tillräcklig. Gradade hål inga 
svårigheter. Billigare hammarborrade hål sätter igen 
sprickor mer än dyrare kärnborrade.
(Hult)
3.2 En slumpmässig avvikelse på 1-3% bör ej nämnvärt 
påverka prestanda.
(Hellström)
3.3 Förvånansvärt liten betydelse förutsatt att hålen 
inte går i varandra.
(Platell)
4. Hur stor är utvecklingspotentialen för borrteknik?
5. Utvecklingstrenden för fodermaterial?
5.1 Personligen har jag uppfattningen att den lätta
infodringen av typ strumpa har framtiden för sig. 
(Platell)
6. Hur ofta kan ofodrade, resp "lätt fodrade" 
(elastiska strumpor) användas i förhållande till 
konventionella foder?
7. Kan vi borra sneda hål, och hur sneda?
7.1 Inga problem upp till ca 55°. Metoder finns för 
att kontrollera och beräkna ev avvikelser från 
tänkt riktning.
(Hult)
Kan vi korrekt bedöma prestanda av lager med 
divergerande hål?
8.1 Ja, det försämrar den termiska prestandan i viss 
mån.
(Platell)
8.2 Möjlighet att beräkna prestanda finns.
(Hellström)
Är vattenkemi ett problem?
9.1 Beroende på platsen. Utfällning av karbonat i hårt 
vatten.
(Hult)
9.2 Vid nakna hål, ja, då grundvattnet används som 
cirkulationsvatten.
(Platell)
Räcker det att satsa enbart på system som fordrar 
värmepumpar som man hittills gjort inom BFR när det 
gäller lågtemperaturlager för solenegi?
10.1 Nej, VP-system medför allvarliga olägenheter i det 
långa loppet.
(Platell)
Finns LTVA-system?
11.1 Ja, för 30-25°C 
(Platell)
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SEMINARIELEDNINGENS LISTA AV FRÅGOR BETR AKVIFER- 
LAGER OCH INKOMNA SKRIFTLIGA SVAR
1. Vad är nischen för system av detta slag?
1.1 Grusåslagren i närhet av bostadsområden och natur­
värmekällor såsom ytvatten, grundvatten.
(Hydén)
1.3 Stora volymer, i huvudsak lägre temperaturer.
(Johansson)
2. Hur stor är potentialen med hänsyn till konkur­
rerande system?
2.1 Större än lera, men troligtvis mindre än borr- 
hålslager.
(Johansson)
2.2 Större än de 12 TWh/år som inventeringen gav.
(Hydén)
3. Kan vi dimensionera brunnar eller behövs FoU?
3.1 Vi kan dimensionera brunnar.
(Hydén)
4. Behärskar vi vattenkemin? FoU-behov?
4.1 Problemen ökar vid stigande temperatur.
(Hydén)
4.2 Vattenkemin: Tveksamt. FoU-Behov: Ja!
(Johansson)
5. Vilka begränsningar finns med avseende på
a) permeabilitet
b) homogenitet (av permeabiliteten)
c) naturliga gränsskikt
d) minimumtjocklek av icke vattenförande toppskikt 
för acceptabel ekonomi?
5.1 a) beroende på lagringstemperatur
b)
d) beroende på lagringstemperatur, men ca 4-5 m
är oftast tillräckligt.
(Johansson)
5.2 a-b) Täthetsskillnader mellan varmt och kallt vatten 
inducerar täthetsflöden som strävar efter en 
stabil temperaturskiktning i vattnet. Detta 
medför att en initiellt vertikal front kommer 
att kantra. Kantringstakten bestäms huvudsak­
ligen av akviferens höjd, temperaturnivåer samt 
vertikal och horisontell permeabilitet. För 
att uppskatta effekten av måttlig kantring på
172
lagrets prestanda bör utsträckningen av det 
område som berör kantringen jämföras med ut­
sträckningen av den totala lagervolymen.
d) Den minimumtjocklek av icke vattenförande 
toppskiktet som kan accepteras beror på 
tjockleken av det vattenförande skiktet.
(Hellström)
Hur ofta hittar vi acceptabla förhållanden?
6.1 Många grusåsar finns.
(Hydén)
6.2 Relativt ofta, jämför vattentäkter.
(Johansson)
Kan vi klara tillståndsfrågan för demonstrations-
anläggningar?
7.1 Ja
(Hyden)
9.
7.2 Ja
(Johansson)
Kan vi höja temperaturen och vad är det värt?
8.1 Temperaturhöjning medför mycket allvarliga problem 
av teknisk art (igensättning, temperaturkantring) 
och ekomomisk art (stora värmeförluster). Kan inte 
vara attraktivt för svenska förhållanden.
(Hydén.
8.2 Ja, med vissa svårigheter. Det medger direkt in­
koppling på ett fjärrvärmesystem.
(Johansson)
Hur påverkar lagrets storlek och temperatur för­
lusterna?
8-9.1 Vid höjd temperatur ökar täthetsflöden vilket leder 
till större förluster. När storleken på lagret ökar 
avtar den relativa förlusten. Frånsett effekter av 
täthetsflöden är den relativa värmeförlusten 
oberoende av temperaturnivån.
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En karakteristisk kantringstid, Tgr definieras
H Ca (rn + V11+- =0 034 — H * _Q____0 U VTÖTT Cw (p0 - P1)
H Akviferens längd (m)
Ca Akviferens volumetriska värmekapacitet (J/m2 K)
Cw Vattnets volumetriska värmekapacitet (J/m2 K)
K Akviferens vertikala permeabilitet (m2
K' Akviferens vertikala permeabilitet (m2
V0»Yl Viskositet hos kallt resp varmt vatten (kg/ms)
pO'pl Densitet hos kallt resp varmt vatten (kg/m2)
Kantringen för en initiellt vertikal termisk front 
efter en tid tg är ungefär 60°. Om cykelns längd är 
av samma storleksordning som kantringstiden är 
kantringen måttlig.
(Hellström)

SEMINARIELEDNINGENS LISTA AV FRÅGOR BETR MARKNADEN 
TILLÄMPNINGAR OCH INKOMNA SKRIFTLIGA SVAR
Hur utbredda blir lågtemperatur-fjärrvärmesystem?
Hur utbredda blir lågtemperatur-blocksystem?
Hur utbredda är förekomsterna av lågtemperatur- 
spillvärme?
Räcker kostnadsskillnaden mellan framtidens 
vinterel och sommarel för att göra årstidslagring 
lönsam?
Kan LTVA-system introduceras i befintlig bebyggelse
Ja. Vissa LTVA-system finns redan idag - t ex kon- 
vektorer med inbyggda fläktar som ger mycket låga 
temperaturskillnader vatten/luft och kan anslutas 
till befintliga rörsystem. Mer högpresterande LTVA- 
system utvecklas av Sunstore KB och information 
kommer att lämnas inom kort.
(Mårtensson)
Kan vi räkna med värmepumpar efter år 1990?
Vilka hinder finns för lager av skilda slag ur
a) naturvårdssynpunkt?
b) bebyggelsesynpunkt?
c) normsynpunkt?
Kommer det att finnas mycket billigare totalsystem 
för solinfångning vid låg temperatur?
Finns tillräckligt med areal för solfångare
a) på byggnadernas tak?
b) på marken?
Tiden medgav inte att denna lista diskuterades 
under seminariet. Inga skriftliga svar kom in, med 
ett undantag - punkt 5. Frågelistan kan förslagsvis 
utnyttjas vid ett senare seminarium.
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1A. SAMMANFATTNINGSRAPPORT
(Peter Margen med bidrag från Hans Hydén 
och Sten Bjurström)
1.Inledning
Under seminariets inledning redogjorde Sten 
Bjurström (BeFo och ordf i BFRs markvärmegrupp) för 
syftet med nuvarande serie av seminarier. Man 
önskar att på detta sätt samla in synpunkter betr 
hur långt pågående utvecklings- och demonstra- 
tionsarbeten har kommit, viktigare resultat som 
nåtts och uppgifter som finns kvar att bearbeta. 
Dessutom efterlystes bedömningar angående ekonomin 
vid olika systemtillämpningar, synpunkter angående 
införandeproblem från användare och bedömningar 
angående den totala potentialen av olika typer. 
Informationen behövs för att korrekt kunna bedöma 
fortsatta UoD-satsningar från BFRs sida.
Sven Erik Lundin (BFR) beskrev de lågtemperatur- 
energilagringsprojekt BFR för närvarande satsar på, 
samt tillgängliga medel. Ärligen satsas ca 14 Mkr 
bidrag plus lån på värmelagring i vatten och mellan 
17 Mkr (81/82) och 26 Mkr (83/84 budget) på värme­
lagring och utvinning ur mark. Till nyckelproblemen 
hör:
Lagring i jord:
Lerdjup, geotekniska konsekvenser, effektsvälj- 
ningsförmågan.
Borrhålslager:
Öppna kontra slutna system, rörinstallationer, 
tröghet i lager m m.
Akviferlager:
Brunnsteknik, vattenkemi, potentiell värmeförlust.
2Allmänt:
Systemlösningar, lagrens och värmekällornas krav på 
varandra.
Peter Margen (Studsvik) beskrev seminariets av- 
gränsning, bl a i förhållande till Göteborgssemina- 
riet. Temperaturgränsen, 50°C mellan hög- och låg- 
temperaturlagring, var relativt godtyckligt vald, 
varför vissa utvikningar åt det ena eller andra 
hållet kunde förväntas i båda seminarierna.
2. Geotekniska förutsättningar för olika
lagertyper i Sverige
Under denna session hölls tre inledande föredrag 
betr var mark lämplig för de olika typerna av lager 
(jord, berg resp akvifer) finns. Vissa av före­
dragshållarna gjorde dessutom en bedömning av 
potentialen med eller utan ekonomiska betraktelser.
2.1 Förekomsten av lämpligt berg
_(C°nn_ie_Sjöbe_rg_, Nitro Consult AEO
Enligt Sjöberg finns nära alla större tätorter i 
Sverige berg inom rimligt djup (5 m) från markytan. 
I princip kan borrhålslager byggas på alla dessa 
ställen. Dock blir de billigare där berget är 
lättborrat, borrhålen ej "rasar igen", och där 
vattenflöden är ringa. Även där förutsättningarna 
är sämre, kan man dock genom cementinjektering 
klara problemen. Undviker man de värsta lokala 
ställena och de sämsta bergtyperna (sedimentära 
bergarter nära stora vattenbassänger), håller sig 
kostnadsökningen på grund av erforderliga för- 
stärkningsarbeten m m för mindre lämpligt berg till 
mindre än 30 % av lagrets kostnad.
3Senare föredrag, avsnitt 5b (Hydén, Margen) visar 
att borrhålslager kan uppföras för 10 à 15 kr/m3. 
Detta mosvarar t ex bara 1 kr/kWh vid 22 à 15°C 
temperatursving och 0.65 kWh/m3 °C. En ökning av 
denna kostnad med t ex 30 % på grund av sämre berg 
har vanligtvis bara begränsad inverkan på systemets 
konkurrenskraft.
Sjöbergs föredrag tillsammans med de ovan citerade 
kostnadsuppgiferna tyder på att geotekniska förhål­
landen sätter få begränsningar till potentialen för 
borrhålslager i Sverige. Potentialen bör därför 
vara stor.
2.2 Förekomsten av lämplig jord
(K Gösta Eriksson^ CTH)_
Huvudparten av de finkorniga svenska jordarterna 
kan utnyttjas för marklager, men lerjordarna är de 
mest fördelaktiga. Dessa domineras av finsediment 
söder om linjen Gävle/Strömstad med en mäktighet av 
5 - 15 m. Dock kan mäktigheten bli 50 - 100 m i 
flera av floddalarna.
Eftersom de flesta av de större städerna ligger 
nära floddalar finns lera oftast inom räckhåll. En 
kartläggning av områdena omkring Mälardalen tyder 
på att lera av ett djup mer än 5 m ligger inom 
räckhåll för bostadsområden med ett värmebehov på 
15 TWh. Under diskussionen om kostnader (ses­
sion 5b) nämnde dock bl a Hultmark att lerlagrens 
kostnader ökar kraftigt när djupet minskar, varför 
djup mindre än 15 m inte var att rekommendera.
Någon kvantitativ kartläggning av förekomsten av 
lera av mera än 15 m djup har ännu inte genomförts. 
Diskussionen tyder på att en betydande potential 
för lerlager finns (även om den givetvis är lägre
4än för berg, som förekommer nästan överallt) och 
inte kan kvantifieras.
Torv upptar 25 % av landets yta, med 40 % i norr 
och 8 % i söder, med en stor andel av de södra 
förekomsterna i gränstrakten mellan Halland och 
Småland. Torvdjupet ligger mellan 1 och 2 m. Grun­
dheten och avståndet från större tätorter begränsar 
torvens potential starkt.
Även sandjordar borde i princip kunna utnyttjas för 
energilagring. Tillhörande frågor har dock inte 
ännu studerats tillräckligt.
2.3 Lämplig mark för akviferlagers potential
_ ( Hans_Hyden_?_ VBB)_ ___________
Enligt Hyden är grusåsarna (i viss mån även sedi­
mentära bergarter) lämpliga för akviferlager. In­
skränker man sig till maximalt 30°C, kan i stort 
sett alla slags grusåsar användas. Den intres­
santaste värmekällan är sommarvarmt ytvatten. Det 
används för att ladda lagret under sommaren utan 
värmepump. Under vintern laddas lagret ur med en
Ovärmepump. Lagret blir mycket billigt per m . Trots 
relativt höga förluster blir sålunda ekonomin ofta 
god.
En rikstäckande iventering, där man beaktat alla 
grusåsar med en mäktighet på mera än 10 m inom 
rimligt avstånd från bostadsområden med mer än 150 
lägenheter i flerbostadshus, samt vissa områden med 
sedimentärt berg och adekvat storlek, har lett till 
bedömningen att energibehov på ca 12 MWh/år kan 
täckas genom naturvärmesystem med akviferlager som 
är konkurrenskraftiga med andra energisystem. 
Observera att man i detta fall redan gjort ekono­
miska studier.
52. ^  _ _ _Sl.utsats
Sammanfattningsvis förefaller det som om, när såväl 
utbredning av lämplig mark samt de ekonomiska fakto­
rerna beaktats, potentialen för borrhålslager före­
faller vara störst, följd av akviferlager och där­
efter lera. Torv bedöms ha låg potential och sand 
är otillräckligt utrett.
3. Internationellt samarbete (och Jordvärme­
gruppens arbeten)
(Gösta Rosenblad) 
Innehållet i samarbetet inom IEA ANNEX II, som 
behandlar värmeumpsystem med marklager, drogs. USA, 
Canada, Danmark, Österrike och Sverige deltar. De 
flesta länder än intresserade främst av mindre 
system. Rosenblad menar att Sverige ligger långt 
före övriga stater när det gäller lagringsteknik, 
varför vi har mer att ge än att ta i samarbetet.
I diskussionen restes frågan hurvida detta samarbete 
inte kunde betraktas som en gratis export av know 
how till andra länder, vilket sedan försvårar 
försäljning av know how genom svenska konsulter.
Man enadas dock om tolkningen att skött på rätt 
sätt, dvs med utelämnande av tillräcklig informa­
tion för att göra utlandet medvetet om möjlighe­
terna, men inte tillräckligt för att de skall anse 
sig kunna klara allting utan insatser från svenska 
konsulter eller industri, kan samarbetet få positiv 
verkan, dvs medverka till en marknadsintroduk ion. 
För närvarande åläggs dock ej instanserna som 
sköter detta samarbete ett ansvar att bevaka sådana 
frågor.
6Det föreslogs att BFR och Exportrådet skulle kalla 
konsulter och berörda industriföretag till ett 
seminarium, där man diskuterar hur dylikt samarbete 
skulle läggas upp för att maximera de positiva och 
begränsa de negativa sidorna av utbytet för svenska 
företag.
Rosenblad redogjorde även för övrigt arbete inom 
Jordvärmegruppen, som är fördelad på många disci­
pliner. Hans föredrag om ett litet jordvärmelager, 
Utby, berörs under punkt 5a.
4. Vad får energilagring kosta?
(Inledare; Peter Margen, Studsvik)
Margen visade Tabell 1, där man först redovisar den 
maximalt försvarbara investeringen i ett renodlat 
säsongslager för olika skillnader i kostnaden av 
lagringsenergin och urladdningsenergin samt olika 
värden av den effektiva räntan, om värmeförlusterna 
försummas. Den maximalt försvarbara investeringen 
kan variera mellan 0.8 och 5.6 kr/(KWh/år).
Därefter räknas fram exempel på ökningen i den 
maximalt försvarbara investeringen när lagret även 
minskar den erforderliga panneffekten, samt 
minskningen i den maximalt försvarbara investe­
ringen på grund av värmeförluster. Med hjälp av 
dessa tre deltabeller kan den totala maximalt för­
svarbara investeringen för ett säsongslager upp­
skattas. I vissa fall tillkommer dock mervärden på 
grund av korttidslagring eller lagring i vecko/ 
månadsperioder.
Den allmänna opinionen var att alltför många utred­
ningar presenterar ekonomin av lager på ett 
ofullständigt sätt. Enhetligare metoder efter­
lystes .
7Josefsson betonade betydelsen av allsidiga system­
studier. Det räcker inte att jämföra ekonomi av ett 
specifikt system med lager med ekonomin för andra 
system, såsom pannor för fast bränsle.
Även olika optioner för systemet med lager måste 
analyseras, t ex möjligheten att byta ut sol- 
fångare, värmepump och lager i ett system mot 
värmepump och en naturvärmekälla utan lager. Bara 
om varianten med lager visar sig kunna klara alla 
sådana jämförelser är lagret verkligen ekonomiskt 
motiverat.
Josefsson nämnde att EfN föreslagit en metodik för 
jämförelser av olika energislag ur FuD-synpunkt och 
kommit fram till att olika realräntor bör gälla för 
olika tillämpningar, t ex 4 % för byggnadssektorn 
och 6 % för kraftproduktion och energiverk. Han 
efterlyste forskning beträffande mera allmängiltiga 
verktyg för värdering av kostnaden av energi med 
hänsyn tagen till tidpunkten för efterfrågan, 
temperaturbehovet m m.
Alla var överens om att värmepumpen hade en mycket 
viktig roll att spela under 1980-talet. Däremot 
ifrågasattes hurvida el - särskilt vinterel - 
skulle bli så dyr under 90-talet eller därefter, 
att värmepumpens långsiktiga roll fick prövas om. 
Motiv fanns att även utveckla system som var 
oberoende av el under den kallaste årstiden. För 
närvarande saknas arbeten med sådana system inom 
BFRs programplan.
8Tabell 1. Maximalt motiverad investering i säsongslager, 
IM kr/(kWh/år)
1.1 Exklusive värdet av lagrets effektbidrag samt
kostnaden av värmeförlusterna:
Livslängden (lager eller energikällor L år 10 25 40
A. Effektiv ränta, (r - iy) = 4 %/år
Värdeökning av energin, Cy - Cy:
25 öre/kWh 1.9 3.5 4.3
15 öre/kWh 1.1 2.1 2.6
10 öre/kWh 0.8 1.4 1.7
min
B. Effektiv ränta, (r - iy) =2 %/år
Värdeökning av energin, C|_ - Cy: max
25 öre/kWh 2.1 4.2 5.6
15 öre/kWh 1.3 2.5 3.4
10 öre/kWh 0.8 1.7 2.2
t = __________ CL - CU________
M annuitet % + 0.8 % underhåll
C|_ = kostnaden av laddningsenergin 
Cy = värdet av urladdningsenergin
1.2 TILLÄGGSVÄRDET AV INBESPARAD PANNEFFEKT, 300 kr/kW:
vid 3 000 (kWh/år)/kW 0.1 kr/(kWh/år)
1 000 (kWh/år)/kW 0.3 kr/(kWh/år)
300 (kWh/år)/kW 1.0 kr/(kWh/år)
1.3 REDUKTION, IM PÄ GRUND AV VÄRMEFÖRLUSTER (EXEMPEL) 
vid C|_ = 10 öre/kWh och C(j = 25 öre/kWh,
10 % förlust under laddning, och 
10 % under urladdning, 
minskar IM med 0.4 kr/(KWh/år) 
vid (r - iy) = 4 %/år L = 25 år
95. Teknik och ekonomi
a ) Jordmagasin
Följande föredrag presenterades under denna 
session :
Lågtemperatur i Utby G Rosenblad, CTH
Hållfasthet av lera Ulf Lindblom
inverkan av temperaturen Hagconsult
Värmelager i lera Göran Hultmark, 
Andersson & Hultmark
Storskalig värmelagring 
i torvmarker VIAK
Olov Andersson
Dessutom lämnades många skriftliga svar, särskilt 
av Hultmark, till de frågelistor seminarieledningen 
hade förberett. Även dessa är reproducerade i del B 
av denna rapport.
Utby-projektet innehåller ett litet lager i en 
trädgård till en villa förlagd i leraktig jord. Det 
visar att man kan använda även mycket små lager om 
deras medeltemperatur läggs nära markens tempera­
tur. De ingenjörstekniska lösningarna är förhål­
landevis primitiva och dyra. Frysskador har lett 
till hål i gräsmattan ovanför kanalerna, vilket 
förhindrats efterföljande år genom markisolering.
Lindblom beskrev en teoretisk modell av lerans 
beteende, laboratoriemätningar av sättningar och 
reduktion i lerans skjuvhållfasthet vid höjning av 
temperaturen, samt pågående fältförsök i ett lager 
nära Göta Älv i Kungälv. Sättningarna tilltar och 
skjuvhållfastheten avtar vid höjd temperatur, men
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mätningarna är på ett för tidigt stadium för att 
presentera numeriska värden angående maximalt 
tillåten temperatur.
Hultmark presenterade främst Sunclay-projektet vid 
Lindälvskolan, som innehåller ett lager för
O85 000 m lera med U-rör i polyeten förlagda med 
2 m avstånd. Förhållandena är gynnsamma med 30 m
Odjup lera, och kostnaden blev bara 7 a 8 kr/m , 
uppräknat till 1982 års penningvärde. Den specifika 
kostnaden och värmeförlusterna stiger snabbt med 
minskat djup av lera. Lager i mindre djup än 15 m 
ville Hultmark ej rekommendera.
Under första driftåret hade man höjt lagrets medel­
temperatur med ca 6°C - något mindre än beräknat. 
Solfångarna arbetade i medeltal vid en temperatur 
på ca 30°C, vilket är ca 20°C högre än lagrets 
medeltemperatur. Enligt Hultmark berodde denna stora 
temperaturskillnad delvis på en icke fördelaktig 
koppling av kretsen, däremot att andra (Margen, 
Platell) ansåg att frånvaron av ett dygnsutjämnings- 
magasin hade stor andel av skulden till detta. Utan 
dygnsmagasin laddas ju lagret effektivt bara under 
några timmar per dygn. Möjligtvis tyder resultaten 
även på för stort avstånd mellan U-rören.
Bland svaren till frågor angående lerlager citeras 
att det finns efarenheter att begränsad permeabili- 
tet (K < 10-12 m2) ej påverkar prestanda, bedöm­
ningar att man tills man fått mera information ej 
bör lägga lagren för nära bebyggelse, och observa­
tionen att hittills ingen uttorkning omkring kana­
ler kunnat observeras.
Olov Andersson beskriver en konstruktion för lager 
i torv enligt vilken man fräser spår i vilka man 
lägger långa slangar av billiga korrugerade
plaströr i ett mönster med upp- i och nedgående 
skänklar med ett tiotal skänklar per anslutning. På 
det sättet kan kostnaden hållas låg, dvs ca 
10 kr/m^, trots att torvfyndigheterna i regel bara 
är ett par meter djupa. På grund av lagrens ringa 
djup får medeltemperaturer nära omivningstemperatu- 
ren användas. Den största begränsningen till 
torvlagrens potential är att torvtäkterna finns i 
landets mera glest bebyggda trakter.
b)_ _ _ Borrhålslager
Följande föredrag presenterades:
Sunstore hålmarklager
Borhålslager i Luleå
Borrhålslager för 
säsongslagring av låg- 
temperaturvärme
Borrhålslager med tunnlar 
- ett kombinerat säsongs- 
och korttidslager
Ove Platell, Sunstore KB
Anders Eriksson, AIB 
Hans Hydén, VBB
Peter Margen, Studsvik 
och Sunstore KB
Efter seminariet inkom K G Eriksson, CTH, med ett 
bidrag: Hydrock, en ny metod att lagra värme i berg.
Därutöver redovisas skriftliga svar till fråge­
listorna som seminarieledningen förberett i del B 
av rapporten.
Ove Platell, som är upphovsman till principen för 
djupa marklager med i huvudsak vertikala kanaler 
för laddning och urladdning, beskrev det första 
borrhålslager som byggts över huvudtaget - Sigtuna- 
lagret på 10 000 m^. Det blev färdigt 1978 och har 
nu körts under fyra år. Beräkningsmetodiken har
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successivt förbättrats och kan nu helt förklara de 
mätresultat som erhölls i ett antal laddnings- 
cyklar. Även effektsväljningsförsök för enskilda 
kanaler i berg och lera omnämndes.
Platell presenterade även en parameterstudie för 
ekonomin av tre solvärmda system, nämligen
1) med solfångare utan värmepump,
2) med vattenyta som solfångare och sommar-
driven värmepump,
3) med vattenyta som solfångare och vinter-
driven värmepump.
OSolinfångningen per m , kostnaden för solfångarna
Oper m och kostnaderna för kanalerna per m varie­
rades. Studien visar vilket av systemen som ger 
lägsta kostnad för olika kombinationer av dessa 
parametrar. Samtliga har god ekonomi jämfört med 
oljeeldade system, om man väljer kostnadsparametrar 
som anses gälla för välutvecklade system.
Eriksson beskrev ett borrhålslager på ca 500 m^ 
byggt i förminskad skala i Luleå, så att man kunde 
reproducera en årscykel på en månad. Det använde 
ett öppet system med ofodrade kanaler, där vattnet 
återcirkulerades med hävertprincipen. Fem cyklar 
hade körs med temperaturer upp till 40°C och 
laddningseffekter upp till 100 W/m. Resultaten 
stämde väl överens med beräkningarna.
oEn större anläggning for 100 000 m har beslutats 
med samma principkonstruktion, och skall byggas 
under 1983. Den skall via fjärrvärmenätet från SSAB 
laddas med spillvärme och försörja en byggnad inom 
Högskolans område i ett system med två värmepumpar. 
Den maximala drifttemperaturen är 70°C.
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Hydén beskrev de arbeten som gjorts för ett pro­
jektförslag för Stora Skuggan. Tre principkonstruk­
tioner hade jämförts för solvärmesystem utan värme­
pump, med liten värmepump och stor värmepump och 
erforderlig lagervolym på 180 000 à 50 000 m^. 
Budgetpriser för lagret från leverantörer låg på 10 
à 15 kr/m^ för den konstruktion som framtagits. Det 
bestod av ett knippe klena plaströr ingjutna i ett 
115 mm borrhål. Hydén visade även kurvor över lag­
ringskostnaderna per kWh som funktion av lagrets 
storlek och temperatursvinget.
Margen beskrev konstruktionen som framtagits för 
ett stort projekt för lagring av spillvärme i Göte­
borg. Ett antal tunnlar sprängs under grundvatten­
ytan. Från dessa tunnlar borras ca 150 m djupa hål 
som förses med rör av böjlig plast. I drift är 
tunnlarna vattenfyllda och kan användas som vanliga 
temperaturskiktningsackumulatorer för korttidslag­
ring och höga effekttuttag. Borrhålsdelen av lagret 
används för säsongslagring. Eftersom tunnlarnas 
volym inte behöver vara mer än 3 % av lagrets 
volym,. påverkar den högre tunnelkostnaden per m^ 
genomsnittskostnaden för lagret bara i begränsad 
utsträckning. Principen löser på ett elegant sätt 
problemet med den termiska trögheten för borr- 
hålslagret och bibehåller dess låga specifika 
kostnad. Dessutom påverkas inte ytan ovanför mark, 
varför lagret kan förläggas även inom bebyggda 
områden.
I diskussionen tog Lindblom upp frågan om betydel­
sen av borrhålens precision på prestanda och be­
tydelsen av precisionskrav på kostnaden. Claesson 
påpekade att en slumpmässig avvikelse på 1 à 3 % i 
läget i botten av 100 m djupa kanaler ej nämnvärt 
påverkar prestanda, och Hydén hävdade att man utan 
vidare kan hålla en tolerans på 1 à 2 % med den
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teknik och de kostnader som antagits i hans före­
drag. Även Hult anmälde samma åsikt. (Detta har 
senare bekräftats vid ett seminarium genomfört i 
BeFos regi, där flera entreprenörföretag ansåg sig 
kunna hålla en tolerans på 1 % utan extra kostnad, 
genom nyare numera tillgänglig teknik.)
Betydelsen av värmeöverföringen mellan vattnet och 
borrhåIsväggen diskuterades. Margen hävdade att det 
är viktigt att försöka undvika tjocka spalter 
mellan ett klent ledrör och ett väsentligt större 
borrhål, eftersom man då skulle få laminär strömning 
med stort värmeöverföringsmotstånd i den breda 
spalten, t ex i konstruktioner där man sänker två 
plaströr i den övre delen av kanalen, som i hävert- 
systemet. Mera allmänt efterlystes föröksresultat 
på denna punkt. Från Studsvik nämndes att man har 
anlagt sex kanaler för försök av olika typer av 
infodring och kanalutformning och att bl a den ovan 
berörda frågan skulle belysas experimentellt. Även 
eventuella problem med inläckage av luft i rör med 
undertryck i hävertsystemet nämndes. Inga sådana 
hade förekommit i det första pilotprojektet i 
Luleå.
Problemen med vattenkemin och ofodrade borrhål togs 
upp. Man var överens om att i temperaturområdet för 
lågtemperaturlager skulle inga problem uppstå. Även 
för högtemperaturlager ansågs det att problemen 
kunde klaras att döma av preliminära resultat från 
demonstrationsprojekten med vattenfyllda bergrum.
Även frågan om prestanda av oglasade resp glasade 
solfångare diskuterades. Jämförande resultat 
redovisas bl a i de skriftliga diskussionsinläggen 
återgivna i del B av rapporten. I sitt skriftliga 
diskussionsinlägg varnar Platell för ev problem med 
överbelastning av elförsörjningssystemet om ett
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stort antal uppvärmingssystem byggs med vinter­
värmepump .
Under diskussionen menade Lindblom att man även 
borde beakta nya metoder att anlägga spricksystem i 
berg mellan glesare borrhål, enligt principer som 
bearbetas i samband med geotermisk energiutvinning 
ur torrt berg. Eriksson skickade efter seminariet 
in en lägesrapport som finns reproducerad i del B 
av rapporten, angående arbeten med denna teknik vid 
CTH. Dagsläget var att man lyckats anlägga horison­
tella sprickor genom övertryck i borrhål försedda 
med dubbelmanchett, men att problematiken att 
kontrollera variationerna i sprickornas bredd och 
belysa betydelsen av detta för vattenfördelningen 
och värmeöverföringen återstår. Metoden är inte 
ännu på ett stadium där dess effektivitet och 
ekonomi kan bedömas, men är intressant för vidare- 
bearbetning.
c)_____ _Akviferlacjer
Följande föredrag presenterades:
Akviferlager Sam Johansson, AIB
Värmelagring vid grund- Leif Lemmeke, VBB 
vatten vid låga tempera­
turer
Projekt SPEOS - pilot- Gunnar Gustafsson, 
anläggning för lagring av VIAK 
värme i akvifer vid hög 
temperatur
Dessutom redovisas inkomna skriftliga svar till 
seminarieledningens frågeformulär.
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Johansson beskriver de allmänna principerna för 
energilagring i akvifer med system för horisontella 
resp vertikala temperaturfronter.
Systemet med vertikala fronter är enklare, men kan 
användas bara vid låga temperaturer (max 30°C) 
eller homogen och låg permeabilitet på grund av 
risken för "kantring" av fronten, förorsakad av 
konvektion.
Systemet med horisontell temperaturfront medför 
vissa laddningsförluster och lämpar sig bäst för 
mindre lagervolymer och högre temperaturer. Även 
system med hydraulisk kontroll av temperaturfronten 
beskrivs. Pågående försök beskrivs.
• • 3Johansson menar att värmelager på nagra miljoner m 
ofta kan erhållas i närheten av tätorter.
Lemmeke redogör mera i detalj för undersökningen 
angående användning av lågtemperaturakvifer i sam­
band med naturvärme som refererades av Hydén under 
session 2.3. En jämförelse presenteras mellan 
kostnaderna för fjärrvärme med olja, fasta bränslen 
resp akviferlager och naturvärme (med värmepump). • 
Den sistnämnda lösningen ger enligt undersökningen 
ca 10 % lägre kostnad än fastbränsleeldning vid 
genomsnittliga transportförhållanden. I denna lös­
ning svarar värmepumpen i systemet för baslasten 
och en oljeeldad panna för topplasten.
Gustafsson beskrev högtemperaturakviferlager i 
Lausanne, som bedrivs som ett IEA-projekt. Det har 
horisontell temperaturfront, en lagervolym på 
34 000 m3 och arbetar med inmatningstemperatur 
70°C, utmatning 60 à 30°C. På grund av pilotskalan 
blir värmeförlusterna ca 50 %. Problem finns med 
en av brunnarna. Anläggningen har varit i drift i
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ett halvt år. Resultaten visar att varmt vatten 
flutit upp ovanför dräneringen samt att det har 
följt med ett regionalt grundvattenflöde. Det åter­
står att se hurvida detta kan i viss mån kompense­
ras genom ett förbiledningssystem som finns i an­
läggningen .
Under diskussionen var alla experter eniga om att 
tekniken för lagring vid låga temperaturer finns; 
däremot att många problem återstår när det gäller 
lagring vid höga temperaturer - t ex igensättning, 
snedvridning av temperaturfronter, värmeförluster, 
blandningsförluster. För användning vid låga tempe­
raturer är kostnaderna låga, varför metoden kan 
introduceras omgående.
d)___ _ _Termiska analyser
Johan Claesson, LTH, gjorde ett inlägg betr beräk­
ningsmetodikens nuläge. För marklager har man 
tillräckligt kvalificerade modeller för de flesta 
behov. Däremot fordras att fler fältförsök följs 
upp för fortsatta korrelationer av modellerna, att 
metoderna dokumenteras bättre, samt att vissa spe­
ciella problem, typ uttorkning, inverkan av grund­
vattenflödet m m, studeras experimentellt så att 
beräkningsmodellerna kan anpassas.
För akviferlager finns betydligt större osäkerheter 
kvar. Även i dessa fall fordras flera analyser av 
fältförsök för att korrelera modellerna. Bland 
problemen är kartläggning av temperaturspridning 
och störning av den naturliga grundvattentemperatu­
ren. En hel lista över specialproblem som behöver 
studeras finns i Claessons skriftliga inlägg.
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6 .Marknaden, tillämpningarna
Syftet med denna session var att låta myndigheter 
och användare komma till tals med synpunkter betr 
hinder för införandet, ekonomiska krav samt 
praktiska synpunkter betr driftvillkor. Förberedda 
inlägg presenterades av Carl-Johan Engström,
Statens Planverk, Tomas Rostock, Statens Industi- 
verk, Tomas Bruce, Södertälje Energiverk, samt Hans 
Nilsson, Stockholms Energiverk. Dessa återges i 
del B.
Engström påpekade att det idag inte finns lagstift­
ning som direkt behandlar frågor om värmeutvinning 
ur eller värmelagring i mark och vatten. Dock kan 
man i de flesta fall finna lösningar inom den 
ordning som gäller idag (Byggnadsstadgan, vatten­
lagen, miljöskyddslagen, hälsovårdsstadgan, lagen 
om hälso- och miljöfarliga varor). I princip inne­
bär detta att lager och tillstånd ej behöver hindra 
lagring av värme i mark och vatten, om "skälig 
hänsyn tas till omgivningen".
Ett mera allvarligt hinder enligt Engström var att 
planer håller på att fastställas i olika områden 
utan hänsyn till möjligheten till värmelagring, 
vilket kan försvåra ett införande av värmelagring 
i framtiden.
Rostock ansåg att beståndet av flerfamiljshus var 
den stora kunden för energilager. Vid bedömning av 
marknaden får man ta hänsyn till den lägre specifika 
förbrukningen i framtiden.
Lågtemperatursystem medför många fördelar (möjlig­
heten att utnyttja lågtemperaturenergikällor, 
värmepumpar m m ökar) och förbättrar även energi­
lagrens ekonomi. Dock medför lågtemperatursystem
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även ökade kostnader för distribution samt upp- 
värmningsanordningarna. (I diskussionen påpekades 
att lågtemperaturenergilagren dock ej enbart kunde 
användas i samband med lågtemperatursystem - värme­
pumpen gör det möjligt att även använda dem för 
system med i övrigt konventionella temperaturer.)
Bruce redogjorde för möjligheten att använda 
energilager i ett fjärrvärmesystem typ Södertälje, 
där man sommartid har överskott på effekt från 
kolpannor och under vintern måste driva oljepannor. 
Såväl säsongslagring som korttidslagring kan ut­
nyttjas. Genom en överslagskalkyl kom Bruce fram 
till att ett lager som kan leverera 100 GWh under 
driftperioden för oljepannorna, kan motivera en 
investering på 100 Mkr - sålunda ca 1 kr/kWh. 
Tillämpningen förutsätter ett högtemperaturlager, 
men kan ändå illustrera värdet av energilagring för 
f järrvärmesystem.
Nilsson berörde ett antal systemaspekter. Hur på­
verkar lagret erforderlig investeringsladdning, 
erforderlig systemeffektreserv m m? Kan ett under- 
dimensionerat lager kompletteras efterhand? Hur 
flexibla är olika lagertyper för lagring i olika 
tidsperspektiv? Behövs ägarinflytande från energi­
leverantören? En analysmanual för varje lagertyp 
efterlystes.
Från lagerkonstruktörernas sida nämndes att det 
inte finns någon svårighet att lämna svar till 
dessa frågor för varje preciserat system.
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7. Slutdiskussionen
Slutdiskussionen genomfördes med Sten Bjurström som 
ordförande. Han hade förberett bifogade lista över, 
som han uttryckte det, de "provokativa slutsatser" 
som han ville ha kommenterade av församlingen.
När det gäller punkt 1, potentialen, nämndes i 
diskussionen av Bjurströms lista att vissa skillna­
der föreligger mellan potentialerna för de olika 
typerna - i fallande ordning borrhålslager (berg 
finns nästan överallt), akvifer och lera. Torv har 
betydligt lägre potential.
Punkt 3, "borrhålslager är dyrare än lerlager", 
utlöste protesten att konstaterandet beror på ett 
missförstånd. Visserligen kostar borrhål med ledrör 
och anslutningsledningar ca 140 kr/m, mot ca 
40 kr/m för 15 m djupa kanaler i lera, men eftersom 
medelavståndet för borrhålslagret är 3.7 m mot 2 m
Oför lera, blir kostnaden per mJ densamma, dvs 
140/3.82 resp 40/22 = 10 kr/m2. Det kan bli dyrare 
för båda typer av lager när förhållandena är ogynn- 
samma•
I övrigt mötte Bjurströms lista inga större pro­
tester - möjligtvis delvis därför att tidsplanen 
redan överskridits och man var tvungen att avrunda 
mötet. De mera detaljerade intrycken refereras även 
i sammanfattningen till denna rapport.
Slutintrycket var att seminariet hade gett en 
värdefull summering av dagsläget, att samtliga 
huvudtyper av lager hade åtskillig ekonomisk poten­
tial, samt att en del frågor fanns kvar som motive­
rade fortsatt statligt UoD-program.
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"SLUTSATSER" (Sten Bjurström)
1- Svenska geologiska förhållanden utgör ingen be­
gränsning (< 10 TWh) för system i jord, akviferer 
och berglager.*
2. Kostnader för energiprojekt redovisas idag ofta med 
alltför bristfälllig stringens. Enhetlig och rätt­
visande redovisning kan göras med normala kalkyl­
metoder. Direktiv krävs. Jämförelsegrunder bör 
väljas mer insiktsfullt. Gränsvärden finns.
"Analysschema".
3. Borrhålsvärmelager i berg dyrare än lager i lera 
(torv), akviferer.*
4. Frågan om geotekniska effekter (sättning, bärighet, 
skred) oklar. I avvaktan på forskningsresultat bör 
lager ej forceras fram i känsliga lokaler 
(sättning, skred). Viss teknik som mildrar geotek­
niska risker finns.
5. Lindälvskolans 1erlager fungerar bra - i viss mån 
färdigforskat, BFR bör satsa på uppföljning.
6. Torvlager är intressant i lokala (enskilda) fall, 
generellt är det för närvarande tveksamt, även om 
utredningar visar på stor potential. Teknikan är 
okomplicerad och relativt välkänd vid låga tempera­
turer, högre temperaturer kräver demonstrationsan- 
läggningar.
7. Borrhålsvärmelager i anslutning till lågtempera- 
turuppvärmning är intressant, särskilt på sikt i 
nybebyggelse. Ekonomin bygger på rejäla teknik­
språng.
Lagerkostnad svarar för stor del av kostnad. Dagens 
teknik behöver styrkas i demonstrationsanlägg- 
ningar.
Uppspräckning av berg mellan borrhål kan ge väsent­
lig utveckling. Även fodermaterial kan utvecklas.
* Se kommentarer i texten, sid 17, 18
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8. Borrningskostnaden borde utredas (objektivt).
9. Lågtemperaturlagring i akviferer är en idag väl- 
studerad lösning, som tyder på god ekonomi. Vissa 
överkomliga tekniska problem. Stor potential, ca 
10 TWh. Lämpliga projektförslag har introduktions- 
problem - anses kräva statligt stöd (risk, 
finansiering).
Krävs en första demonstrationsanläggning i verklig­
hetsnära storlek.
Utlandssamarbetet kan vara lärorikt.
10. Homogena akviferförhållanden kan beräknas, inhomo- 
gena förhållanden så osäkra att detta kan bli ett 
"hinder".
Grundläggande experiment och analys önskvärd.
11. Lager i fjärrvärmenät aktualiserar en stor mängd 
möjligheter/problem.
reserv, flexibilitet, bebyggelsehinder, 
ägande
systemkompletteringar - systemstrategi
Fastbränsleeldning ökar starkt motivet för 
säsongslagring vid 50 - 80°C, utesluter dock ej 
lågtemperaturlagring (mindre orter).
12. Samband mark, bebyggelse, energisystem bör städas 
upp.
Stor risk för att bli överspelad i planering. 
Tillstånd krävs i princip ej. Lagpraxis är önskvärd. 
Önskvärt med dokumentation av uj-anl.
Juridiska frågor normalt inget hinder.
13. Lager bör inriktas på befintlig bebyggelse ty litet 
byggs och nybyggt förbrukar 1/3 av äldre hus.
Tillämpningsdelen bär studeras mera!
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VÄRMEPUMP MED ENERGISTAPEL
Förprojektering av befintligt mindre flerbostadshus 
i Göteborg
Jordvärme­
gruppen CTH 
Inst. 
rapport 2
Per-Ake Franck, Björn Modin, Gösta Rosenblad
VÄRMEPUMP MED VERTIKALT JORDVÄRMESYSTEM OCH
VINDKONVEKTORER
R112:1982 Lars Jacobson
JORDVÄRMESYSTEM MED VÄRMEPUMP I BEFINTLIG NY
BEBYGGELSE
Förprojektering av sju objekt i Västsverige
Jordvärme­
gruppen CTH 
Inst. 
rapport 9
Lars Jacobson
JORDVÄRME FÖR ENERGI- OCH OLJEBESPARING I
FLERBOSTADSHUS
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Jordvärme- Thore Berntsson, Per-Äke Franck, Jarl Ljungquist 
gruppen CTH VERTIKAL JORDVÄRMEANLÄGGNING I BEFINTLIG BEBYGGELSE
Inst.
rapport 10
Kostnadsberäkning för en flerbostadsfamiljs- 
fastighet i Torpa, Göteborg
Borrhålslager i berg
Jordvärme- Thomas Rihm *
gruppen CTH MARKLAGERSTUDIER FOR SUNROC-SYSTEMET 
Delrapport 1
1978
Jordvärme- Thomas Rihm *
gruppen CTH MARKLAGERSTUDIER FÖR SUNROC-SYSTEMET 
Delrapport 2
1979
R124:1980 Lena Backlund, Bengt Fridh, Urban Fält,
Sven Äke Larson, Björn Modin, Thomas Rihm,
Jan Sundberg
ACKUMULERING AV VÄRME I BERG
Litteraturstudier, teknik och ekonomi
R66:1981 Sören Andersson, Anders Eriksson, Johan Toll in
BORRHÄLSLAGER I BERG FÖR SÄSONGSLAGRING AV VÄRME
Förstudie
R98:1981 Håkan Kadesjö, John Sintorn
SÄSONGSLAGRING AV VÄRME I BERG
Förstudie av borrhål slager för cirka 1000 
lägenheter
R100:1981 Ove Plate!!, Hans Wikström
SUNSTORE-PROJEKTET 1977-1980
Solvärmesystem med låg temperatur och säsongs­
lagring för uppvärmning av lokaler
R14:1983 Hans Hydén, Lars Olof Mattson, Lars Åke Rune
SÄSONGSLAGRING AV SOLENERGI GENOM BORRHÄLSLAGER
I BERG:
Förprojektering vid Stora Skuggan, Stockholm 
(På uppdrag av Sunstore KB)
R32:1983 Ove Plate!1, Hans Wikström
SUNSTORE EXPERIMENTHUS I SIGTUNA
Mätning och utvärdering, 1981/82
R80:1979
Lagring i akviferer
Thore Abrahamsson
SOLFÅNGAR- OCH VÄRMEPUMPANLÄGGNING MED GRUNDVATTEN
SOM VÄRMEACKUMULATOR
Förstudie: vårdskola i Borås
R78:1980 Sören Andersson m fl
VÄRMELAGRING I KONSTGJORDA GRUNDVATTENMAGASIN
Förstudie
* » Sunroosystemet" har senare döpts om till "Sunstore-systemet
Bilaga 1 Sid 3 (4)
R101:1980 Olof Andersson, Gunnar Gustafson
VÄRMELAGRING I DJUPA SLUTNA GRUNDVATTENMAGASIN
Förstudie
R106:1980 Gustav Kunnos, Bo Leander, Ulf Troedson
SKANSKA akviferer
Möjligheter att lagra och utvinna energi
R126:1981 Leif Lemmeke
STORSKALIG VÄRMEFÖRSÖRJNING MED VÄRMEPUMP
Principförslag med kombinerat utnyttjande av 
yt- och grundvatten som värmekälla
R32:1982 Christer Gedda, Göran Ejdeling
VÄRMELAGRING I GRUNDVATTENMAGASIN
Fältförsök i kalkstensakvifer, Landskrona
R121:1982 Olof Andersson, Ingvar Johansson, Jerker Peres
UTNYTTJANDE AV ÖVERSKOTTSVÄRME I GRUNDVATTEN VID
KONSTGJORD INFILTRATION
Förstudie
R133:1982 Hans Hydén m fl
GRUNDVATTEN SOM VÄRMEKÄLLA OCH LAGER FÖR
FJÄRRVÄRMENÄT I TRANAS
Förstudie
R70:1978
Allmänt
Bo Carlsson, Hans Stymne, Gunnar Wettermark
LAGRING AV VÄRME
En översikt över metoder och möjligheter
Geol.inst. 
CTH
Jan Sundberg
METODER FÖR BESTÄMNING AV TERMISKA PARAMETRAR
Inst.rapport I BERG OCH JORD 
B132 - 1979
Geoi.inst. Urban Fält, Gunnar Gustafson 
CTH UNDERSÖKNING AV FÖRUTSÄTTNINGARNA FÖR ENERGI-
Inst.rapport LAGRING I JORD OCH BERG GENOM GEOFYSISK BORR- 
B141 - 1979 HALSLOGGNING - EN METODINVENTERING
Earth Heat 
Pump Group 
CTH - 1979
NORDIC SYMPOSIUM ON EARTH HEAT PUMP SYSTEMS
R134:1980 Gunnar Gustafson, Erik Norling m fl
ENERGIGEOLOGISK KARTERING
Metodstudie
R148:1980 Silas Gustafsson, Ernest Karawacki, Arnold Lundén
VÄRMETRANSPORT I JORD- OCH BERGARTER, KONSTRUKTIONS­
MATERIAL OCH VÄTSKOR
D19:1980 Stellan Atterkvist
SWEDISH ENERGY STORAGE PROJECTS 1979
Research Development Full-scale experiments
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CTH
Kurskomp.
1980
Nils-Erik Wiberg
VÄRMELEDNING OCH ENERGILAGRING
Beräkning med finita elementmetoden
Geol.inst. 
CTH
Urban Fält
GEOFYSISK LOGGNING I KRISTALLIN BERGGRUND
Inst.rapport Inventering av problem och förutsättningar 
B157 - 1980
LTH
1980
Johan Claesson, Bengt Eftring, Göran Hellström
LUNDAGRUPPEN FÖR VÄRMELAGRING I MARK
PUBLIKATIONSLISTA 1977-1980
TI : 4981 Björn Svedinger (redaktör)
VÄRME I JORD, BERG OCH VATTEN
Utvinning och lagring
T23:1981 MILJÖKONSEKVENSER VID VÄRMEUTVINNING OCH VÄRME­
LAGRING I MARK OCH VATTEN
Utredning av Statens naturvårdsverk på uppdrag 
av Byggforskningsrådet
D4:1981 Peter Margen
SEASONAL THERMAL STORAGE
Swedish practice, developments and cost projections
Jordvärme­
gruppen CTH
Ingvar Rhen
REGISTRERING AV VATTENHALT I JORD GENOM MÄTNING AV
Inst.rapport DEN ELEKTRISKA KAPACITANSEN 
nr 3 - 1981
R20:1982 STORA SOLVÄRMESYSTEM
Geoteknik, områdesplanering, ekonomi 
(Behandlar fyra typer av värmelager)
R10 7:1982 Ernst Morawetz
ATT ÂRSLAGRA SOLVÄRME VID LÂG TEMPERATUR
Förstudie av smältvärmelager av vatten och is
T42:1982 Byggforskningsrådets referensgrupp för energi- 
geologisk kartering
ATT UTVINNA OCH LAGRA VÄRME I MARK OCH VATTEN
Metodik för inventering och redovisning av natur­
förutsättningar
D22:1982 International Energy Agency (IEA) solar heating and 
cooling programme task VII
CENTRAL SOLAR HEATING PLANTS WITH SEASONAL STORAGE
Basic design data for the heat distribution system
Jordvärme­
gruppen CTH
Jan Sundberg
METODER FÖR BESTÄMNING AV VÄRMEÖVERFÖRANDE EGENSKAPER
Inst.rapport I JORD OCH BERG 
nr 5 - 1982
G2:1983 Byggforskningsrådets Miljökonsekvensgrupp
MILJÖKONSEKVENSER AV VÄRMEUTVINNING OCH VÄRMELAGRING
I MARK OCH VATTEN
förslag till forskningsprogram
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BFR-PROJEKT OM VÄRMELAGRING I MARK VID LAGA TEMPERATURER
Sammanställningen avser:
Bidrag till FoU-projekt 
(L) Lån till experimentbyggnadsprojekt
som BFR beviljat tom 1982-12-31
Projekt nr Projekttitel Projektledare Belopp tkr
Lagring i jord
770609-7 Fullskaleprojekt värmepump- 
jordvärmelager Utby 
(Jordvärmegruppen CTH)
Gösta Rosenblad
CTH
138
770609-7 Studier av apparat- och 
värmetekniska synpunkter 
på husuppvärmning med värme­
pump
Thore Berntsson
CTH
Ramansl
770610-9 Jordvärmepumpar i befintliga 
hus. Projekteringsförutsätt- 
ningar och begränsningar
Walter Kiessling
CTH
Ii
770611-4 Geologiska faktorers inverkan 
på jordvärmepumpar
K.Gösta Eriksson
CTH
II
781282-5 Koordinator och övergripande 
projektledare för jord­
värmegruppen på CTH
Bernt Bäckström
CTH
150
790245-1 Lagring av spill- och sol­
värme i jord
Ulf Lindblom
CTH
125
790338-9 Sunclay-projektet. För­
projektering av Lindälvs- 
skolan i Kungsbacka
Mats Länsberg 
Kungsbacka
100
790480-2 Säsongslagring i torv.
Program- och verksamhets­
planering, platsval
Allan Karlsson
Malmö
4
790631-7 Energilagring i mark 
- Programarbete
Gunnar Gustafson 
Göteborg
25
791152-5 Värmepålen - för grundlägg­
ning och värmelagring. 
Förstudie och Etapp II
Per Olof Sahlström 
Stockholm
159
791203-7 Lindälvsskolan - Sunclay- 
projektet
Mats Länsberg 
Kungsbacka
1428
791424-9 Lindälvsskolan - Sunclay- 
projektet, mätning, under­
håll etc
Göran Hultmark 
Kungsbacka
420
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Projekt nr Projekttitel Projektledare Belopp tkr
791652-6 Fullskaleprojekt värme­
pump - jordvärmelager Utby 
(Jordvärmegruppen, CTH)
Gösta Rosenblad
Göteborg
40 (L)
800279-8 Värmelagring i lera vid
Lindälvsskolan, Kungsbacka
K.Gösta Eriksson
CTH
226
800620-3 Lagring av solvärme med 
horisontella rörsystem i 
torv, Djupedal sskolan i
Härryda - mätning och ut­
värdering
Göran Hultmark
Göteborg
220
800731-1 Sunclay-projektet, Kungs­
backa. Värme- och apparat­
teknisk uppföljning
Thore Berntsson
CTH
463
800911-3 Värmelagring i torvmark. 
Miljöpåverkan, hinder samt 
inventering av potential i 
Sverige
Ulf Kihlblom
Stockholm
40
800921-4 Värmelagring i torv. Tek­
niska förutsättningar och 
inventering av potential 
i Sverige
Olof Andersson
Malmö
60
801104-3 Lagring av solvärme med 
horisontella rörsystem i 
torv, Djupedal sskolan i
Härryda
Jan Kihlnäs
Härryda
800 (L
801355-7 Stora jordvärmesystem i ny 
och befintlig bebyggelse. 
Förprojektering
Lars Jacobson
CTH
199
810485-6 Jordvärmegruppen vid CTH. 
Samordning och information 
av interna forskningsprojekt
Bernt Bäckström
CTH
457
810565-7 Värmepålar för grundläggning 
och värmelagring under små­
hus i Huddinge. Mätning
Anders Fredriksson
KTH
81
810585-9 IEA-Program Advanced Heat 
Pumps, Annex II Vertical
Heat Pump Systems - Operating 
Agent
Bernt Bäckström
CTH
260
810675-0 "Jordvärmeplan" för stadsdel 
på Hisingen
Walter Kiessling
CTH
126
810676-6 Vindkonvektorer på byggna­
der för laddning av jord­
värmelager. Tekniska och 
arkitektoniska möjligheter
Walter Kiessling
CTH 150
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Projekt nr Projekttitel Projekt! edare Belopp tkr
810680-4 Värmetekniska aspekter 
på jordvärmesystem. 
Systemsimulering, opti­
mering och drifts­
strategi
Thore Berntsson
CTH
158
810682-5 Värmelagring i lera för 
villa med luftkonvekto­
rer i Utby - Värmeteknisk 
utvärdering
Thore Berntsson
CTH
128
811167-0 Solvärmesystem och mark- 
värmelager med varierande 
temperaturzoner för rad­
hus i Kull avik. System­
studier
Göran Hultmark 
Kungsbacka
92
811441-1 Lagring av spillvärme i 
lera. Förstudie i Upplands 
Väsby
Lars Engvall 
Stockholm
117
811802-2 Solvärme med säsongslagring 
i lera för bostadsområde i 
Kristianstad - Förprojekte­
ring
Lars Husberger 
Kristianstad
350
820206-6 Värmeutvinning ur finsediment 
genom kollektorbrunn för 70 
lägenheter i Karlstad. För­
studie
Torgny Agerstrand 
Stockholm
25
820730-7 Högtemperaturlagring i lera 
med olika temperaturnivåer
Mats Länsberg 
Kungsbacka
587 (L)
820787-0 Värmelager i lera för block- 
central Karl Staafgatan i 
Göteborg - Projektering
Rune Buresten 
Göteborg
270
820867-0 Värmeinfångning med konvek- 
torer för jordvärmeanlägg­
ningar. Studier på 1940- 
60tals fl erbostadshus
Bertil Larsson
CTH
78
820894-7 Vertikala rörsystem för 
värmelagring i friktions- 
jord - Förstudie
K.Gösta Eriksson
CTH
130
820896-8 IEA - Program Advanced Heat 
Pumps, Annex II Vertical
Earth Heat Pump System - 
National Team
Bernt Bäckström
CTH
95
Projekt nr Projekttitel Projektiedare Belopp tk
Borrhålslager i berg
780067-5 Sunstore solenergiprojekt Ove Platell
Hans Wikström
Lars-Äke Nöjd 
Stockholm
3400
780203-1 Marklagerstudier för 
Sunroc-systemet
K.Gösta Eriksson
CTH
300
780518-7 Sol energiprojektet
Stora Skuggan. Förstudie
Åke Linde
Stockholm
350
780794-7 Säsongslagring av värme 
i berg - Förstudie av 
borrhål slager för ca
1000 lägenheter
Håkan Kadesjö
Västerås
180
790020-8 Systemstudier av 1ågtem­
pera turvä rmeavg i vn i ngs- 
system vid drift tillsammans 
med Sunroc marklager och sol- 
fångare
Ove Platell
Malmö
120
790087-2 Förutsättningar för vidare­
utveckling av energilagring 
i djupjordsystem med avse­
ende på teknik, ekonomi och 
planeringsaspekter
Thomas Nilsson 
Stockholm
75
790729-2 Anläggning för värmeacku- 
mulering i berg - Förstudie
Sven Åke Larson
CTH
31
791050-2 Geofysisk loggning i borr­
hål för energilagring
K.Gösta Eriksson
CTH
26
791694-1 Värmelagring i berg med 
hjälp av oinklädda borr­
hål. Förstudie
Sören Andersson 
Stockholm
143
810181-8 Värmelagring i berg med 
borrhål ssystem. Fältför­
sök i Luleå
Sören Andersson 
Stockholm
730
810196-7 Hydrock - anläggning för 
ackumulering av värme i 
berg
Sven Åke Larson
CTH
480
810223-5 Kon i ska värmelager i berg 
med borrhål steknik.
Förstudie
Alf Lindmark 
Linköping
64
810759-2 Sunstore experimenthus i 
Sigtuna. Mätning och ut­
värdering, etapp II B
Lars-Äke Nöjd 
Nyköping
419
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Projekt nr Projekttitel Projektledare Belopp tkr
810880-8 Södertuna sol värmecentra1 
- Värmelagring i berg med 
borrhål slager
Sören Andersson 
Stockholm
256
810919-2 Säsongslagring av solenergi 
genom borrhål slager i berg 
med Sunstore-teknik vid
Stora Skuggan i Stockholm. 
Förprojektering
Lars-Äke Nöjd 
Nyköping
400
811012-6 Borrhålslager i berg för 
spillvärme från processin­
dustrin i Munksund.
Förstudie
Anders Forsen
Luleå
75
811248-6 Säsongslagring av värme ut­
vunnen genom värmepumpning 
på sommarvarmt ytvatten
Sören Andersson 
Stockholm
50
820308-9 Borrhålsvärmelager i berg 
vid Luleå högskola
Torgny Sel berg
Luleå
4800 (L)
820396-7 Borrhålsvärmelager i berg 
vid Högskolan i Luleå.
Mätning och utvärdering
Bo Nordel 1
Luleå
1220
820637-3 Lagring av spillvärme i berg­
rum och borrhål slager i 
Göteborg. Förstudie
Kjell Eriksson 
Göteborg
410
820804-9 Sunstore solenergiprojekt 
- Slutrapportering
Lars-Äke Nöjd 
Nyköping
178
820849-9 Inglasad gård som solfångare 
och säsongsvärmelagring i 
borrhålslager för flerfa­
miljshus i Gubbängen - Pro­
jektplanering
Johnny Kellner 
Stockholm
25
821119-2 överglasad gård och borrhåls- 
värmelager för fl erbostads­
hus i Gubbängen, Stockholm 
- Energi- och byggnadsprojek- 
tering typ SUNCOURT
Mats Thorén 
Stockholm
440
821240-8 Säsongslagring av solvärme i 
berg med borrhålslager vid 
Stora Skuggan, Stockholm
Rolf Mårtensson 
Stockholm
2800 (L)
Projekt nr Projekttitel
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Projektledare Belopp tkr
Värmelagring i akviferer
780021-8 Värmelagring i konstgjorda 
hälrumsmagasin
Förstudie
Sören Andersson 
Stockholm
65
790021-3 Grundvatten och glastäckt 
gata som värmekälla för 
radhus i Landskrona. Pro­
jektinformation och drift­
instruktioner
Peter Broberg 
Landskrona
15
790077-1 Konsekvenser för stadsplan 
vid energiförsörjning med 
lagrad och utvunnen energi 
ur akviferer
Gustav Kunnos
Malmö
35
790358-1 Värmelagring i djupa slutna 
grundvattenmagasin. Förstudie
Olof Andersson
Malmö
63
790516-1 Programstudie avseende vatten- 
is-jordhybridlager för sä­
songslagring av solvärme
Ernst Morawetz 
Staffanstorp
25
791768-2 Energilagring i mark.
Kemisk samverkan mellan lag­
ringsmedium och energibärare
Gunnar Gustafson 
Göteborg
400
791769-7 Dimensionering och drift av 
cirkulationssystem med brun­
nar vid akviferlagring
Gunnar Gustafson 
Göteborg
445
791773-5 Utnyttjande av överskotts­
värme i grundvatten vid 
konstgjord infiltration
Jerker Perers
Malmö
60
800685-6 Försökstest av värmelagrings- 
förmågan i kalkstensakvifer, 
kv Tärnan, Landskrona
Christer Gedda 
Halmstad
107
801483-1 Grundvatten som värmekälla 
och lager för fjärrvärme­
nät i Tranås - Förstudie
Hans Hydén
Stockholm
270
810191-9 Energiutvinning ur kommunala 
grundvattentäkter - Förstudie 
i Nyköping och Södertälje
Ulf Kihlblom
Stockholm
225
810238-4 Grundvatten som värmekälla 
och energilager för radhus 
i Landskrona. Termo-hydrau­
lisk utvärdering
Christer Gedda 
Halmstad
148
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Projekt nr Projekttitel Projektledare
810474-0
810713-5
811645-8
Studier av värmelagring Bertil Sundlöf
i mark och grundvatten. Stockholm
Forskarstipendium vid 
NWL-Battelleinstitutet 
i USA
Lagring av ytvattenvärme Hans Hydén
i sandakvifer för fjärr- Stockholm
värmesystem i Klippan - 
Förprojektering
Värmelagring i grusås ge- Gunnar Gustafson
nom inducering av sjövatten. Falun
Förstudie i Falun
811680-5
820274-2
820579-6
820702-5
821361-7
821617-2
Kombinerad lagring och ut­
tag av värme från sjö- och 
grundvatten i Karlskoga. 
Förstudie
Gunnar Gustafson 
Göteborg
IEA/Energy Storage, 
annex III. Akviferlager 
i Lausanne, Schweiz - 
deltagande i expertgrupp
Gunnar Gustafson 
Göteborg
Utnyttjningsbar potential 
för värmelagring i akvi- 
ferer i Sverige
Hans Hydén 
Stockholm
Värmelagring i akviferer 
- Teori och laboratorie- 
försok
Bengt Åberg
KTH
Lagring av sjövärme i grund­
vattenmagasin för fjärrvär­
menät i Tranås - Förprojek­
tering och provpumpningar
Hans Hydén 
Stockholm
Aquifer Storage Demonstra­
tion Plant in Lausanne - 
IEA Programme "Energy 
storage"
Bernad Mathey 
Neuchâtel 7, 
Schweiz
Belopp tkr
69
300
80
54
122
295
464
506
283
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Projekt nr Projekttitel Projektledare Belopp tkr
Allmänt
771029-7 Utveckling av beräknings­
modeller för lagring av 
värme i jorden och för ut­
vinning av jordvärme. Stu­
dium av termodynamiska 
principer och möjligheter 
för jordlagringssystem 
direktkopplade till värme­
pump och solfångare
Johan Claesson
Lund
400
790042-1 Ingenjörsgeologisk loggning 
i kristallin berggrund
K.Gösta Eriksson 
Göteborg
25
790245-1 Lagring av spill- och sol­
värme i jord. Djupjordvär­
me
Ulf Lindblom
Göteborg
125
790311-8 Värmetransport i skilda 
jord- och bergarter
Silas Gustafsson 
Göteborg
115
790827-3 Inverkan av förhöjd tempe­
ratur på finkornig jord 
- Förstudie - geoteknik
Roland Pusch
Luleå
10,3
791050-2 Geofysisk loggning i borr­
hål för energilagring och 
energiutvinning. Etapp 1
K.Gösta Eriksson 
Göteborg
292
791305-0 Värmelagring i mark. Teo­
retiska analyser och beräk- 
ningsmodel 1 er
Johan Claesson
Lund
870
800048-6 Geotekniska konsekvenser av 
värmelagring i finkornig 
jord - laboratorieprov
Roland Pusch
Luleå
75
800279-8 Termisk-tekniska egenskaper 
i lera vid värmelagring - 
Lindälvsskolan, Kungsbacka
K.Gösta Eriksson 
Göteborg
226
801381-8 FEM-analys för beräkning av 
värme i mark. Möjligheter 
och utvecklingsbehov
Nils-Erik Wiberg 
Göteborg
60
801465-0 Fäl tundersökningsmetoder 
vid tillämpad markvärme­
teknik - nulägesbeskrivning
Olof Andersson
Malmö
105
810113-2 Värmelagring i lera - värme­
ledning, värmeväxling och 
geoteknisk påverkan
Ulf Lindblom
Göteborg
685
810113-2 Värmelagring i lera - värme­
ledning, värmeväxling och 
geoteknisk påverkan
Göran Sällfors 
Göteborg
227
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Projekt nr Projekttitel Projektledare Belopp tkr
810671-8 Värmeöverförande egen­
skaper i jord och berg
K.Gösta Eriksson 
Göteborg
406
820743-4 Jordarters termi ska och 
fysikaliska egenskaper 
för jordvärmesystem. 
Svensk-franska seminari­
er i Göteborg och Grenoble
K.Gösta Eriksson 
Göteborg
60
820895-2 Frysning av lera vid värme­
uttag ur mark. Förstudie 
av geo-problem och ter- 
miska möjligheter
K.Gösta Eriksson 
Göteborg
57
821398-9 Termiska analyser och mo­
deller för markvärme - 
ramanslag
Johan Claesson
Lund
1210
'
/
DELTAGARLISTA
Olle Andersson 
VIAK AB
Krusegränd 42 C 
212 25 MALMÖ 
Tel 040-93 43 40
Roland Andersson 
Stockholms Universitet 
106 91 STOCKHOLM 
Tel. 08-16 20 00
Sten Bjurström
BeFo
Box 5501
114 85 STOCKHOLM 
Tel 08-63 50 20
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Hidemark & Danielsson Ark HB 
Järntorget 78 
111 29 STOCKHOLM 
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Tomas Bruce 
Södertälje Kommun 
Energiverket 
151 89 SÖDERTÄLJE 
Tel 0755-210 00
Johan Claesson 
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